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IL DIRETTORE 

VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE
 
 

Premesso che con Legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni
di comuni” dal 1° gennaio 2015 le città Metropolitane subentrano alle Province omonime e succedono ad esse in tutti i
rapporti attivi e passivi e ne esercitano le funzioni, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e degli obiettivi del
patto di stabilità interno;
 
Considerato che:
- con deliberazioni del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica n. 52 e 67/2008, pubblicate sulla
Gazzetta Ufficiale n. 18 del 2/2/2009 – supplemento ordinario n. 18 – serie generale n. 26 è stato approvato, con
prescrizioni e raccomandazioni, il progetto definitivo dell’opera: “Metrotranvia Milano (Parco Nord) – Seregno”; 
- al fine di acquisire le espressioni di competenza sui soli elementi progettuali variati tra il progetto definitivo approvato
e l’attuale progetto esecutivo, è stato ritenuto opportuno convocare una conferenza di servizi; 
- è stata convocata la Conferenza dei Servizi istruttoria e asincrona ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e seg. della L.
241/90 e s.m.i. per la data del 18.3.2019; 
- che con nota del 17/4/2019 sono stati prorogati i termini di conclusione del procedimento alla data del 13/6/2019; 
- che gli Enti invitati alla Conferenza dei Servizi sono stati: 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Direzione Generale Trasporto Pubblico Locale; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- USTIF Lombardia; 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti- Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche; 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Direzione Generale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio; 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Segretariato Generale del Ministero Beni Culturali e del Turismo; 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per l’Archeologia, Paesaggio e Belle Arti per la Città
Metropolitana di Milano; 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Soprintendenza per l’Archeologia, Paesaggio e Belle Arti per le Province di
Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese; 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali-Segretariato Regionale della Lombardia; 
Ministero della Difesa-Comando Generale Carabinieri; 
Ministero della Difesa-Comando Legione Carabinieri Lombardia; 
Ministero dell’Interno-Direzione Centrale per la Difesa Civile e le Politiche di Protezione Civile; 
Ministero dell’Interno-Prefettura di Milano; 
Ministero dell’Interno-Prefettura di Monza; 
Ministero dell’Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Milano; 
Ministero dell’Interno-Comando Provinciale Vigili del Fuoco Monza e Brianza; 
Ministero dell’Economia e delle Finanze, 
Regione Lombardia-Direzione Presidenza; 
Regione Lombardia-Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità; 
Città Metropolitana di Milano-Area Tutela e Valorizzazione Ambientale; 
Provincia di Monza e della Brianza; 
Comune di Milano-Direzione Centrale Trasporti e Viabilità; 
Comune di Bresso; 
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Comune di Cormano; 
Comune di Cusano Milanino; 
Comune di Paderno Dugnano; 
Comune di Nova Milanese; 
Comune di Desio; 
Comune di Seregno; 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Milano; 
Azienda Socio Sanitaria Territoriale Monza; 
ARPA Lombardia; 
Autorità di Bacino del Fiume Po; 
Ambito Territoriale Ottimale Milano; 
Ambito Territoriale Ottimale Monza; 
Consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi; 
Parco Nord Milano; 
Parco Grugnotorto Villoresi; 
ANAS; 
Autostrade per l’Italia; 
Milano Serravalle-Milano Tangenziali; 
Autostrada Pedemontana Lombarda; 
Rete Ferroviaria Italiana; 
Azienda Trasporti Milanesi; 
Agenzia del Trasporto Pubblico locale del bacino di Città Metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia; 
MM; 
2I Rete gas; 
Brianzacque; 
BT Italia; 
BEA Brianza Energia Ambiente; 
Cap Holding; 
E-distribuzione; 
Enel Sole; 
E-via Gruppo Retelit; 
Fastweb; 
Gelsia; 
Gestione Servizi Desio; 
Italgas; 
MM Servizio Idrico e Fognature; 
Open Fiber; 
Retipiù; 
Snam Rete Gas; 
Terna; 
TIM; 
Unareti; 
Vodafone; 
Wind; 
Concessioni Autostradali Lombarde;
 
VISTO il decreto dirigenziale R.G. 4454/2019 del 20/6/2019 con oggetto: "Metrotranvia Milano (Parco Nord) - Seregno.
Presa d'atto dei pareri pervenuti a seguito di convocazione di servizi ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 ss. della L.
241/90 e s.m.i. e trasmissione al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti";
 
CONSIDERATO che, con nota del 21/6/2019 prot. 148111, è stato trasmesso al Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti per il seguito dell'istruttoria ai sensi dell'art. 166 del D. Lgs. 163/06 il decreto dirigenziale R.G. 4454/2019 del
20/6/2019;
 
RICHIAMATA la nota del 12/4/2021 prot. 59860 con la quale Città Metropolitana di Milano ha chiesto conferma al
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti circa la competenza della stessa Città Metropolitana di Milano in merito
all'emissione del provvedimento finale di conclusione di conferenza di servizi relativamente all'approvazione del
progetto di variante, in relazione alle variazioni di legge nel frattempo intervenute rispetto all'indizione e trasmissione
al MIT;
 
VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili del 22/4/2021 prot. 3250 (prot. CMM 65738)
con la quale viene confermato che la Città Metropolitana di Milano è Amministrazione procedente della Conferenza di
Servizi e quindi può emettere il provvedimento finale di conclusione della stessa;
 
VISTO l'art. 1, comma 15, del decreto legge 18 aprile 2019 n. 32 (L. 55/2019) come modificato dall'art. 42 comma 1a)
della L. 120/2020 che prevede in particolare che, nel caso in specie, le varianti al progetto definitivo vengano approvate



dal soggetto attuatore;
 
VISTI altresì i pareri resi dai soggetti convocati alla Conferenza di servizi di cui all'all. A, facente parte integrante del
presente provvedimento, nonchè le motivazioni di non accoglimento o parziale accoglimento di alcune richieste;
 
DATO ATTO pertanto della conclusione della conferenza di servizi in oggetto;
  
Richiamato il Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. 72/2021 del 31/03/2021 con cui è stato approvato il PEG 2021-
2023;
 
Dato atto che, con nota del provveditore Interregionale alle Opere Pubbliche del 13/10/2017 prot. 21403, è stato
nominato Responsabile Unico del Procedimento l’ing. Gianluca Bandiera;
 
Preso atto che, relativamente al presente atto, il responsabile del procedimento, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., è il
Direttore della Vice Direzione Infrastrutture e Protezione Civile;
 
Accertato che l’istruttoria relativa al presente atto è stata compiuta: 
- per la parte amministrativa dalla responsabile del Servizio Amministrativo Espropri e Infrastrutture, 
- per la parte tecnica dal responsabile del Servizio Infrastrutture per il Trasporto;
 
Richiamato il comma 5 dell'art. 11 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni della Città Metropolitana di
Milano che recita: "Per le determinazioni e per ogni altro atto e/o provvedimento amministrativo, il dirigente esercita il
controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sua sottoscrizione";
 
Richiamata altresì la legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità
nella Pubblica Amministrazione" e ss.m.i., e dato atto che sono stati assolti i relativi adempimenti, così come recepiti
nel vigente Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di
Milano, in osservanza alle Direttive impartite a riguardo dal Segretario Generale;
 
Dato atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio
medio dall'art. 5 del vigente PTPCT anni 2021-2023 e che sono stati effettuati i controlli previsti dal vigente
Regolamento sul Sistema controlli interni, rispettato quanto previsto dal Piano triennale di prevenzione della corruzione
e della trasparenza (PTPCT) della Città Metropolitana di Milano, con particolare riguardo alle misure di gestione del
rischio previste con riferimento alla tipologia di processo di cui trattasi, e che si è provveduto ad osservare quanto
previsto dalle Direttive interne;
 
Visto l' art. 51 del vigente Statuto della Città Metropolitana di Milano;
 
Visti gli artt. 38 e 39 del vigente "Testo unificato del Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi";
 
Visti: 
- il D.P.R. 327/01; 
- il D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali) ed in particolare l'art.'107; 
- il vigente "Codice di comportamento della Città Metropolitana di Milano";
 
Nell'esprimere la regolarita' tecnico-amministrativa del provvedimento;
 
 

D E C R E T A
 

richiamando integralmente le premesse che costituiscono parte integrante del presente dispositivo: 
 
1 - di prendere atto della conclusione della conferenza di servizi, ai sensi e per gli effetti degli artt. 14 e segg. della L.
241/90 e s.m.i.;
 
2 - di approvare l'all. A che forma parte integrante del presente provvedimento;
 
3 – di trasmettere il presente provvedimento alle Amministrazioni ed ai soggetti intervenuti nel procedimento e nei
confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti.
 
  
L’Ufficio proponente da atto di provvedere alla pubblicazione del presente atto all’Albo Pretorio on-line della Città
Metropolitana di Milano.
 
Si attesta l'osservanza dei doveri di astensione in conformità a quanto previsto dagli artt. 5 e 6 del Codice di
comportamento dell'Ente, come da documentazione agli atti dell'ufficio.



 
Si dà atto che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'articolo 2
della L. 241/90, testo vigente, nonchè dall'art. 14 del regolamento sui procedimenti amministrativi e sul diritto di
accesso ai documenti amministrativi e dall'allegata tabella "A".
 
Si da atto che per il presente provvedimento non è richiesta la pubblicazione delle informazioni in Amministrazione
Trasparente in quanto non rientra in nessuna delle fattispecie di cui all'art. 23 del D. Lgs. 14/3/2013, n. 33.
 
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 104/2010, ricorso giurisdizionale
al T.A.R. e, in alternativa, ai sensi degli artt. 8 e seg. del D.P.R. 1199/71, ricorso straordinario al Capo dello Stato,
rispettivamente entro 60 gg. e 120 gg. dalla notifica del medesimo.
 
Milano  1 giugno 2021
 

IL DIRETTORE 
VICE DIREZIONE INFRASTRUTTURE E PROTEZIONE CIVILE 

ing. Giuseppe Mismetti
 
 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme
collegate
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N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

1

2 nessuna espressione pervenuta

3

4

5 Esprime le proprie seguenƟ osservazioni:

6

7

8

9 nessuna espressione pervenuta

10

11

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

Ministero    delle   
InfrastruƩure    e   dei  

TrasporƟ  Direzione
Generale Trasporto 

Pubblico Locale

Ministero   delle  
InfrastruƩure   e  dei  
TrasporƟ  -   U.S.T.I.F. 

Lombardia

nota prot. CMM 139445 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139445 del 
12/06/2019

In ordine  alla  realizzazione  del deposito nel sito  ubicato  a ridosso dei 
comuni di Seregno e Desio,  con  sviluppo  planimetrico del  piano del 

ferro collocato  con  altezza  pari a quota -1,5  metri  rispeƩo  all'aƩuale  
piano  di  campagna, si  riƟene  che tale  soluzione  progeƩuale  appare 
tecnicamente  molto  discuƟbile  in  quanto risulta  ingiusƟficatamente 
penalizzante  per le  ordinarie  aƫvità di  gesƟone  dell'esercizio  dei  

tram in  deposito  in  ragione  della  presenza di  tale  dislivello  e quindi  
delle  pendenze lungo  ii  tracciato tranviario.

Non si comprende infaƫ la necessità di introduzione quale variante 
progeƩuale di tale vincolo planimetrico che aggrava inevitabilmente i 
cosƟ di realizzazione dell'opera e, in termini di efficienza, l'uƟlizzo del 

deposito sopraƩuƩo in caso di recupero per guasto dei rotabili in 
condizioni di avversità meteorologiche e/o di nefaste emergenze idriche 
(ulƟmamente sempre più frequenƟ) . Vanno quindi individuate soluzioni 

progeƩuali che riporƟno ii piano del ferro alla previsione planimetrica 
originaria (cioè piano del ferro a quota del piano di campagna).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il piano del 
ferro verrà riportato alla previsione planimetrica originaria

nota prot. CMM 139445 del 
12/06/2019

Per quanto riguarda la proposta di unificazione dei sostegni di linea, 
ovverosia della proposta di uƟlizzo (comune) dei sostegni della rete 

eleƩrica di alimentazione della linea tranviaria anche come per 
l'installazione degli elemenƟ dell'illuminazione pubblica viaria/stradale, 

si riƟene che i due impianƟ debbano risultare adeguatamente non  
interferenƟ. Pur  non  essendo pregiudizialmente  contrari  a tale  

soluzione  progeƩuale  occorre che i  due impianƟ  siano  
adeguatamente indipendenƟ  e che vengano prevenƟvamente 

affrontate  e risolte  le  problemaƟche  di ordinaria  e straordinaria  
manutenzione  con  apposito  disciplinare  d'esercizio  in  cui si 

individuano  i soggeƫ  deputaƟ  alla  gesƟone  e la responsabilità dei 
due impianƟ (impianto TE ed impianto di illuminazione) e le rispeƫve 

modalità di gesƟone delle manutenzioni.
Si rammenta infaƫ che da una parte si deve garanƟre 

(permanentemente) la sicurezza degli addeƫ alla manutenzione ma allo 
stesso tempo occorrerà garanƟre anche una conƟnuità e regolarità 
dell'esercizio pubblico tranviario. In sostanza tuƫ gli intervenƟ di 

manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere programmaƟ 
ed eseguiƟ secondo un protocollo procedurale prevenƟvamente 

concordato dagli enƟ interessaƟ.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si esplicita 
che i due impianƟ sono adeguatamente non interferenƟ. 

PrevenƟvamente alla messa in funzione verranno affrontate e 
risolte le problemaƟche di ordinaria e straordinaria 

manutenzione con apposito disciplinare d'esercizio in cui si 
individuano i soggeƫ deputaƟ alla gesƟone e di 

responsabilità dei due impianƟ (impianto TE ed impianto di 
illuminazione) e le rispeƫve modalità di gesƟone delle 

manutenzioni

Ministero delle 
InfrastruƩure e dei 

TrasporƟ Provveditorato 
Interregionale  Opere  

Pubbliche  Lombardia ed  
Emilia Romagna

Ministero per i Beni e le 
Aƫvità Culturali

Direzione Generale 
Archeologia Belle ArƟ e 

Paesaggio
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N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

12

13

14 a)Profilo archeologico: parere favorevole

15 Si prende aƩo e si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

16

17 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

18 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

19

20

21

22 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

23

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

La competenza  per l’espressione del parere è in capo al Segretariato 
Regionale per la Lombardia.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

Ambito di competenza della Soprintendenza ABAP  Ml – CiƩà 
Metropolitana di Milano.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

Esaminata  la  documentazione  di  progeƩo, con   parƟcolare  
riferimento  alla  Relazione  illustraƟva  sulle  principali  modifiche  
tecniche  apportate al  progeƩo definiƟvo  e la Relazione tecnica di 

aggiornamento dei daƟ archeologici d'archivio; visto che alcuni traƫ 
dell'opera ricadono in prossimità di un  tracciato viario di età romana 
individuato da studi  Ɵpografici  e in  prossimità  di  ritrovamenƟ  di  
interesse  archeologico  di  epoca  romana; considerato  quindi  che  
l'area  in   oggeƩo presenta  un   potenziale  rischio archeologico,ma  

considerato  altresì  il  limitato  intervento  nel  soƩosuolo  richiesto  da 
alcuni  Ɵpi di  lavorazioni  e le  limitate  modifiche  apportate al  progeƩo 

già  autorizzato relaƟvamente al territorio di competenza, si esprime 
parere favorevole alla realizzazione dell'opera, anche nelle varianƟ 
apportate al progeƩo definiƟvo, confermando quanto già  espresso 

dall'allora  Soprintendenza  per ì Beni  Archeologici  della  Lombardia  
con  nota prot.  n.  17441 del  22  novembre 2007. Si  richiama  

nuovamente al  rispeƩo  del disposto  dell'art  90  del  Codice,  che 
prevede la  comunicazione  alla  Soprintendenza  ABAP  MI in  caso di  

scoperte, in  corso d'opera, di  struƩure, straƟficazioni  e reperƟ  di 
interesse archeologico.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

b)Profilo architeƩonico-paesaggisƟco: parere favorevole alla 
realizzazione dell'opera, con le seguenƟ prescrizioni:

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1)  circa  la  riqualificazione  della  traƩa dismessa  in  viale  della  
Cooperazione  a Cusano Milanino  - area  oggeƩo di  tutela  

paesaggisƟca  ai  sensi  del  Codice  in  forza  della Dichiarazione  di 
notevole interesse  pubblico  del Sobborgo giardino  e del quarƟere  

Regina  Elena  del 10  febbraio  2010  (DGR  Vlll/11371) - al  fine di non  
modificare l'aspeƩo perceƫvo della prospeƫva della via, il manto della 
pista ciclabile sia realizzato in asfalto di normale coloritura grigia anziché 

di coloritura rossa;

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) circa  l'area di immediata  prossimità alla  chieseƩa della  Madonna 
del Pilastrello a Bresso, la pavimentazione del marciapiede posto 

intorno alla chieseƩa sia realizzata in lastre di porfido, tradizionalmente 
uƟlizzate in area milanese in analogia a quelle ancora presenƟ nei 

gradini di accesso al piccolo sagrato, anziché in piastrelle di granito.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

Ambito di competenza della Soprintendenza ABAP  CO-LC  - provincia di 
Monza e Brianza

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

a)Profilo archeologico: parere favorevole alla realizzazione dell'opera, 
con le seguenƟ prescrizioni:

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1) siano effeƩuaƟ sondaggi archeologici prevenƟvi in numero e 
dimensioni da concordare per le vie brevi con  la Soprintendenza ABAP 

CO-LC-MB,  nell'area del nuovo deposito mezzi, della nuova strada 
presso ii deposito e dell'anello di ritorno in comune di Seregno;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si osserva 
che il capolinea di Seregno non presenta anello di ritorno.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) le opere di scavo per la realizzazione delle soƩostazioni  interrate e 
delle stazioni siano effeƩuate  con  assistenza di archeologi  (cfr. art. 

9bis del Codice) operanƟ soƩo la direzione scienƟfica della 
Soprintendenza ABAP CO-LC-MB  (ex art. 88 del Codice).

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

b)Profilo architeƩonico-paesaggisƟco: parere favorevole alla 
realizzazione dell'opera, con le seguenƟ prescrizioni:
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24

25

26 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

27

28 nessuna espressione pervenuta

29

30

31 a)Profilo archeologico: parere favorevole

32

33 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

34 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

35

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1) lo studio di opere di compensazione e miƟgazione per l'ambito di 
realizzazione del costruito per ricovero e manutenzione mezzi e l'area di 

coinvolgimento del PLIS;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
deposito presenta opere di compensazione e miƟgazione 

ambientale confluite nella Del. CIPE e allegate prescrizioni ed 
alcune offerte in sede di gara come migliorie tecniche. L’area 
rimanente interessante il PLIS esula dai limiƟ dell’intervento.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) la valutazione di un possibile soƩopasso per una migliore connessione 
della metrotranvia con  la stazione di Seregno;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla temaƟca del collegamento tra il capolinea 

tranviario e la stazione ferroviaria / autostazione / P 
interscambio, si condivide la necessità di un intervento, 
mediante l'iter interisƟtuzionale al fine di giungere alla 
contemporaneità tra i lavori del soƩopasso e dell’opera 

metrotranviaria.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

3) una progeƩazione esecuƟva delle opere riguardanƟ il deposito 
secondo caraƩeri architeƩonici tali da consenƟre un adeguato 

inserimento nel contesto paesaggisƟco.

Ministero per i Beni e le 
Aƫvità Culturali 

Segretariato Regionale del 
Ministero Beni Culturali e 

del Turismo

Ministero per i Beni e le 
Aƫvità Culturali 

Soprintendenza per 
l’Archeologia,  Belle  ArƟ   e 

 Paesaggio  per  la  CiƩà 
Metropolitana di Milano

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

b)Profilo architeƩonico-paesaggisƟco: parere favorevole alla 
realizzazione dell'opera, con le seguenƟ prescrizioni:

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1)  circa  la  riqualificazione  della  traƩa dismessa  in  viale  della  
Cooperazione  a Cusano Milanino  - area  oggeƩo di  tutela  

paesaggisƟca  ai  sensi  del  Codice  in  forza  della Dichiarazione  di 
notevole interesse  pubblico  del Sobborgo giardino  e del quarƟere  

Regina  Elena  del 10  febbraio  2010  (DGR  Vlll/11371) - al  fine di non  
modificare l'aspeƩo perceƫvo della prospeƫva della via, il manto della 
pista ciclabile sia realizzato in asfalto di normale coloritura grigia anziché 

di coloritura rossa;

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) circa  l'area di immediata  prossimità alla  chieseƩa della  Madonna 
del Pilastrello a Bresso, la pavimentazione del marciapiede posto 

intorno alla chieseƩa sia realizzata in lastre di porfido, tradizionalmente 
uƟlizzate in area milanese in analogia a quelle ancora presenƟ nei 

gradini di accesso al piccolo sagrato, anziché in piastrelle di granito.
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36

37

38

39 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

40

41

42

43 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

44

45 nessuna espressione pervenuta

46

47 nessuna espressione pervenuta

48

49 nessuna espressione pervenuta

50

Ministero  per i  Beni e  le 
Aƫvità Culturali 
Soprintendenza 

archeologia, belle arƟ e 
paesaggio  per le province 
di Como, Lecco, Monza e 
Brianza, Pavia, Sondrio e 

Varese

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

a)Profilo archeologico: parere favorevole alla realizzazione dell'opera, 
con le seguenƟ prescrizioni:

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1) siano effeƩuaƟ sondaggi archeologici prevenƟvi in numero e 
dimensioni da concordare per le vie brevi con  la Soprintendenza ABAP 

CO-LC-MB,  nell'area del nuovo deposito mezzi, della nuova strada 
presso ii deposito e dell'anello di ritorno in comune di Seregno;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si osserva 
che il capolinea di Seregno non presenta anello di ritorno.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) le opere di scavo per la realizzazione delle soƩostazioni  interrate e 
delle stazioni siano effeƩuate  con  assistenza di archeologi  (cfr. art. 

9bis del Codice) operanƟ soƩo la direzione scienƟfica della 
Soprintendenza ABAP CO-LC-MB  (ex art. 88 del Codice).

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

b)Profilo architeƩonico-paesaggisƟco: parere favorevole alla 
realizzazione dell'opera, con le seguenƟ prescrizioni:

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

1) lo studio di opere di compensazione e miƟgazione per l'ambito di 
realizzazione del costruito per ricovero e manutenzione mezzi e l'area di 

coinvolgimento del PLIS;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
deposito presenta opere di compensazione e miƟgazione 

ambientale confluite nella Del. CIPE e allegate prescrizioni ed 
alcune offerte in sede di gara come migliorie tecniche. L’area 
rimanente interessante il PLIS esula dai limiƟ dell’intervento.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

2) la valutazione di un possibile soƩopasso per una migliore connessione 
della metrotranvia con  la stazione di Seregno;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla temaƟca del collegamento tra il capolinea 

tranviario e la stazione ferroviaria / autostazione / P 
interscambio, si condivide la necessità di un intervento, 
mediante l'iter interisƟtuzionale al fine di giungere alla 
contemporaneità tra i lavori del soƩopasso e dell’opera 

metrotranviaria.

nota prot. CMM 139548 del 
12/06/2019

3) una progeƩazione esecuƟva delle opere riguardanƟ il deposito 
secondo caraƩeri architeƩonici tali da consenƟre un adeguato 

inserimento nel contesto paesaggisƟco.

Ministero della Difesa - 
Comando Generale 

Carabinieri

Ministero    della   Difesa    - 
  Comando   Legione   

Carabinieri
Lombardia

Ministero dell'Interno - 
Direzione Centrale per la 

Difesa Civile e le PoliƟche di 
ProtezioneCivile
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51

52 Non si ravvisano profili di competenza in merito al progeƩo in oggeƩo. Si prende aƩo.

53

54 nessuna espressione pervenuta

55

56

57

58

59 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

60

61 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

62 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

63 Al Ɵtolare dell’aƫvità si ricorda l’obbligo di:

Ministero dell'Interno - 
PrefeƩura di Milano

Prot. CMM 82725 del 
04/04/2019

Ministero dell'Interno - 
PrefeƩura di Monza

Ministero dell’Interno - 
Comando Provinciale Vigili 

del Fuoco
Milano

nota prot. CMM 075505 del 
28/03/2019

Parere favorevole di massima dal punto di vista anƟncendi a condizione 
che:

nota prot. CMM 075505 del 
28/03/2019

a) siano aƫvate le procedure di cui agli ari. 3 e 4 del DPR 151/2011 per 
le aƫvità ricomprese nell’allegato I;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Sono state 
aƫvate le procedure di cui agli arƩ. 3 e 4 del DPR 151/2011 

per le aƫvità ricomprese nell’allegato I (istanza CiƩà 
Metropolitana di Milano prot. 8325 del 14/01/2019 ).

nota prot. CMM 075505 del 
28/03/2019

b) siano rispeƩate per gli impianƟ fotovoltaici (qualora ne ricorrano le 
condizioni di applicazione) le previsioni delle note ministeriali prot. n°
1324 del 7/2/2012 e prot. n° 6334 del 4/5/2012 emanate al riguardo.

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

Si riscontra che l’istanza risulta conforme alla normaƟva di sicurezza 
vigente, faƩo salvo il rispeƩo delle prescrizioni aggiunƟve di seguito 

riportate.

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

L’eventuale installazione di impianto fotovoltaico dovrà essere oggeƩo 
di specifica valutazione del rischio interferenza in conformità alle linee 

guida ministeriali vigenƟ.

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

Per quanto non  esplicitamente rilevabile dalla documentazione grafica 
e dalla relazione tecnica, dovranno, in ogni caso, essere integralmente 

osservate le regole tecniche ed i criteri di sicurezza anƟncendio in 
vigore, nonché le norme di buona tecnica applicabili (in parƟcolare 

norme CEI, UNI, ecc…).

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019
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64 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

65 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

66 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

67 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

68 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

69

70 nessuna espressione pervenuta

71

72 nessuna espressione pervenuta

73

74 Regione Lombardia

75 Regione Lombardia

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

a) aƫvare, se applicabili, gli adempimenƟ previsƟ dal D Lgs 81 del 
09.04.2008;

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

b)  aƫvare,  se applicabili,   i criteri  generali  di sicurezza  anƟncendio  e 
per la gesƟone  dell’emergenza  nei  luoghi di lavoro  previsƟ  dal DM 

10.03.1998;

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

c) installare e manutenere a regola d’arte, in conformità al disposto 
della L 186 del 01.03.1968 e del DM 37 del 22.01.2008, gli impianƟ 

eleƩrici, di messa a terra e di protezione contro le scariche 
atmosferiche;

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

d)  installare  e manutenere a regola  d’arte,  in conformità  alle  regole  
tecniche  e alle  norme  di buona  tecnica,  i  sistemi, presidi  e impianƟ 

anƟncendio dell’aƫvità.

nota prot. CMM 086950 del 
10/04/2019

Il Ɵtolare dell’aƫvità è tenuto a produrre, prevenƟvamente all’esercizio 
dell’aƫvità, segnalazione cerƟficata d’inizio aƫvità ai fini anƟncendio 

(SCIA  anƟncendio) ai sensi degli arƩ. 3, 4 del DPR  151/2011, corredata 
dalla documentazione di cui all’art. 4 del DM 07.08.2012, da predisporsi 

ove previsto su idonea modulisƟca ministeriale, reperibile sul sito 
www.vigilidelfuoco.it

Ministero dell’Interno - 
Comando Provinciale Vigili 

del Fuoco
Monza Brianza

Ministero dell’Economia e 
delle Finanze
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76 Si prende aƩo.

77 Si prende aƩo e si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

78

79

80

81 ATS Brianza:

82

83 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

84 ARPA  Lombardia

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

Per gli elemenƟ progeƩuali non  variaƟ,  ma semplicemente  sviluppaƟ 
nel progeƩo esecuƟvo, rimane valida l'espressione  formulata 

nell'ambito dell'approvazione del progeƩo definivo dell'opera, di cui alle 
deliberazioni del Comitato Interministeriale per la programmazione  
economica nn. 52 e 67/2008 (GU n. 18 del 2/2/2009 – supplemento 

ordinario n. 18 – serie generale n. 26).

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

Nell’ambito del procedimento di approvazione ministeriale, Regione 
Lombardia con  DGR n. VIII/6871 del 19 marzo 2008, ha espresso, con  

prescrizioni, parere favorevole sul progeƩo definiƟvo e proposto 
l'esclusione dalla procedura di Valutazione di ImpaƩo Ambientale.

Si rileva, peraltro, che la presente non cosƟtuisce verifica di 
oƩemperanza alle prescrizioni e raccomandazioni espresse in sede di 

approvazione del progeƩo definiƟvo e nemmeno determinazione 
relaƟva agli aspeƫ finanziari. Raccolte le determinazioni del “Gruppo di 
Lavoro Interdirezionale per l’esame dei progeƫ infrastruƩurali soggeƫ 

a valutazione regionale”, cosƟtuito con decreto n. 14998 del 
18/10/2018, si riscontra che rimane valida l’espressione regionale 

nell’ambito della procedura di approvazione del progeƩo definiƟvo 
dell’opera, rilevando quanto segue:

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

a) Per quanto di  competenza dell’Ufficio  Territoriale  Regionale  Brianza 
 relaƟvamente  agli  aspeƫ  di  polizia  idraulica:  non  si  esprimono  

valutazioni  in  merito  alle  opere in progeƩo, in  quanto le  stesse  non  
interferiscono  con  corsi  d’acqua  del  reƟcolo  idrico  principale,  di  cui  
UTR  Brianza  è Autorità  idraulica.  A Ɵtolo  collaboraƟvo  si  soƩolinea 

comunque la  necessità  di verificare  che le  scelte  operate nel 
progeƩo, siano  coerenƟ con  le  disposizioni  regionali relaƟve  al Piano  
di  gesƟone  dei  rischi  di alluvione,  come prescriƩo dalla DGR 6738  del 

19/06/2017 ed alla normaƟva sulla Invarianza idraulica, nonché a 
quanto previsto dalla DGR 4229  del 23/10/2015 e s. m. i. in materia di 

Polizia idraulica.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, faƩo salvo 
che la normaƟva sull'invarianza idraulica non risulta 
applicabile al caso specifico, in quanto legislazione 

contemplante l'efficacia solo per i progeƫ sviluppaƟ dopo 
l’entrata in vigore del regolamento regionale n° 7/2017. Tale 
tema è stato ampiamente traƩato con ATO e Gestori delle 

reƟ di servizi idrici.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

b) Per quanto di competenza della Direzione Generale InfrastruƩure, 
TrasporƟ e Mobilità Sostenibile: non  si ravvisano elemenƟ per il rilascio 

di un parere obbligatorio ai sensi della normaƟva vigente.
Dovrà essere effeƩuato coordinamento per tuƩe le fasi espropriaƟve, di 

risoluzione delle interferenze e di esecuzione dei lavori con l’ente 
concedente della TraƩa C

dell’autostrada Pedemontana, Concessioni Autostradali Lombarde 
S.p.A., ed il relaƟvo concessionario, Autostrada Pedemontana Lombarda 

S.p.A.

Si e’ accolto quanto riportato nel parere espresso come da 
nota CMM 178744 a CAL / APL del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

c) Per quanto di competenza della Direzione Generale Agricoltura, 
Alimentazione e Sistemi Verdi:

in considerazione del faƩo che sarà realizzato un deposito del materiale 
rotabile, ricadente in parte sul comune di Desio e in parte sul comune di 

Seregno, per un totale di
26.233 mq, di cui solo 5.438 mq permeabili (con una differenza quindi di 
20.795 mq), e alla luce delle poliƟche regionali vigenƟ tese a contenere 
il consumo di suolo, si chiede al Proponente di valutare la possibilità di 
individuare una analoga superficie aƩualmente impermeabilizzata sul 
territorio provinciale da desƟnare a verde permeabile, in relazione alla 
molteplicità di funzioni (ferƟlità, permeabilità e capacità di stoccaggio 

del carbonio organico, etc) assicurate dal terreno permeabile che verrà 
consumato.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
definiƟvo è stato approvato dal CIPE con l’esclusione della 
VIA con prescrizioni anche di natura ambientale, si valuterà 

comunque la possibilità di individuare una analoga superficie 
aƩualmente impermeabilizzata nell’ambito provinciale da 

desƟnare a verde permeabile.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

a) precisato  che ai  fini  del  rispeƩo  dei  valori  di  campo 
eleƩromagneƟco  previsto  dalla  vigente  normaƟva  le  opere edilizie  
desƟnate  a permanenza di  persone dovranno comunque rispeƩare le 

distanze dagli eleƩrodoƫ;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si precisa 
comunque che verra’ risolta l’aƩuale interferenza con gli 

eleƩrodoƫ Terna mediante specifico intervento e iter 
autorizzaƟvo.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

b) suggerisce per la fase di canƟerizzazione di aƩuare soluzioni 
gesƟonali ed operaƟve finalizzate a ridurre gli impaƫ generaƟ dai 

canƟeri sulla popolazione, sia soƩo il profilo acusƟco che dalle emissioni 
di polveri.
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85 Aspeƫ generali

86 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

87 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

88

89 Atmosfera

90 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

91

92 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

93 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

a) Si evidenzia la necessità di aggiornare i riferimenƟ normaƟvi e 
bibliografici per le componenƟ traƩate, per le osservazioni di deƩaglio si 
faccia riferimento alle osservazioni delle singole componenƟ ambientali.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

b) Dal  momento che il PMA proposto risulta  revisionato  nel  seƩembre 
2016, si  valuƟ la  necessità  di  aggiornare  le  informazioni  territoriali  
presentate nello  stesso,  anche in funzione di varianƟ progeƩuali nel 

fraƩempo intercorse che possano provocare degli impaƫ su nuove aree 
di territorio e su receƩori precedentemente non  consideraƟ, al fine di 

confermare o rivedere i punƟ di monitoraggio.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

c) Si riƟene inoltre necessario aggiornare le misure eseguite nell’anno 
2014  per la fase di Ante Operam, tramite specifiche campagne 

integraƟve di misura da eseguirsi prima dell’inizio delle aƫvità di 
canƟere. Per le osservazioni di deƩaglio sulle misure integraƟve 

richieste si faccia riferimento alle singole componenƟ ambientali.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente circa il 
tempo intercorso tra le misure di Ante Operam eseguite nell’anno 2014  
e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di  canƟere,  si  riƟene  necessario  
prevedere l’esecuzione  di due misure  integraƟve  di  15  giorni,  come 

previsto  da PMA,  in  parƟcolare  per quanto riguarda  i parametri 
PM10, PM2,5  e NO2.  Le due campagne  dovranno essere effeƩuate nel 

periodo esƟvo e invernale, prima dell’apertura dei canƟeri.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Per quanto riguarda il monitoraggio durante i giorni di pioggia si 
faccia riferimento a quanto riportato nel documento “Criteri per la 

redazione e valutazione dei PMA matrice aria”  indicato  nella  Premessa 
del  presente documento che riporta  quanto segue: “Per  giornata  
piovosa  è da intendersi  giornata  con  più  di  1.0  mm  di  pioggia  

cumulata giornaliera.  In  caso di  evenƟ  di  questo Ɵpo,  la  campagna  
dovrà essere  prolungata  fino  ad un  massimo  di  21  giorni,  al  termine 

 dei  quali  la  campagna sarà  considerata comunque valida.”

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019
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94 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

95

96 Acque superficiali

97 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

98 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

99 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

100 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) Si sollecita l’idenƟficazione delle stazioni da monitorare per la fase di 
Corso d’Opera che dovrà tenere conto della presenza di receƩori posƟ 

nelle vicinanze dei canƟeri, del
Fronte Avanzamento Lavori, delle piste di canƟere e delle eventuali aree 

di deposito.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Per le fasi di Ante Operam e Post Operam tenuto conto di quanto già 
espresso nel paragrafo precedente (caraƩere generale) si valuƟ la 

necessità di integrare nuovi punƟ di  monitoraggio  anche in  funzione  di 
 eventuali  varianƟ  progeƩuali  che possano  provocare degli  impaƫ  su 

nuove aree  di  territorio  e su receƩori  precedentemente non 
consideraƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) Si ricorda che il parametro Ossigeno disciolto dovrà essere espresso 
sia come % di saturazione che come concentrazione in mg/l.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Si riƟene necessario prevedere presso i corsi d’acqua interessaƟ dal 
fronte di avanzamento lavori, un’intensificazione delle aƫvità di 

monitoraggio con  frequenza mensile per tuƩa la durata delle 
lavorazioni stesse.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

3) Si ricorda che la strumentazione,  le modalità di campionamento e le 
analisi dovranno essere conformi alle norme di qualità vigenƟ; i 

laboratori di analisi dovranno essere accreditaƟ (ACCREDIA).
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101 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

102

103 Acque soƩerranee

104 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

105 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

106 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

107 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

4) Si riƟene necessario che gli strumenƟ vengano taraƟ in campo prima 
dell’esecuzione delle misure o al massimo prima della campagna di 

monitoraggio.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

5) In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere 
generale) circa il tempo intercorso tra le misure di Ante Operam 

eseguite nell’anno 2014  e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di canƟere, 
si riƟene necessario prevedere l’esecuzione di misure integraƟve presso 

tuƫ i punƟ monitoraƟ al fine di caraƩerizzare lo stato qualitaƟvo dei 
corsi d’acqua interessaƟ, effeƩuando 2 misure rappresentaƟve delle 

diverse condizioni stagionali, in corrispondenza del regime di morbida 
dei canali,  come descriƩo nel PMA.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1)  Per l’aliquota  desƟnata  all’analisi  dei  metalli,  la  filtrazione  e la  
successiva  acidificazione  dovranno  essere  eseguite  direƩamente  in  

campo. Si  precisa  che  per la determinazione del parametro Cromo VI si 
dovrà procedere alla sola filtrazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Si ricorda  che, per quanto riguarda il parametro Idrocarburi,  oltre  
alla determinazione delle frazioni idrocarburiche leggere e pesanƟ, sul  

cerƟficato  analiƟco  dovrà essere riportata anche la determinazione 
della concentrazione degli idrocarburi (espressi come n-esano), al fine di 
effeƩuare il confronto con  il limite normaƟvo di riferimento (rif. Tab 2 

dell’Allegato 5 alla Parte IV del D.Lgs 152/06 – acque soƩerranee).

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

3) Si ricorda che il prelievo del campione di acqua dovrà avvenire dopo  
un correƩo spurgo fino al conseguimento di almeno una delle seguenƟ 

condizioni: eliminazione di 3-5 volumi di acqua contenuta nel pozzo 
(calcolare prevenƟvamente il volume di acqua contenuta nel pozzo di 
monitoraggio) o oƩenimento d’acqua chiarificata e stabilizzazione dei 
valori relaƟvi a pH (±0,1),  temperatura, conducibilità eleƩrica (±3%),  

potenziale redox (±10mV)  (se possibile con  la strumentazione 
disponibili) ed ossigeno disciolto (±0,3 mg/l) misuraƟ in conƟnuo 

durante lo spurgo. Il pompaggio dell’acqua durante lo spurgo non  deve 
provocare un  richiamo improvviso, con  brusche cadute di acqua 

all’interno della colonna, onde evitare fenomeni di torbidità. Le acque di 
spurgo dovranno essere raccolte e smalƟte secondo la normaƟva 

vigente.
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108

109 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

110

111 Rumore

112 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

113 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

114

115 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

4) In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere 
generale) circa il tempo intercorso tra le misure di Ante Operam 

eseguite nell’anno 2014  e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di canƟere, 
si riƟene necessario prevedere l’esecuzione di una campagna integraƟva 
di misure presso tuƫ i punƟ monitoraƟ al fine di aggiornare i daƟ relaƟvi 

allo stato quali-quanƟtaƟvo della falda.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio dei lavori di canƟerizzazione

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) Si riƟene non  sufficiente il numero di punƟ di monitoraggio proposƟ 
nel PMA anche in relazione a quanto riportato al paragrafo 2.3.1  “ ..i 

pozzi e i piezometri in comune di Seregno e Milano  non  sono 
individuabili  e/o accessibili”.  Si  riƟene  pertanto necessario  individuare 

 delle  aree  idonee  in  cui  prevedere la  terebrazione  di nuovi  
piezometri di monitoraggio, che dovranno essere localizzaƟ per coppie 
monte-valle idrogeologico in funzione delle aƫvità di canƟerizzazione e 
costruzione maggiormente impaƩanƟ per la falda, previa ricostruzione 

dell’andamento della falda per un  intorno significaƟvo (1 km dal 
tracciato) e tenuto conto dell’eventuale interferenza con  pozzi pubblici 

uƟlizzaƟ per la captazione e eventuali situazioni locali emerse in fase 
progeƩuale.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all’avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

Si  richiede  di aggiornare  la  normaƟva  di  riferimento,  in  parƟcolare  
si  segnala  la recente pubblicazione in GazzeƩa Ufficiale  del  D. Lgs. 17  

febbraio 2017  n. 42,  che apporta modifiche alla Legge Quadro n. 
447/1995, introducendo - in parƟcolare - la definizione di sorgente 

sonora specifica, di valore limite di immissione specifico e la possibilità 
di modificare/abrogare  i  regolamenƟ  in  materia  di  inquinamento  

acusƟco,  DPR  459/98 e DPR  142/04. Pertanto, se necessario,  
dovranno essere  prese in  considerazione  le eventuali implicazioni sul 

Piano di Monitoraggio Ambientale (PMA) degli aggiornamenƟ normaƟvi 
intercorsi nel fraƩempo.

Per quanto riguarda la strumentazione per i rilievi fonometrici, si 
segnala che le norme EN 60651/1994, EN 60804/1994, IEC 942/1988 
sono state sosƟtuite dalle norme CEI EN 61672-1:2003, CEI EN 61672-
2:2004 e CEI EN 60942:2004. Pertanto, la strumentazione che soddisfa 

le specifiche di classe 1 di queste ulƟme norme CEI può considerarsi 
conforme.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere 
generale) circa il tempo intercorso tra le misure di Ante Operam 

eseguite nell’anno 2014  e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di canƟere, 
si riƟene necessario prevedere l’esecuzione di una nuova campagna di 

Ante Operam presso tuƫ i punƟ previsƟ nel PMA al fine di tenere conto 
di eventuali variazioni nel fraƩempo intercorse sul clima acusƟco dei 

receƩori individuaƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Le misure dovranno essere eseguite in condizioni meteorologiche 
conformi a quanto previsto dal DM 16/03/1998 Si ricorda che le 

misurazioni non  devono essere eseguite in presenza di pioggia, nebbia 
e/o neve e con  velocità del vento > 5 m/s.
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116 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

117 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

118 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

119

120 Vibrazioni

121 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

122 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

123 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

3) In caso in cui si riscontrassero criƟcità o esposƟ durante la fase di CO 
dovranno essere nel più breve tempo possibile eseguiƟ degli specifici 
rilievi, allo scopo di tenere soƩo controllo le aƫvità generatrici della 
criƟcità e applicare le misure previste per la miƟgazione degli impaƫ.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

4) Il monitoraggio per la fase di esercizio dovrà essere effeƩuato con  la 
metrotranvia a regime.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) In merito alla localizzazione dei punƟ di monitoraggio, tenuto di 
quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere generale) si 
valuƟ la necessità di integrare nuovi punƟ di monitoraggio anche in 
funzione di eventuali varianƟ progeƩuali o della localizzazione dei 

canƟeri, che possano provocare degli impaƫ su nuove aree di territorio 
e su receƩori precedentemente non  consideraƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

Si soƩolinea che a parƟre dal mese di seƩembre 2017  è in vigore una 
nuova versione della norma UNI 9614  che prevede, tra l’altro, 

metodologie di misura differenƟ rispeƩo a quelle finora uƟlizzate. Si 
riƟene pertanto necessario eseguire le misure in conformità alla norma 

suddeƩa considerando i relaƟvi limiƟ, in caso di riscontro di 
superamenƟ sarà uƟle eseguire le valutazioni anche ai sensi della 

precedente norma, al fine di verificare la congruità tra valore misurato e 
valore calcolato con  il modello di simulazione in fase di studio di 

impaƩo ambientale.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1)  Si  ricorda  che le  misure  devono essere  eseguite  contestualmente  
alle  lavorazioni  più  impaƩanƟ.  Le frequenze  di  monitoraggio  
potranno essere  intensificate  in  caso di criƟcità evidenziate dal 

monitoraggio e/o di lamentele da parte dei residenƟ.
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124 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

125 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

126

127 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

128

129 CEM

130 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

131 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Durante tuƩo  il tempo della  misura  debbono essere  evitate  
interferenze  con  movimenƟ  dovuƟ  a persone eventualmente  

presenƟ;  nel  caso fosse  impossibile,  la  misura dovrà essere 
schermata.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

3)  Si  ricorda  che le  misure  devono essere  condoƩe al  primo  e ulƟmo 
 piano  fuori-terra.  Gli  accelerometri  devono essere  collocaƟ  al  

centro della  stanza, con  gli assi  in corrispondenza  rispeƫvamente  
della  linea  ferroviaria,  la  sua perpendicolare  e la  verƟcale.  Qualora  

non  sia  possibile  accedere all’interno  del  primo  piano  fuori  terra, gli 
accelerometri potranno essere collocaƟ anche all’esterno dell’edificio, 

mantenendo la distanza entro un metro dallo stesso, tenendo conto del 
differente Ɵpo di terreno.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

4) In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere 
generale) circa il tempo intercorso tra le misure di Ante Operam 

eseguite nell’anno 2014  e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di canƟere, 
si riƟene necessario prevedere l’esecuzione di una nuova campagna di 

Ante Operam presso tuƫ i punƟ previsƟ nel PMA al fine di tenere conto 
di eventuali variazioni nel fraƩempo intercorse sul clima acusƟco dei 

receƩori individuaƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) In merito alla localizzazione dei punƟ di monitoraggio, tenuto di 
quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere generale) si 
valuƟ la necessità di integrare nuovi punƟ di monitoraggio anche in 
funzione di eventuali varianƟ progeƩuali o della localizzazione dei 

canƟeri che possano provocare degli impaƫ su nuove aree di territorio 
e su receƩori precedentemente non  consideraƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio dei lavori di canƟerizzazione

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1)  Si  riƟene  necessario  che nel  PMA  EsecuƟvo  vengano specificaƟ  il  
modello  e le  caraƩerisƟche  tecniche  della  strumentazione  uƟlizzata  

per le  misure,  con  specifico riferimento all’accuratezza e al range di 
misura.
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132 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

133 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

134 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

135 Suolo

136 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

137 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

138 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

139 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

140

141 Vegetazione, flora, fauna ed ecosistemi

142 a) Metodiche, parametri e frequenze di monitoraggio

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Le misure di Post Operam dovranno essere effeƩuate quando il 
sistema ferroviario sarà a regime.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) Si  riƟene  necessario  che nel  PMA vengano esplicitaƟ  i punƟ  di 
monitoraggio  coinvolƟ  ad oggi non  indicaƟ.  I punƟ dovranno essere  

scelƟ  rispeƩando  il criterio  di minima distanza dai cavi.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

Il monitoraggio dovrà essere finalizzato al controllo della qualità delle 
proprietà pedologiche della componente suolo, affinché l’area resƟtuita 

al termine dei lavori non  presenƟ un aumento delle criƟcità e/o un 
peggioramento delle funzionalità rispeƩo alle condizioni iniziali.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1)  Per quanto riguarda  l’esecuzione  dei  profili pedologici  si  ricorda  
che lo  scavo deve essere  eseguito  meƩendo a giorno  i  diversi  straƟ  

del  suolo,  al  fine  di  evidenziare, idenƟficare e descrivere tuƫ gli 
orizzonƟ di cui è cosƟtuito. I campioni da desƟnarsi ad analisi dovranno 

essere prelevaƟ per ogni orizzonte pedologico riconosciuto.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) In merito alla localizzazione dei punƟ di monitoraggio, tenuto conto di 
quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere generale) si 
valuƟ la necessità di integrare nuovi punƟ di monitoraggio anche in 
funzione di eventuali varianƟ progeƩuali o della localizzazione dei 

canƟeri che possano provocare degli impaƫ su nuove aree di territorio 
e su receƩori precedentemente non  consideraƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019
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143

144 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

145 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

146 b) Localizzazione punƟ di monitoraggio.

147

148

149

150 Si prende aƩo. 

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1) Il monitoraggio delle componenƟ fauna e vegetazione ha la finalità di 
valutare l’evoluzione degli habitat presenƟ e di tenere soƩo controllo e 

prevenire eventuali cause di degrado delle comunità faunisƟche e 
vegetazionali, nonché di verificare la correƩa aƩuazione ed efficacia 
delle azioni di salvaguardia previste, delle misure di miƟgazione e di 

compensazione.
In merito a quanto già espresso nel paragrafo precedente (caraƩere 

generale) circa il tempo intercorso tra le misure di Ante Operam 
eseguite nell’anno 2014 e l’effeƫva aƫvazione delle aƫvità di canƟere, 
si riƟene necessario prevedere l’esecuzione di una campagna integraƟva 
di rilievi presso tuƫ i punƟ monitoraƟ per entrambe le componenƟ, al 

fine di una correƩa ed esausƟva analisi iniziale dell’ecosistema urbano in 
cui l’opera si inserisce. I rilievi dovranno essere eseguiƟ prima 

dell’installazione delle aree canƟerisƟche.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all'avvio della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

2) Si segnala che al paragrafo 5.4  viene specificato che i rilievi saranno 
eseguiƟ con  la frequenza di “uno per ogni fase”. Si riƟene invece che 

per la fase di Corso d’Opera le campagne dovranno essere eseguite con  
frequenza annuale (secondo le stagionalità specifiche di ogni gruppo 

faunisƟco o vegetazionale) per tuƩa la durata dei lavori.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

3) Infine, per quanto concerne gli intervenƟ di riprisƟno vegetazionale a 
cui il PMA si riferisce, si riƟene necessario che gli stessi siano realizzaƟ 

uƟlizzando specie arboree e arbusƟve autoctone.

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

nota prot. CMM 139964 del 
12/06/2019

1)  Come descriƩo  nel  PMA,  il  monitoraggio  per la  fase  Ante Operam 
ha lo  scopo di  stabilire  la  significaƟvità  dei  punƟ  di  monitoraggio  

previsƟ.  Si  rimanda  pertanto alla conclusione  della  campagna 
integraƟva  richiesta  per la  fase  Ante Operam,  la  valutazione  in  
merito  ad eventuali  sosƟtuzioni/proseguimento  delle  aƫvità  di  

monitoraggio presso i punƟ indicaƟ nel PMA.
Si valuƟ comunque la necessità di integrare nuovi punƟ di monitoraggio 

in funzione di eventuali varianƟ progeƩuali o della localizzazione dei 
canƟeri che possano provocare degli impaƫ su nuove aree di territorio 

precedentemente non consideraƟ.

Si accoglie l'osservazione con gli accorgimenƟ concordaƟ con 
ARPA nella riunione del 16 07 2019. Verranno inseriƟ i nuovi 
receƩori sensibili. Le misure ante operam dei nuovi receƩori 

saranno eseguite all’avvio della canƟerizzazione.

CiƩà Metropolitana di 
Milano

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

All’interno dei buffer di 500  m dal progeƩo sono presenƟ:
• in Comune di Bresso: 2 Installazioni AIA/IPPC della categoria 6 “altre 
aƫvità, non allevamenƟ”; 1 Installazione AIA/IPPC per la lavorazione e 

trasformazione dei metalli; 1 impianto di gesƟone rifiuƟ;
• in Comune di Cusano Milanino: 3 impianƟ di gesƟone rifiuƟ;

• in Comune di Paderno Dugnano: 1 Installazione AIA/IPPC per la 
lavorazione e trasformazione dei metalli; 2 impianƟ di gesƟone rifiuƟ.
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151 Premesso che:

152 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

In generale, si osserva che il tema della gesƟone delle terre e 
rocce da scavo e dei rifiuƟ è riportato negli elaboraƟ del 
capitolo 14 - CanƟerizzazione. In parƟcolare nel suddeƩo 

capitolo sono presenƟ la relazione sulla gesƟone delle terre e 
rocce di scavo (E_T_0_00_C_IG0_MT_RT_01_E) e la relazione 
sulla gesƟone dei rifiuƟ (E_T_0_00_C_IG0_MT_RT_02_B), in 
cui viene descriƩa la caraƩerizzazione preliminare delle terre 

proveniente dagli scavi e, sulla base delle analisi condoƩe 
(vedere elaboraƟ E_T_0_00_C_IG0_MT_AL_01_C e 

E_T_0_00_C_IG0_MT_AL_02_B) sono definiƟ i superamenƟ 
delle CSC lungo l'iƟnerario di progeƩo e riportaƟ in apposite 
planimetrie, con indicazione delle volumi di scavo e quindi 

delle aree che dovranno essere oggeƩo di piano di 
caraƩerizzazione prima dell'avvio dei lavori

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

a) gli elaboraƟ  di  progeƩo messi  a disposizione  (in  parƟcolare  
Relazione  generale  E_T_0_00_G_IGO_EG_RG_01  del  ProgeƩo 
esecuƟvo)  non  contengono la  definizione, l'idenƟficazione  e la  

quanƟficazione  dei  rifiuƟ prodoƫ  durante le  aƫvità  di  canƟere  e le  
modalità  di  deposito  temporaneo in  aƩesa dell'avvio  ad impianƟ  

autorizzaƟ,  né la quanƟficazione, descrizione delle movimentazioni dei 
materiali da scavo che eventualmente saranno prodoƫ durante la 

realizzazione delle opere e la loro desƟnazione.
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153 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

154 Si forniscono le seguenƟ osservazioni:

155 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

b) in  relazione alle terre e rocce da scavo la  medesima relazione  
(Relazione generale  E_T_0_00_G_IGO_EG_RG_01 del ProgeƩo 

esecuƟvo) al paragrafo  4.2.2  richiama il d.m.  05/02/98, la l. 98/2013 
ed il d.lgs. 152/2006, precisando che “Nel progeƩo sono state analizzate 

e illustrate le modalità operaƟve da aƩuarsi per la gesƟone delle 
differenƟ Ɵpologie di materie prodoƩe dalle aƫvità di realizzazione 
delle opere definite sulla base dell’aƩuazione del normaƟva vigente 

sopra riportata”.

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

a) RelaƟvamente  ai  rifiuƟ prodoƫ  durante i lavori  [definizione  
stabilita  dall’art.  183,  comma 1, leƩ.  a), del d.lgs.  152/2006],  si  

precisa  che dovranno essere  rispeƩaƟ tuƫ  gli obblighi previsƟ dalla 
suddeƩa normaƟva riguardanƟ la correƩa progeƩazione e definizione 

delle procedure di gesƟone degli stessi, in parƟcolare:
1. l’individuazione della responsabilità della gesƟone dei rifiuƟ fin dalla 

fase della loro produzione definite ai sensi dell’art. 188;
2. il raggruppamento dei rifiuƟ in deposito temporaneo nel rispeƩo 

dell’art. 183, comma 1, leƩ. bb);
3. la classificazione e la caraƩerizzazione dei rifiuƟ prodoƫ effeƩuate in 

base a quanto previsto dall’art. 184;
4. la correƩa tracciabilità dei rifiuƟ (registri e formulari) come prevista 

dagli arƩ. 190, 193, 188-bis, 188-ter.
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156 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

157 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

158 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

b) I rifiuƟ eventualmente rinvenuƟ all'interno del sito e tuƫ i rifiuƟ 
prodoƫ dalle aƫvità descriƩe, dovranno essere classificaƟ e 

caraƩerizzaƟ ai sensi dell'Allegato D del d.lgs.
152/2006, per l'individuazione dell'esaƩa Ɵpologia della relaƟva classe 

di pericolosità e conferiƟ ad idonei impianƟ autorizzaƟ allo specifico 
ciclo di traƩamento o smalƟmento. Il deposito degli stessi dovrà 

avvenire in struƩure dedicate al deposito temporaneo ex comma 1, 
dell'art. 183, del d.lgs. 152/2006 ed individuate in un opportuno 

elaborato grafico.

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

c)  Con  riferimento  ad aƫvità  di  scavo, durante le  quali  si  avrà la  
produzione  di  materiali  da scavo, qualora,  a seguito  degli  esiƟ  delle  
indagini  preliminari  ambientali  di valutazione della qualità dei suoli, il 

proponente riterrà opportuno presentare un piano di gesƟone delle 
terre, dato aƩo che gli elaboraƟ aƩuali non  evidenziano nel deƩaglio le 
modalità con  le quali saranno gesƟƟ i gli eventuali materiali da scavo, si 

fa presente quanto segue:
• I terreni derivanƟ da operazioni di scavo sono esclusi dal campo di 

applicazione della disciplina in materia dei rifiuƟ ai sensi dell’art. 185, 
comma 1, leƩ. c), del d.lgs.

152/2006 se traƩasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro 
materiale allo stato naturale escavato nel corso di aƫvità di costruzione, 
a condizione che sia certo che esso verrà riuƟlizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.
• FaƩo salvo quanto previsto per le aree interessate dal Procedimento 
di Bonifica, per tuƫ gli altri materiali da scavo per i quali è previsto un 

uƟlizzo al di fuori dello stesso sito dal quale sono staƟ escavaƟ, gli stessi 
potranno essere gesƟƟ come soƩoprodoƫ a condizione che siano 

rispeƩate le procedure e quanto stabilito dal D.P.R. 120 del
13/06/2017.

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

RelaƟvamente  ai  rifiuƟ prodoƫ  durante i  lavori  [definizione  stabilita  
dall’art.  183,  comma 1,  leƩ.  a), del  d.lgs.  152/2006],  si  precisa  che 

dovranno essere  rispeƩaƟ  tuƫ  gli obblighi previsƟ dalla suddeƩa 
normaƟva riguardanƟ la correƩa progeƩazione e definizione delle 

procedure di gesƟone degli stessi, in parƟcolare:



allegato A

Pagina 19

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

159 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

160 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

1. l’individuazione della responsabilità della gesƟone dei rifiuƟ fin dalla 
fase della loro produzione definite ai sensi dell’art. 188;

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

2. il raggruppamento dei rifiuƟ in deposito temporaneo nel rispeƩo 
dell’art. 183,  comma 1, leƩ. bb);
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161 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

162 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

3. la classificazione e la caraƩerizzazione dei rifiuƟ prodoƫ effeƩuate in 
base a quanto previsto dall’art. 184;

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

4. la correƩa tracciabilità dei rifiuƟ (registri e formulari) come prevista 
dagli arƩ. 190,  193,188-bis, 188-ter.
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163 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

164 Si prende aƩo. 

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

I rifiuƟ eventualmente  rinvenuƟ  all'interno  del  sito  e tuƫ  i rifiuƟ  
prodoƫ  dalle  aƫvità  descriƩe,  dovranno essere  classificaƟ  e 

caraƩerizzaƟ  ai  sensi  dell'Allegato  D del  d.lgs.
152/2006, per l'individuazione dell'esaƩa Ɵpologia della relaƟva classe 

di pericolosità e conferiƟ ad idonei impianƟ autorizzaƟ allo specifico 
ciclo di traƩamento o smalƟmento. Il deposito degli stessi dovrà 

avvenire in struƩure dedicate al deposito temporaneo ex comma 1, 
dell'art. 183, del d.lgs. 152/2006 ed individuate in un opportuno 

elaborato grafico.

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

Con  riferimento ad aƫvità di scavo, durante le quali si avrà la 
produzione di materiali da scavo, qualora, a seguito degli esiƟ delle 

indagini preliminari ambientali di valutazione della qualità  dei suoli, il 
proponente riterrà opportuno presentare un  piano di gesƟone delle 

terre, dato aƩo che gli elaboraƟ aƩuali non  evidenziano nel deƩaglio le 
modalità con  le quali saranno gesƟƟ i gli eventuali materiali da scavo, si 

fa presente quanto segue:
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165 Si prende aƩo. 

166 Si prende aƩo. 

167

168

169

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

• I terreni  derivanƟ  da operazioni  di  scavo sono esclusi  dal  campo di  
applicazione  della  disciplina  in  materia  dei  rifiuƟ ai  sensi  dell’art.  

185,  comma 1,  leƩ.  c),  del  d.lgs.
152/2006 se traƩasi esclusivamente di suolo non contaminato e altro 

materiale allo stato naturale escavato nel corso di aƫvità di costruzione, 
a condizione che sia certo che esso verrà riuƟlizzato a fini di costruzione 

allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato.

nota prot. CMM 109984 del 
09/05/2019

• FaƩo salvo quanto previsto per le aree interessate dal Procedimento 
di Bonifica, per tuƫ gli altri materiali da scavo per i quali è previsto un 
uƟlizzo al di fuori dello stesso sito dal  quale  sono staƟ  escavaƟ,  gli 

stessi  potranno essere  gesƟƟ  come soƩoprodoƫ  a condizione  che 
siano  rispeƩate  le  procedure e quanto stabilito  dal  D.P.R. 120  del 

13/06/2017.

Provincia di Monza e della 
Brianza

nota prot. CMM 138306 del 
11/06/2019

VarianƟ e/o modifiche tecniche inserite nell’offerta dell’appaltatore 
come migliorie rispeƩo al progeƩo definiƟvo approvato:
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170

171

172 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

173

174 Comune di Milano

175 Parte infrastruƩura

176 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

177 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

178

179 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

180 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

181 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 138306 del 
11/06/2019

a) Il deposito dovrà pertanto essere realizzato avendo cura di non  
impedire, in futuro,  una volta reperiƟ i fondi, la realizzazione del 

progeƩo paesaggisƟco. Si riƟene quindi opportuno che venga 
predisposto un progeƩo paesaggisƟco di insieme.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
deposito presenta opere di compensazione e miƟgazione 

ambientale confluite nella Del. CIPE e allegate prescrizioni ed 
alcune offerte in sede di gara come migliorie tecniche. L’area 
rimanente interessante il PLIS esula dai limiƟ dell’intervento.

nota prot. CMM 138306 del 
11/06/2019

VarianƟ e/o modifiche Tecniche necessarie per l’oƩemperanza alle 
prescrizioni CIPE  Del 52/2008:

nota prot. CMM 138306 del 
11/06/2019

a) debbano essere effeƩuate con  riguardo all’asseƩo di rete indicato 
alla tav. n. 12  del PTCP ed escludere, quindi, che nell’orizzonte 

temporale di riferimento necessario alla realizzazione dell’opera, vi 
siano effeƫ negaƟvi sulla predeƩa rete e, se vi fossero, prevedere le 

necessarie misure correƫve.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

a) la sezione delle corsie in aƩestamento da via ViƩorio Veneto 
(Bresso )/via Ornato in direzione Milano Niguarda, e precisa che la 

somma delle due corsie non  deve essere comunque inferiore a 5,75m 
da cordolo a cordolo.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

b)  Per gli aƩraversamenƟ  pedonali  di  via  Aldo  Moro  e di  via  de!  
Regno Italico,  in  intersezione  con  via  Ornato, devono essere  previsƟ  

verso l'intersezione  due elemenƟ materializzaƟ (isole di traffico a 
semicerchio) finalizzaƟ a proteggere i pedoni in aƩraversamento.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

c)  L'aƩraversamento  di  via  Ornato, lato  direzione  quarƟere  
Niguarda,  deve essere  arretrato rispeƩo  all'intersezione,  al  fine  di  

garanƟre  spazi  di  aƩestamento ai  pedoni  in sicurezza, sia sul 
marciapiede sia ai laƟ della linea tranviaria. Più in parƟcolare, lo 

sparƟtraffico tra carreggiata veicolare direzione nord  e sede tranviaria 
deve avere un calibro pari o superiore ai 2 metri, al fine di garanƟre un 
adeguato spazio di arresto per i pedoni e l'installazione delle paline e 
lanterne semaforiche per regolare ii transito veicolare, tranviario e 
pedonale. Si raccomanda di non scendere soƩo tale misura minima 

anche per gli altri sparƟtraffico di separazione, tra carreggiate veicolari 
(Via Regno Italico) e tra carreggiate veicolari e sede tranviaria (Via 

Ornato) laddove sia previsto un aƩraversamento pedonale.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso.  Il 
progeƩo esecuƟvo non presenta variazioni rispeƩo al 
corrispondente progeƩo definiƟvo (redazione MM) 

approvato dal CIPE con parere favorevole senza prescrizioni 
in tal senso da parte del Comune di Milano. Lo standard di 

spazio di ricovero dei pedoni tra carreggiata veicolare e sede 
tranviaria adoƩato dal progeƫsta, in relazione alle aree 

disponibili, risulta essere di larghezza mediamente pari a 1 
metro, aƩo anche a contenere la posa di paline semaforiche 
nel rispeƩo delle distanze laterali da norma. Per le strade in 

esame, traƩandosi di intervenƟ di adeguamento delle 
viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza esclusivamente come 

riferimento normaƟvo il DM 05.11.2001 e le indicazioni 
contenute nella “bozza di norma per gli intervenƟ di 
adeguamento delle strade esistenƟ” del 21.03.2006.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

d) Devono essere effeƩuate le simulazioni di tuƩe le manovre di svolta 
in intersezione uƟlizzando un soŌware specifico (Ɵpo Autotrak) al fine di 

verificare la correƩa posizione dei cordoli. In parƟcolare appare 
necessario rivedere: il raggio di curvatura del musone del marciapiede 

tra via Aldo Moro e via Ornato, in svolta a destra; da via Aldo Moro a Via 
Ornato direzione Niguarda, e viceversa, dovranno essere garanƟte le 
svolte dei bus di linea del TPL; l'impianto semaforico di regolazione 

dell'intersezione suddeƩa deve restare soƩo il sistema semaforico del 
Comune di Milano.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

e) Non  appena verranno recepite nel progeƩo le modifiche di cui sopra, 
dovrà essere trasmessa la planimetria in formato dwg  2000  all'Unita 

Centrale Controllo Traffico, per successiva richiesta di QPS e progeƩo di 
cavidoƫ ad A2A.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

f) la lanterna tranviaria  dovrà essere  quella  prevista  da Codice della 
Strada, e non  verranno tollerate  lanterne con  luci di colore diverso o 

altri piƩogrammi non  previsƟ dalla normaƟva vigente.
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182 g) Il Comitato ribadisce la non  necessita di inserire la quarta lanterna.

183

184 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

185

186

187

188 Parte esercizio linee ATM

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L’impianto semaforico dotato di quarta lanterna tranviaria 

necessita di essere progeƩato e realizzato ad adempimento 
degli obblighi derivanƟ da offerta tecnicamente miglioraƟva; 

l'impianto già realizzato ed in esercizio in Italia si trova a 
Firenze.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

h) Devono essere prevenƟvamente richieste le prescrizioni per i 
soƩoservizi alla competente Unità Tecnica Suolo e SoƩosuolo dell'Area 

Tecnica InfrastruƩure per la Mobilita
(via Bemina, 2 - Milano): i cavidoƫ sono previsƟ ad una distanza di 

50cm dalla quota stradale, che appare esigua.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla quota di -50 cm da p.s., il progeƩo esecuƟvo 

rispeƩa le previsioni del progeƩo definiƟvo approvato dal 
CIPE.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

i) TuƩe le paline semaforiche funzionali all'impianto relaƟve 
all'intersezione che da via Ornato da accesso all' area parcheggio – 

posto a fianco del capolinea Parco Nord del
Tram Linea 4 - devono essere rimosse.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

l) La planimetria denominata "SegnaleƟca Stradale. viabilità. Opere 
Stradali. SegnaleƟca orizzontale e verƟcale - tav 1 di 37" (IdenƟficaƟvo 

elaborate ETl MBL VIOVIPLO 1 D) appare non  chiara.  Infaƫ  alcuni  pali  
di  supporto della  segnaleƟca  verƟcale  sembrano essere  previsƟ  

direƩamente  in  carreggiata.  Si  precisa  pertanto che la  segnaleƟca 
verƟcale  deve essere  proteƩa su elemenƟ  materializzaƟ.  Non  dovrà 

essere  prevista  la  segnaleƟca  di percorso ciclopedonale,  come 
peraltro  già  richiesto  nell'ambito  della riunione tecnica del 

16/01/2019. Sulla planimetria di progeƩo aggiomata dovrà essere 
ripresentato il progeƩo di segnaleƟca stradale verƟcale ed orizzontale, 

che deve essere verificato dall 'Ufficio SegnaleƟca.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si fa’ 
presente che il procedimento in corso cosƟtuisce tuƩavia 
l’ulƟmo momento di confronto sulla progeƩazione prima 

dell’avvio dei lavori.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

m) L'impianto  di Illuminazione  Pubblica di  nuova concezione 
progeƩuale ricadente nel territorio  del Comune di Milano dovrà essere 

progeƩato in aderenza all'esistente con modifiche ed integrazioni di 
nuovi punƟ luce in funzione della nuova sistemazione morfologica in 
conformità alle normaƟve illuminotecniche vigenƟ (UNI 11248 ed EN 

13201) collocando  i pali  sulle  banchine  laterali  della  sede stradale  e 
collegando  gli stessi  alla  rete ciƩadina  esistente,  al  fine  di  garanƟre  
in  termini  di  manutenzioni  e guasƟ  IP,  la sicurezza  alla viabilità  ed ai 
percorsi ciclopedonali. La rete di IP dovrà essere separata dalla rete di 

trazione eleƩrica della metrotranvia. Viceversa il Comune di Milano non 
potrà prendere in carico l'impianto.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all'impianto congiunto di trazione eleƩrica e 
pubblica illuminazione, si conferma la scelta progeƩuale 

sviluppata. L'impianto di illuminazione è stato progeƩato in 
conformità della NormaƟva vigente ed alle richieste della SA. 
Tale concezione progeƩuale per gli impianƟ di illuminazione è 
già stata adoƩata per altre situazioni nel territorio comunale. 
La traƩazione dei temi riguardanƟ la proprietà, la gesƟone e 

la manutenzione degli impianƟ coinvolge tuƫ i Comuni 
nell’ambito della discussione di un aƩo integraƟvo 

dell’accordo interisƟtuzionale del 2010.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

n)  Si  evidenzia  che la  gesƟone  degli  impianƟ  eleƩrici  in  promiscuità  
con  gli impianƟ  della  trazione  eleƩrica  tranviaria  presenta la  criƟcità  

che accedere in  completa sicurezza  all 'apparecchio illuminante 
richiederà la necessaria  disalimentazione della linea eleƩrica  di 

contaƩo. Questo intervento, infaƫ, dovrà essere coordinato tra I' ente 
gestore dell'impianto  di  illuminazione  pubblica  con  l'ente  gestore del  
servizio  tranviario  e della  linea  eleƩrica  di  contaƩo. lnoltre,  se non  
in  casi  di  parƟcolare  ed estrema urgenza, tale intervento potrà essere 
effeƩuato solo negli orari di interruzione del servizio tranviario al fine di 

evitame la sospensione durante gli orari di esercizio.

Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso. La 
traƩazione dei temi riguardanƟ la proprietà, la gesƟone e la 

manutenzione degli impianƟ coinvolge tuƫ i Comuni 
nell’ambito della discussione di un aƩo integraƟvo 

dell’accordo interisƟtuzionale del 2010. 



allegato A

Pagina 25

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

189 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

190 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

191 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

192 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_01_D --> CM 1fase1  --> Cusano Milanino --> 
si riscontra la chiusura  di  via Bellini. Si deve garanƟre  ii transito  della  
linea  708  corse scolasƟche nella direƩrice da via Sormani a sinistra in 

via Bellini.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> CM 2 fase 1 --> Cusano Milanino  --> 
verificare  nuovo incrocio  Cusano Unione  e presenza Esselunga  non  

prevista  nella tav. 2016. Si devono garantlre le seguenƟ direƩrici:
727 da via Marconi svolta a SX su via Sormani
728 da via dei Fiori svolta a SX su via Unione

729 da via dei Fiori diriƩo via Marconi e a SX via Unione
166 via Sormani direƩrice driƩa in entrambe i sensi

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> CM 2 fase 2 --> Cusano Milanino  --> 
verificare  nuovo incrocio  Cusano Unione  e presenza Esselunga  non  

prevista  nella tav. 2016. Si devono garantlre le seguenƟ direƩrici:
727 da via Marconi svolta a SX su via Sormani
728 da via dei Fiori svolta a SX su via Unione

729 da via dei Fiori diriƩo via Marconi e a SX via Unione
166 via Sormani direƩrice driƩa in entrambe i sensi

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> CM 2 fase 3 --> Cusano Milanino  --> 
verificare  nuovo incrocio  Cusano Unione  e presenza Esselunga  non  

prevista  nella tav. 2016. Si devono garantlre le seguenƟ direƩrici:
727 da via Marconi svolta a SX su via Sormani
728 da via dei Fiori svolta a SX su via Unione

729 da via dei Fiori diriƩo via Marconi e a SX via Unione
166 via Sormani direƩrice driƩa in entrambe i sensi
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193 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

194 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

195 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

196 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> CM 2 fase 4 --> Cusano Milanino  --> 
verificare  nuovo incrocio  Cusano Unione  e presenza Esselunga  non  

prevista  nella tav. 2016. Si devono garantlre le seguenƟ direƩrici:
727 da via Marconi svolta a SX su via Sormani
728 da via dei Fiori svolta a SX su via Unione

729 da via dei Fiori diriƩo via Marconi e a SX via Unione
166 via Sormani direƩrice driƩa in entrambe i sensi

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> CM 3 fase 3 --> Cusano Milanino --> 
si riscontra la chiusura dell'aƩraversameno dell'incrocio da via 

Cooperazione a p.zza XXV Aprile. Si devono garanƟre per la linea 727  la 
direƩrice diriƩa verso P.zza XXV Aprile e la svolta da via Cooperazione a 

sx via Sormani.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_02_D --> MI 3 fase 1 --> Bresso --> si riscontra 
una canƟerizzazlone che non  permeƩe alla linea 708  la svolta da 

Ornato sx Papa Giovanni XXlll

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_05_D  -->  BR  3  fase  2  -->  Bresso -->  si  
riscontra  una canƟerizzazione  che non  permeƩe alla  linea  708  la  

svolta  da via  Veneto destra  via
Madonnina.
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197 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

198 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

199 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

200 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_06_D  -->  BR  4  fase  1  -->  Bresso -->  si  
riscontra  una canƟerizzazlone  che non  permeƩe alla  linea  708  la  

svolta  da via  Veneto destra  via
Madonnina.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_07_D --> BR 5 fase 2A --> Bresso --> si 
riscontra la chiusura di via Lurani. Si deve garanƟre la svolta da via 

Veneto a sx in via Lurani per la linea
83.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_07_D --> BR 5 fase 3 --> Bresso --> si riscontra 
la chiusura dell'incrocio via Veneto/Villa. Si deve garanƟre la svolta da 

via Veneto a sx in via Villa per le Iinee 708  e 783.  Si riscontra la chiusura 
della svolta a sinistra da via Veneto a sinistra in via Lurani per la linea 83, 

 da garanƟre. Si riscontra la chiusura al transito della via Veneto do po 
via MaƩei in direzione Seregno, da garanƟre per la linea 166.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_08_D --> BR 6 fase 2 --> Bresso --> si riscontra 
la chiusura della corsia laterale di via Veneto in direzione Milano. Si deve 

garanƟre il transito delle linee 83 e 708  provenienƟ dalla via PascoIi 
uƟlizzando eventualmente in alternaƟva l'uscita sulla via Veneto dalla 

stessa via Pascoli.
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201 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

202 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

203 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

204 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_08_D  --> BR  6  fase  3  -->  Bresso --> si  
riscontra  la  chiusura  di  via  Veneto in  direzione  Milano  dopa via  

Confalonieri  con  obbligo  su viabilità altematlva  non  transitabile  dai  
bus. Si  deve garanƟre  ii  transito  in  direƩrice  diriƩa  verso Milano  per 

le  linee  83  166  708  783.  SI  riscontra  la  chiusura  di  via  Don  
Minzoni all'incrocio con  via Veneto. Si deve garanƟre il transito delle 
linee 83 708  783  da via Don Minzoni a sinistra in via Veneto e per la 

708  anche a destra in via Veneto.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_09_D  -->  BR  7  fase  1  -->  Bresso --> si  
riscontra  via  Pascoli  chiusa  uscita  su via  Veneto. Si  deve garanƟre  il  

transito  delle  linee  708  783  in direzlone Milano.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_09_D --> BR 7 fase 2 --> Bresso --> si riscontra 
via Don  Minzoni chiusa direzione via Veneto. Si deve garanƟre il transito 

delle linee 708  783  da via Don Minzoni con  svolta a sinistra su via 
Veneto.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_1_CM_C_IG0_DT_PL_09_D --> BR 7 fase 3 --> Bresso --> si riscontra 
via Don  Minzoni chiusa direzione via Veneto. Si deve garanƟre il transito 

delle linee 708  783  da via Don Minzoni con  svolta a sinistra su via 
Veneto.
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205 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

206 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

207 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

208 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_07_D --> DE 8 fase 2 --> Desio --> si riscontra la 
chiusura dell'incroclo di via Milano con  via Diaz. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166  nelle direƩricl da via Milano a destra in via Diaz 
e da via Diaz a sinistra in via Milano.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_09_D --> DE 11 fase 1 --> Desio --> la linea 166  
viene limitata a Desio Deposito.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_09_D --> DE 11 fase 2 --> Desio --> la linea 166  
viene limitata a Desio Deposito.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_10_D --> DE 11 fase 3 --> Desio --> la linea 166  
viene limitata a Desio Deposito.
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209 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

210 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

211 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

212 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_17_D --> DE 12 DE 13 fase 2 --> Desio --> la 
linea 166  viene limitata a Desio Deposito.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_DE_C_IG0_DT_PL_17_D --> DE 12 DE 13 fase 3 --> Desio --> la 
linea 166  viene limitata a Desio Deposito.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_03_D --> NM 4 fase 1 --> Nova Milanese --> si 
riscontra la chiusura al transito di via Garibaldi in direzione Seregno con  

la viabilità deviata su via
Filzi, Mazzini, XX SeƩembre non fruibile dai bus. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166 in direzione Desio Ospedale.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_04_D --> NM 5 fase 1 --> Nova Milanese --> si 
riscontra la chiusura al transito di via Garibaldi in direzione Seregno con  

la viabilità deviata su via
Filzi, Mazzini, XX SeƩembre non fruibile dai bus. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166 in direzione Desio Ospedale.
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213 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

214 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

215 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

216 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

217

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_04_D --> NM 5 fase 2 --> Nova Milanese --> si 
riscontra la chiusura al transito di via Garibaldi in direzione Seregno con  

la viabilità deviata su via
Filzi, Mazzini, XX SeƩembre non fruibile dai bus. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166 in direzione Desio Ospedale.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_04_D --> NM 5 fase 3 --> Nova Milanese --> si 
riscontra la chiusura al transito di via Garibaldi in direzione Milano con  

la viabilità deviata sulla via
Filzi, Mazzini, XX SeƩembre non fruibile dai bus. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166 in direzione Milano.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_04_D --> NM 5 fase 4 --> Nova Milanese --> si 
riscontra la chiusura al transito di via Garibaldi in direzione Milano con  

la viabilità deviata sulla via
Filzi, Mazzini, XX SeƩembre non fruibile dai bus. Si deve garanƟre il 

transito della linea 166 in direzione Milano.

nota prot. CMM 132840 del 
04/06/2019

E_T_2_NM_C_IG0_DT_PL_08_D --> NM 5 canale Villoresi --> Nova 
Milanese --> si riscontra la chiusura totale della via Garibaldi in 

entrambe i sensi di marcia.  La viabilità alternaƟva non  permeƩe il 
transito del bus. Si deve garanƟre il transito della linea 166  in entrambe 

le direzioni.
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218 Comune di Bresso

219

220 OSSERVAZIONI A CARATTERE GENERALE

221

222

223

224

225

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

Richiesta di chiarimenƟ con  riferimento alla relazione illustraƟva sulle 
modifiche tecniche apportate rispeƩo al progeƩo definiƟvo derivanƟ 
dallo sviluppo di prescrizioni CIPE,  si chiede spiegazione in merito alla 
traƩazione di sole 15 prescrizioni. Si richiede pertanto conferma che 

tuƩe le prescrizioni CIPE  siano state esplicitate

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, ricordando 
che la descrizione di tuƩe le prescrizioni contenute nell’All.1 

alla Del. CIPE 52/2008, che ha approvato il progeƩo 
definiƟvo, e delle relaƟve risoluzioni si trova invece 

nell’elaborato progeƩuale “Relazione di oƩemperanza 
delibera CIPE 52/2008” - codice E T 0 00 G IG0 EG RT 02 C – 

numero progressivo 00004”, che, a sua volta, rimanda a parƟ 
specifiche del progeƩo.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

Si  vuole  oggi  porre l'aƩenzione,  con  la  massima  forza  disponibile,  
sulla  reale  necessità  di  realizzare  una linea  a doppio  binario,  

comportante i  disagi  al  territorio  appena elencaƟ, in confronto ad una 
linea a semplice binario con  raddoppio in corrispondenza delle sole 
fermate o dei punƟ criƟci funzionali all'effeƫvo modello di esercizio.
Una tale proposta, di revisione del progeƩo nella traƩa aƩualmente a 

doppio binario, comporterebbe con effeƩo immediato i seguenƟ 
benefici generali:

1.minore impaƩo sui territori aƩraversaƟ, con minore stravolgimento 
della viabilità aƩuale, minore necessità di impianƟ tecnologici a servizio 

della linea, aƩraversamenƟ pedonali più semplici e più numerosi, in 
sintesi minore cesura dei Comuni altrimenƟ compromessi;

2.minori cosƟ generali di realizzazione dell'opera, a tuƩo vantaggio del 
rispeƩo del Quadro Economico originario ed assorbimento degli 

extracosƟ nel fraƩempo sorƟ;
3.migliori certezze circa la reale operaƟvità dell'Appaltatore, in quanto il 
periodo necessario all'adeguamento progeƩuale della traƩa interessata 
coinciderebbe con la fase di riorganizzazione societaria dell'Appaltatore 

aƩualmente in aƩo.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
approvato e finanziato dal CIPE con Del. 52 / 2008 prevede 

binario doppio sul territorio di Bresso, con riferimento ai 
carichi e alle frequenze di passaggio dei tram. Non si accoglie 
quindi la richiesta. L'osservazione di revisione della traƩa a 

doppio binario interessante il territorio comunale in una linea 
a semplice binario non riguarda una variante, ma risulta 

inerente ad una caraƩerisƟca di base dell'infrastruƩura e non  
perƟnente all'oggeƩo della CdS.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

Inoltre  sempre come osservazione  di  caraƩere generale,  porƟamo  
all’aƩenzione  il tema delle  compensazioni  per diminuzione  parcheggi,  

che vengono soƩraƫ  al  territorio, lungo tuƩo il traƩo bressese della 
linea, a causa del doppio binario.

Riteniamo necessario che vengano individuate insieme al Comune di 
Bresso delle aree da adibire a parcheggio, finanziate nell’ambito del 
quadro economico dell’intervento, per un totale di almeno 200 posƟ 

auto, distribuiƟ in due o tre zone limitrofe all’asse tramviario.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L'eventuale ricerca di aree compensaƟve nell'ambito del 

territorio comunale per la sosta esula dai limiƟ e dagli scopi 
dell'intervento stabiliƟ dalla Del. CIPE 52/2008. L’aƩenzione 
alla preservazione di posƟ auto regolamentaƟ lungo la via 

ViƩorio Veneto è stata una delle temaƟche sviluppate 
congiuntamente con l’Amministrazione comunale di Bresso.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

Il Comune di Bresso chiede inoltre che, in oƩemperanza alle leggi 
vigenƟ, ed in parƟcolare a quanto prevede Regione Lombardia, l’intero 

progeƩo rispeƫ l’invarianza idraulica, che in parƟcolare per Bresso, 
anche a seguito delle note vicende legate al Seveso, riveste caraƩere 

vincolante.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il rispeƩo 
del principio di invarianza idraulica non è cogente per 
l'infrastruƩura. La norma è efficace solo per i progeƫ 

sviluppaƟ dopo l’entrata in vigore del regolamento regionale 
n° 7/2017. Il progeƩo definiƟvo è stato approvato con Del. 

CIPE 52/2008, il regolamento regionale è quindi successivo. Il 
progeƩo, che prevede l’introduzione di una rete aggiunƟva di 
smalƟmento delle acque, è stato ampiamente condiviso con 

Cap Holding.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

Da ulƟmo, ma non  per importanza, visto il mutato e aumentato quadro 
economico dell’opera, le rilevanƟ varianƟ progeƩuali emerse nei lunghi 

anni trascorsi dalla precedente approvazione e la difficile situazione 
societaria dell’Appaltatore, si riƟene necessaria, anzi obbligatoria, prima 
della approvazione definiƟva del progeƩo esecuƟvo, una nuova verifica 

e approvazione da parte del CIPE, considerato anche che lo Stato è il 
maggior finanziatore dell’opera e che, come appare chiaro anche dal 

quadro tecnico, il PE è superato così come l’analisi cosƟ e benefici 
dell’opera.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Una 
nuova approvazione progeƩuale da parte del CIPE è normata 
da legge, secondo specifiche faƫspecie tra cui non ricade il 

progeƩo in esame.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

In ulƟmo, visto il progeƩo di sbinamento della M5 presentato 
ulƟmamente dalla Regione, che prevede di percorrere Bresso-Cusano 

Milanino-Cinisello Balsamo, ci senƟamo di proporre che all’altezza della 
via Alessandrina il binario si diramasse verso Cinisello Balsamo per 

raggiungere la futura M5, con  possibilità di parcheggio di interscambio.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Lo 
sbinamento dell'infrastruƩura all'altezza di via Alessandrina, 
esula dall'intervento e non è perƟnente all'oggeƩo della CdS.
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226

227

228 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

1) Passaggi pedonali
Lungo tuƩo l’asse tramviario i passaggi pedonali paralleli alla sede 

stradale, si chiede che vengano previsƟ il più possibile in linea con l’asse 
stesso, in modo da cosƟtuire un lungo percorso diriƩo e sicuro, a 

differenza di quanto riportato nelle tavole progeƩuali, dove i passaggi 
pedonali sono molto arretraƟ rispeƩo all’incrocio, costringendo i pedoni 
a percorsi più lunghi, che in genere non vengono rispeƩaƟ, creando così 

potenziali situazioni di pericolo.

Si accoglie quanto riportato solamente presso l’intersezione 
di Via ViƩorio Veneto 

/ Via Edmondo De Amicis, spostando verso Nord 
l'aƩraversamento. 

Le norme tecniche non lo consentono per tuƫ gli altri 
aƩraversamenƟ, in quanto si rileva che: in 

corrispondenza dell'incrocio Via ViƩorio Veneto / Via 
Leonardo Da Vinci 

l'aƩraversamento non può essere spostato a causa della 
presenza di un passo 

carraio; in corrispondenza dell'incrocio Via ViƩorio Veneto / 
Via Ludovico Ariosto 

la posizione dell'aƩraversamento è stata definita in base alla 
fermata e alla 

presenza di accessi agli edifici; in corrispondenza degli incroci 
Via ViƩorio 

Veneto / Via Madonnina e Via ViƩorio Veneto / Via Lurani la 
posizione 

dell'aƩraversamento è stata definita in funzione della 
geometria dell'incrocio, il 

suo spostamento compromeƩerebbe la sicurezza 
dell'incrocio stesso. 

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

2) Barriere architeƩoniche
si chiede di verificare, lungo tuƩo il percorso, l’effeƫvo abbaƫmento 

delle barriere architeƩoniche, prevedendo il passaggio contemporaneo 
di due carrozzine provenienƟ in senso opposto.

Questo anche considerando che la popolazione di Bresso è anziana e 
che l’età media è in progressiva crescita.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. L'incrocio di 
due carrozzine è garanƟto lungo tuƩo il tracciato, con 

eccezione di punƟ singolari, come ammesso dalla normaƟva. 
Tali punƟ singolari sono dovuƟ alle limitazioni dell'area di 

intervento.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

3) Accesso all’insediamento produƫvo “Novelis” - Intersezione ViƩorio 
Veneto/Da Vinci – Pavimentazione ViƩorio Veneto/Don Vercesi

Si riportano le osservazioni presentate dall’azienda stessa, per le quali si 
chiede un’aƩenta valutazione.
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229 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

230 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

231

232

233 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

a) Si soƩolinea ancora una volta che l’insediamento è interessato da 
trasporƟ eccezionali (lunghezza 16,50 metri, carico 45 tonnellate), che 

necessitano di un piano stradale il più  regolare  possibile,  dato la  
Ɵpologia  di  carico  trasportato; pertanto si  richiede  un  ULTERORE 

ARRETRAMENTO DEL CORDOLO DI SEPARAZIONE  DELLA TRANVIA LATO 
SUD,  al fine di agevolare in parƟcolar modo, l’uscita dei mezzi 

dall’insediamento e l’inserimento nella corsia di via V. Veneto direzione 
Milano, in quanto unica direƩrice di collegamento tra l’insediamento e 
la viabilità primaria, ovverosia estendendo la traƩa di linea tranviaria 
aƩa alla carrabilità pesante, a raso rispeƩo alle carreggiate stradali.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

b) La viabilità di progeƩo deve permeƩere l'ingresso da entrambi i sensi 
di marcia e quindi la scavalcabilità della sede tramviaria sia per chi 
giunge da Sud  (Milano) sia per chi si dirige a Nord (Seregno) per 

entrambe gli accessi carrai oggi esistenƟ.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

c)  Si  chiede  una aƩenta verifica  del  reale  inserimento  degli  ingombri 
 dei  trasporƟ  eccezionali  lungo  via  V. Veneto, nella  traƩa compresa 

tra l’insediamento  “Novelis”  ed il confine  Comunale  di  Milano,  
eliminando  ogni  sorta di  restringimento  della  carreggiata  stradale  

laddove  non  streƩamente necessario,  ovverosia  adoƩando una 
soluzione  di sede promiscua con  parƟcolare riferimento alla traƩa 

compresa tra via Papa Giovanni XXIII e via Leonardo da Vinci.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si esclude 
tuƩavia l’introduzione generalizzata di sede promiscua 

sull’intero traƩo della sede tranviaria, in quanto muterebbe le 
caraƩerisƟche di base dell’opera approvata e finanziata dal 

CIPE (sede riservata al mezzo pubblico). Per moƟvi di 
sicurezza stradale non è possibile inoltre eliminare i 

restringimenƟ nelle carreggiate in corrispondenza degli 
aƩraversamenƟ pedonali a baioneƩa.

incontro del 14/11/2019 
(nota prot. CMM 290997 

del 9/12/2019)

si richiede che il parterre tranviario tra le vie Giovanni XXIII e Ludovico 
Ariosto venga realizzato a raso rispeƩo alle limitrofe carreggiate stradali, 
delimitato quindi solamente da segnaleƟca orizzontale indicante la sede 
riservata , in relazione alla elevata presenza di traffico pesante in quella 

traƩa

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
esclude l’introduzione generalizzata di sede promiscua 

sull’intero traƩo della sede tranviaria, in quanto muterebbe le 
caraƩerisƟche di base dell’opera approvata e finanziata dal 
CIPE (sede riservata al mezzo pubblico). In corrispondenza 

degli accessi carrai dei mezzi pesanƟ è stata prevista la quota 
a raso e la sormontabilità.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

d)  Si  chiede  l’ELIMINAZIONE  DELLA PAVIMENTAZIONE  RIALZATA 
realizzata  con  masselli  in  porfido  in  corrispondenza  dell’intersezione  

con  via  Don  Vercesi,  in  quanto soluzione  non  funzionale  sia  al  
transito  dei  mezzi  pesanƟ  direƫ  all’insediamento  industriale  in  
oggeƩo, sia  perché altrimenƟ  necessitante  di  una manutenzione  

aggiunƟva rispeƩo ad una soluzione ordinaria specialmente a causa del 
passaggio di trasporƟ eccezionali.
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234 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

235

236 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

237

238

239 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 14/11/2019  
(nota prot. CMM 290997 

del 9/12/2019)

si richiede,  in generale, l'eliminazione di tuƩe le pavimentazioni rialzate 
in quanto soluzioni non  funzionali sia al transito dei mezzi pesanƟ direƫ 
all’insediamento industriale, sia  perché altrimenƟ  necessitante  di  una 

manutenzione  aggiunƟva  rispeƩo  ad una soluzione  ordinaria  
specialmente  a causa del  passaggio  di  trasporƟ  eccezionali,  con 

eccezione di quella in corrispondenza della Chiesa del Pilastrello, dove 
andranno comunque previste rampe stradali di salita in quota a lieve 

pendenza.

Incontro del 23/07/2019 
(nota prot. CMM 192225 

del 20/08/2019)

si richiede in generale di non  uƟlizzare materiali di pregio lungo le 
carreggiate stradali (incluso il fronte Chiesa del Pilastrello) in quanto 

inadaƫ in presenza di traffico pesante
(aƫvità industriali) ed onerosi da mantenere. Vengano mantenuƟ i 

materiali di progeƩo negli spazi pedonali. (nonché sulla sede tranviaria)

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
eccezione delle pavimentazioni stradali fronte Chiesa del 

Pilastrello come da prescrizione CIPE.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

e) in fase di esecuzione dei lavori si dovranno organizzare i canƟeri in 
modo che rimanga sempre disponibile almeno uno  dei due passi carrai 

per l'accesso allo stabilimento.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

4) Presenza ed accessibilità al supermercato IN’s – via ViƩorio Veneto, 
90 Intersezione via ViƩorio Veneto / Ariosto

Il PE non è aggiornato, pertanto non ha ancora recepito la presenza del 
supermercato IN’s (realizzato nel 2016) e dei relaƟvi accessi ai parcheggi 

di cui al civico 90. Alla luce di questo insediamento si chiede un 
miglioramento della circolazione lungo via ViƩorio Veneto per garanƟre 
l’accessibilità sia in ingresso che in uscita; in parƟcolare si richiede una 
modifica dell’intersezione ViƩorio Veneto / Ariosto con una geometria 
che permeƩa l’inversione del senso di marcia lungo via ViƩorio Veneto.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso 
limitatamente all’accessibilità carrabile al supermercato. 
Introdurre la possibilità di inversione del senso di marcia 

verrebbe a cosƟtuire un ulteriore punto di possibile 
perturbazione per l’esercizio metrotranviario e di congesƟone 

per il flusso stradale. Questo in relazione alla consistente 
modifica che dovrebbe subire il ciclo semaforico. Difaƫ, 

mentre con l’aƩuale configurazione progeƩuale l’arresto dei 
flussi tranviari e sulla via V.  Veneto avviene solo per 

consenƟre l’uscita dei veicoli dalla via Ariosto, con la suddeƩa 
proposta non sarebbe più possibile consenƟre la 

contemporaneità dei flussi veicolari in entrambi i sensi di 
marcia di via V. Veneto e la loro contemporaneità coi flussi 
tranviari, non potendo essere ricavata, per moƟvi di spazi, 
una corsia dedicata alla svolta a sinistra (inversione ad U). 
Tale punto di inversione non risulta peraltro necessario in 

relazione alla presenza di un punto di inversione a 200 m (via 
L. Da Vinci).

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

5) Intersezione ViƩorio Veneto / XXV Aprile / Madonnina Eliminazione 
pista ciclabile – diversa organizzazione delle svolte a sinistra per le 

provenienze da sud:

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

a) Si richiede l'eliminazione della  pista  ciclabile in corrispondenza della  
intersezione  in  oggeƩo in  quanto, contrariamente a quanto riportato  

nel  PE,  lungo la  via XXV Aprile non  è più presente alcuna pista 
ciclabile. Lo spazio resosi così disponibile lungo la carreggiata in 

adiacenza del santuario del Pilastrello può  essere usato per realizzare 
una doppia corsia per favorire le svolte nelle due direzioni verso via 

ViƩorio Veneto.
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240

241 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

242

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

b) Si richiede l’introduzione della svolta a sinistra, verso via Madonnina, 
per le provenienze da sud lungo via ViƩorio Veneto, in quanto la 

soluzione proposta dal PE  appare assolutamente inadeguata rispeƩo 
alla reale domanda di traffico quoƟdianamente presente.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
svolta a sinistra verso via Madonnina può essere, per evitare 

accumulo di veicoli su via ViƩorio Veneto verso nord, 
regolamentata solo con la segnaleƟca orizzontale in 

corrispondenza dell'incrocio sul parterre tranviario. Tale 
soluzione è fortemente sconsigliata dal punto di vista di 
sicurezza stradale nel caso in cui si dovesse avere un mal 

funzionamento dell'impianto semaforico della sede stradale 
e/o tranviaria o di un veicolo.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

6) Ex-parcheggio via ViƩorio Veneto 66
In via ViƩorio Veneto 66, in corrispondenza del nuovo ufficio postale, 

non è più presente l’area a parcheggio posta alle spalle del marciapiede. 
Si chiede la reƫfica del PE e la verifica degli accessi carrai su via ViƩorio 

Veneto laddove non più esistenƟ, riportando nel progeƩo la correƩa 
configurazione aƩuale.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

7) AƩraversamenƟ pedonali in corrispondenza parco Rivolta
Data l’importanza che il Parco Rivolta ricopre per la vita ciƩadina, quale 

polmone verde e punto d’incontro centrale al Comune di Bresso 
sopraƩuƩo per le fasce di popolazione che richiedono maggior tutela 

quali anziani e bambini, in corrispondenza dell’intersezione con via 
Patellani e l’entrata principale al Parco stesso, si richiede una diversa 

soluzione circa gli aƩraversamenƟ pedonali di via ViƩorio Veneto. 
L’ideale sarebbe fare una sistemazione in quota in corrispondenza 

dell’intersezione, così da dare un passaggio ciclopedonale privilegiato 
tra il parco e la via Patellani, al pari della soluzione progeƩuale adoƩata 
in corrispondenza dell’intersezione con via XXV Aprile. In alternaƟva, si 

chiede la realizzazione di uno o più aƩraversamenƟ pedonali “a 
baioneƩa” per garanƟre la sicurezza dell’aƩraversamento anche senza 

semaforizzazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Gli 
aƩraversamenƟ pedonali a baioneƩa risultano incompaƟbili 

con gli spazi disponibili, pertanto verrà progeƩato un 
aƩraversamento semaforizzato a chiamata
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243

244

245

246 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

8) Marciapiede lato ovest lungo via ViƩorio veneto in corrispondenza 
del Parco Rivolta

Vista l’aƩuale dimensione del marciapiede lungo via ViƩorio Veneto in 
corrispondenza del Parco Rivolta, e l’importanza che lo stesso ricopre 

per i flussi pedonali lungo l’asse urbano, si reputa inacceƩabile la 
soluzione proposta nel PE di riduzione dello stesso ad una larghezza pari 

a 120 cm.
L’Amministrazione Comunale, per garanƟre la sicurezza dei ciƩadini, 
meƩe a disposizione, a Ɵtolo gratuito, la fascia perimetrale del Parco 

comunale, affinché possa essere
realizzato lungo via ViƩorio Veneto un marciapiede avente una 

larghezza minima di almeno 2,00 metri.
A carico del SoggeƩo Aggiudicatore rimarranno tuƫ gli oneri derivanƟ 

dalla rimozione del mureƩo e della siepe perimetrale del Parco, laddove 
presenƟ, e dalla loro ricosƟtuzione alla distanza necessaria alla 

realizzazione del marciapiede con le caraƩerisƟche sopra citate.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Come 
concordato con lo stesso Comune nell’incontro del 23 luglio 

2019 (nota prot. 192225 del 20 08 2019), verrà progeƩato un 
percorso ciclabile in calcestre all'interno del parco rivolta 

invece che l’allargamento del marciapiede, per mancanza di 
spazi che permeƩano di recepire la richiesta in sicurezza. 

Essendo esterne al limite di intervento, definito dal progeƩo 
definiƟvo approvato dal CIPE, le aree dovranno formalmente 

essere messe a disposizione da parte del Comune.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

9) Presenza ed accessibilità al supermercato LIDL – via ViƩorio Veneto, 
20 Intersezione via ViƩorio Veneto / De Amicis

Il PE risulta superato, non recepisce infaƫ la presenza del supermercato 
LIDL (realizzato nel 2014) e dei relaƟvi accessi ai parcheggi di cui al civico 
20. A tal fine, vista anche l’aƩuale ubicazione degli accessi al parcheggio, 
si chiede l’eliminazione della semaforizzazione dell’intersezione ViƩorio 

Veneto / De Amicis, in quanto non si rilevano flussi di traffico tali da 
richiedere l’introduzione di un nuovo impianto semaforico, per non 

interferire ulteriormente sulla circolazione lungo via V. Veneto.
Si chiede la realizzazione di uno o più aƩraversamenƟ pedonali “a 

baioneƩa” per garanƟre la sicurezza dell’aƩraversamento anche senza 
semaforizzazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Gli 
aƩraversamenƟ pedonali a baioneƩa risultano incompaƟbili 

con gli spazi disponibili, ma verrà progeƩato un 
aƩraversamento semaforizzato a chiamata al posto del 

semaforo veicolare.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

10) Passeggiata pedonale via ViƩorio Veneto – Parco delle Rimembranze
Si richiede il mantenimento integrale della passeggiata pedonale lungo 
via ViƩorio Veneto in corrispondenza del Parco delle Rimembranze, in 
quanto sede deputata a ricevere il mercato ciƩadino seƫmanale del 

mercoledì e del sabato. La riduzione della sua larghezza, come riportata 
nel PE, non permeƩe una compresenza in piena sicurezza degli 
ambulanƟ e degli acquirenƟ specialmente nelle ore di maggior 

affollamento, date le dimensioni ridoƩe dello spazio disponibile a 
seguito della realizzazione della Metrotranvia. A tal fine si richiede lo 

spostamento dell’asse della sede ferroviaria o, in alternaƟva il 
mantenimento dello spazio necessario per il mercato seƫmanale, con 

oneri a carico del progeƩo della metrotranvia.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Essendo 
l’intervento richiesto al di fuori delle aree oggeƩo dei lavori, 

come da progeƩo definiƟvo approvato dal CIPE, le aree 
necessarie dovranno formalmente essere messe a 

disposizione da parte del Comune.

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

11) Intersezione ViƩorio Veneto / Cadorna / Romani – aƩraversamento 
pedonale

Si richiede l’inserimento nel PE di un ulteriore aƩraversamento 
pedonale di via ViƩorio Veneto in corrispondenza dell’intersezione con 

via Cadorna e via Carolina Romani lungo il lato sud dell’intersezione, che 
si trova su una direƩrice fortemente interessata dai flussi pedonali, vista 

la presenza di edifici su entrambi i laƟ della strada.
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247

248

249 Comune di Cormano nessuna espressione pervenuta

250

251 nessuna espressione pervenuta

252

253

254

255 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 141385 del 
13/06/2019

12) CanƟerizzazione. Organizzazione e fasi
Si richiede una ridefinizione delle fasi di canƟerizzazione lungo tuƩa via 
ViƩorio Veneto, ovverosia l’individuazione di aree di intervento avenƟ 

estensioni più contenute (max.
150 metri lineari), permeƩendo così maggiori punƟ di passaggio tra i 

due laƟ di via ViƩorio Veneto a mezzi e pedoni, ed evitando lunghi traƫ 
ove sia intercluso tale passaggio.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Un 
ulteriore frazionamento della canƟerizzazione influirebbe 

sulla tempisƟca e sui cosƟ dell'opera.

Comune di Cusano 
Milanino

Comune di Paderno 
Dugnano

nota prot. CMM 140211 del 
13/06/2019

Si  trasferisce,  la  deliberazione  di  Giunta  Comunale  n.  90  del  
06/06/2019 che conferma  la  volontà  di  aƩuare il progeƩo della  

metrotramvia,  secondo l’Accordo  approvato e soƩoscriƩo  nel  2010  
ed in  base all’avanzamento  delle  aƫvità,  secondo il  progeƩo 

esecuƟvo  la  cui  validazione  è in  fase  di  conclusione.  La Delibera  
demanda inoltre  alla StruƩura Tecnica del Comune di verificare con  la 
Direzione Lavori la conformazione e della funzionalità del parcheggio di 

interscambio.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 
confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori

nota prot. CMM 265422 del 
15/11/2019

i materiali di pregio usaƟ per la realizzazione del parcheggio di 
interscambio di Calderara causerebbero al Comune problemi per la 

successiva manutenzione posta in capo all’Ente  scrivente:  si  riƟene  
opportuno l’impiego  di  materiale  di  più  facile  e comune reperimento, 
 quale  l’asfalto;  le  aree  nelle  quali  saranno inserite  le  piante  è bene 

che vengano delimitate da cordoli che ne idenƟfichino il perimetro.
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256

257

258

259 Comune di Nova Milanese

260 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

261 Si trasmeƩe tuƩa una serie di aggiustamenƟ:

262

263 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

264 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 265422 del 
15/11/2019

Si chiede di consenƟre la connessione tra le due piste ciclabili in fregio 
rispeƫvamente a via SanƟ e a via ValleƩe. il progeƩo dello schema di 

inserimento planimetrico della ciclabile di connessione SanƟ-ValleƩe (su 
supporto eleƩronico editabile geo-referenziato) non  è ancora stato 

sviluppato.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
progeƩazione esecuƟva avverrà compaƟbilmente con la 

messa a disposizione da parte del Comune del progeƩo della 
ciclabile SanƟ – ValleƩe.

nota prot. CMM 265422 del 
15/11/2019

in  relazione  all’assolvimento  normaƟvo  per la  mappatura acusƟca  
questo Ente ha ne predisposto  la  redazione  e conseguenƟ piani 

d’azione  per introdurre  misure  correƫve aƩe a ridurre l’inquinamento 
acusƟco. Nello specifico, sull’asse di via Erba almeno in prossimità 

dell’edificato, il piano di azione suggerisce quale azione correƫva la 
posa di asfalto fonoassorbente in SBR.  Non appena efficace, a seguito di 

approvazione, sarà nostra cura trasmeƩere il deƩaglio dello stesso 
piano d’azione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso 
limitatamente all’impiego di asfalto fonoassorbente.

Richiesta di realizzazione dei parcheggi lungo il lato est della strada nel 
traƩo da via G. B. Molla a via Manin, che peraltro era stata più volte 

condivisa, ma che stranamente a differenza dei parcheggi lungo tuƩo il 
traƩo di strada aƩraversante la ciƩa non  sono staƟ previsƟ.

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

1) Alberature di nuovo impianto previste dalla relazione generate delle 
opere di inserimento ambientale (prescrizione n° 15 CIPE). Tuƫ i punƟ 

previsƟ nel territorio comunale
La "Magnolia Kobus" non rientra tra le piante di Ɵpo autoctono e il sesto 

d'impianto risulta troppo ravvicinato in relazione alla dimensione 
raggiungibile dalla pianta.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si è 
ritenuto di

mantenere l’essenza prevista, in quanto la Magnolia Kobus 
pur se non autoctona, è 

una pianta che si presta all’ambiente urbano in cui si sviluppa 
la nuova opera. 

Per quanto concerne i sesƟ di impianto, le distanze tra gli 
esemplari valutano il 

pronto effeƩo di inserimento paesaggisƟco, demandando lo 
sviluppo delle 

piantumazioni ad una manutenzione con potature che ne 
determinano il 

contenimento dell’apparato aereo. 

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

2) Larghezza marciapiede ciclopedonale in progeƩo lungo la traƩa 
comunale

Lato est via Garibaldi a 50 m a sud dall'incrocio con via Brodolini
Va ampliata la larghezza del marciapiede nelle tavole di progeƩo in 

quanto inferiore a m 2, 50. Di conseguenza va rivista la progeƩazione 
della sosta in linea lungo la via.

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

3) Larghezza marciapiede ciclopedonale in progeƩo lungo la traƩa 
comunale

Lato est via Garibaldi traƩo ulƟmi 60 m a sud dall'incrocio con via 
Salvemini

Va ampliata la larghezza del marciapiede nelle tavole di progeƩo in 
quanto inferiore a m 2, 50. Di conseguenza l'aiuola verde viene 

leggermente ridimensionata
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265 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

266 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

267 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

268 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

269 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

270 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

271 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

272 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

273 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

4) Larghezza marciapiede ciclopedonale in progeƩo lungo la traƩa 
comunale

Lato est via Garibaldi traƩo ulƟmi 50 m a sud dall'incrocio con via 
Villoresi

Va ampliata la larghezza del marciapiede nelle tavole di progeƩo in 
quanto inferiore a m 2, 50. Di conseguenza l'aiuola verde viene 

leggermente ridimensionata

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

5) TraƩo ciclopedonale a raso in via Garibaldi
TraƩo ciclopedonale est lungo circa 20 m tra la via Piave e via Garibaldi, 

41-43
ll traƩo interessato è cosƟtuito da un'area di perƟnenza carrabile degli 

edifici ai civici 41 e 43 di via Garibaldi; va garanƟta nel progeƩo l'entrata 
e uscita degli automezzi privaƟ senza elemenƟ o dissuasori fissi

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

6) Dissuasori da installare sul marciapiede ciclopedonale
lncrocio tra la pista ciclabile del Villoresi e i nuovi marciapiedi 

ciclopedonali
Si richiede l'installazione di nuovi dissuasori fissi sui marciapiedi 

intersecanƟ il traƩo ciclabile di via Villoresi

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

7) Piazzola di sosta per la manutenzione del sifone Canale Villoresi
Via Garibaldi altezza Canale Villoresi

Si richiede lo spostamento della piazzola di sosta per la manutenzione 
del sifone da via Piave al lato opposto della sponda; la nuova soluzione 

migliora e amplia l'area di passaggio e di incrocio con il traƩo della 
ciclovia del Villoresi

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

8) Eliminazione aƩraversamento ciclopedonale ubicato a 110  m a nord  
di Piazzale Liberta

Via Diaz lato est a 110 m a nord dell'incrocio con Piazzale Libertà
Si richiede l'eliminazione dell'aƩraversamento ciclopedonale con 

reƫfica sia degli stalli in linea che del marciapiede ciclopedonale in 
conƟnuità lungo via Diaz

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

9) Realizzazione di nuovo abbassamento per accesso carraio
Via Diaz lato est a circa 70 ma nord delt'incrocio con via G.B. Molla

Si richiede la realizzazione di un nuovo accesso carraio del loƩo 
comunale intercluso ubicato a nord delle palazzine residenziali dia via 

Diaz ang. Via G.B. Molla

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

10) Realizzazione di stalli in linea lungo via Diaz
Via Diaz dall'incrocio con via G.B. Molla fino all'altezza di via San 

MarƟno/ Manin
Si richiede la realizzazione di una fascia di sosta in linea lungo la corsia 
est di via Diaz fino all'altezza di via Manin (richiesta concordata nella 

riunione congiunta del 9/5/2015)

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

11) Reƫfica marciapiede ciclopedonale e fascia verde laterale lungo via 
Diaz

Via Diaz dall'incrocio con via G.B. Molla fino all'altezza di via San 
MarƟno/ Manin

Si richiede la reƫfica del percorso ciclopedonale in progeƩo lungo il 
traƩo in esame, a seguito introduzione fascia parcheggi in linea e la 
sistemazione a verde laterale fino al limite delle recinzioni/proprietà 

poste a est

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

12) Modifica cordonatura del marciapiede via Garibaldi
Via Garibaldi lato ovest fronte civici 144 e 148

Si richiede la semplice modifica alla cordonatura del marciapiede 
anƟstante gli accessi carrai già esistenƟ onde poter consenƟre l'ingresso 

ai mezzi provenienƟ da nord
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274 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

275 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

276 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

277

278 Comune di Desio

279

280

281

282

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

13) Passaggio del Trasporto Pubblico Locale lungo le vie Diaz-Garibaldi
TuƩa la traƩa comunale

Si richiede la verifica dei percorsi del TPL durante tuƩe le fasi della 
canƟerizzazione dell'opera in accordo con i gestori locali del trasporto 

pubblico locale

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

14) Linea della trazione eleƩrica altezza libera dal piano viario
Piazzale Libertà

ll traƩo stradale est-ovest di via Veneto/ Locatelli e intersecante Piazzale 
Libertà cosƟtuisce tracciato per trasporƟ eccezionali che aƩraversano il 
Comune di Nova Milanese; si richiede che la Ɵpologia tecnica e l'altezza 
della trazione eleƩrica in progeƩo siano compaƟbili con il passaggio di 

deƫ automezzi eccezionali

nota prot. CMM 138645 del 
11/06/2019

15) Piano di canƟerizzazione dell'opera
MacrocanƟere NM5

La deviazione temporanea del traffico su via Mazzini non è compaƟbile 
con il traƩo stradale proposto in quanto di calibro non sufficiente; la 

correƩa deviazione deve essere rivista con deviazione, provenendo da 
sud, da via Oberdan / Caravaggio/ De Gasperi / Moro/ Assunta/ XX 

SeƩembre

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

In mancanza dell’accoglimento dei suindicaƟ presupposƟ con  
parƟcolare riferimento ai punƟ 1 e 2 il parere espresso da codesto Ente 

è da intendersi NEGATIVO.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

1)  mancato accoglimento  sia  delle  osservazioni  già  contenute nel  
nostro precedente parere con  rif. prot.  n.15430 del  12/04/18, sia  
quelle  indicate  nell’allegato  “Supporto tecnico-specialisƟco” del  

novembre ‘18  – rif. All.to 1 e sia del parere espresso dalla  Polizia Locale 
in allegato del  20/11/18. Con  riferimento poi  alla  comunicazione  rif. 
Prot. n.261691 del 22/12/14 non  si è mai concluso il dialogo col RUP  
Ing. Maugliani ed i relaƟvi esiƟ di accoglimento contenuƟ nella relaƟva 

tabella che si allega.

Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito, in risposta alla 
tabella allegata che riprende i punƟ richiamaƟ

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

2) Premesso che la documentazione progeƩuale “esecuƟva” non  risulta 
completa ai sensi del codice dei contraƫ e ciò non  consente di 

esprimere un parere compiuto su tuƫ gli aspeƫ inerenƟ.
Comunque in relazione alla valutazione della documentazione 

presentata emergono parecchi elemenƟ di incoerenza con la normaƟva 
vigente e lo strumento pianificatorio del

P.G.T.U. per quanto riguarda la linea dismessa come indicato 
nell’allegato “Supporto tecnico-specialisƟco” del maggio ‘19 – rif. All.to 

2).
Con riferimento alla comunicazione ricevuta con rif. prot.12299 del 

14/3/19, riguardante la riqualificazione della traƩa dismessa, si ribadisce 
che la stessa dovrà essere realizzata con il vostro appalto comprendente 
la rimozione completa dell’infrastruƩura tranviaria; l’eventuale stralcio a 

nostro carico potrà avvenire solo nell'ipotesi che le relaƟve somme 
desƟnate a tali lavorazioni siano riuƟlizzate in altro ambito connesso 

all'opera su territorio Desiano.
Inoltre si segnala che come previsto nelle prescrizioni CIPE deve essere 

eseguita la riqualificazione totale del traƩo dismesso a cura della 
Stazione Appaltante con la realizzazione di un percorso ciclabile quale 
offerta miglioraƟva presentata in fase di gara dalla diƩa appaltatrice e 

successivamente concordato con l’A.C..

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che si procederà allo smantellamento della sede tranviaria 

aƩuale e non più uƟlizzata.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

3) per quanto riguarda la nuova configurazione del deposito risultano 
verificaƟ i parametri urbanisƟci indicaƟ nel progeƩo definiƟvo del 2006  

approvato dal CIPE.  In mancanza dell’accoglimento dei suindicaƟ 
presupposƟ con  parƟcolare riferimento ai punƟ 1 e 2 il parere espresso 

da codesto Ente è da intendersi NEGATIVO.

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso, i 
parametri urbanisƟci risultano già verificaƟ nella revisione 

progeƩuale.
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283

284 1.1 ElemenƟ a caraƩere generale

285

286

287

288

289

290 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

291 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

292 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

PROGETTO ESECUTIVO METROTRANVIA  MILANO PARCO NORD-
SEREGNO - VIABILITA’ A REGIME  - PARERE TECNICO

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La soluzione  di  progeƩo non  è adeguatamente contestualizzata  con 
 gli  elemenƟ  esistenƟ,  in  quanto non  è riportato  un  

aerofotogrammetrico  al  di  fuori  del  limite  di intervento. Non 
risultano chiare quindi numerose interazioni e risoluzioni delle criƟcità 
del progeƩo con  le proprietà in affaccio, con  i relaƟvi carrai e con  la 

viabilità esistente.

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso; si 
precisa che il rilievo delle aree limitrofe l’intervento è 

riportato nelle tavole di progeƩo e nelle specifiche 
planimetrie di rilievo.  Inoltre tuƫ gli elaboraƟ di progeƩo 
comprendono, oltre le aree di intervento, anche tuƩe le 

intersezioni viarie e proprietà in affaccio delle quali vengono 
risolte le interferenze con il progeƩo esecuƟvo.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Il diverso posizionamento della banchina nelle rispeƫve fermate della 
metrotranvia fa presumere che i treni uƟlizzaƟ dal servizio siano dotaƟ 
di porte su entrambi i laƟ. In caso contrario la localizzazione di un’unica 

banchina in alcune situazioni, pare garanƟre la fermata per una sola 
direzione di marcia.

Si chiarisce che il materiale rotabile da usare è bidirezionale, 
dotato di porte per la salita e discesa su entrambi i laƟ dei 

veicoli tranviari. 

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) Le rotatorie  di  progeƩo non  sono coerenƟ  con  la  normaƟva  
vigente  in  termini  di  geometria  e regolamentazione.  In parƟcolare  la  

forma  delle  rotatorie  stesse  risulta  non regolare,  con  le linee  del 
dare la precedenza spesso non  posizionate sulla  circonferenza esterna 
e con  l’anello circolatorio di dimensioni variabili. L’isola centrale  è in 
molƟ casi  eccessivamente decentrata, rendendo pressoché nulle  le 

deflessioni di alcune  manovre. I raggi di  curvatura dei rami di entrata e 
uscita di alcune intersezioni e alcune corsie di uscita risultano 

soƩodimensionate.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso con 
riferimento all'applicazione della normaƟva vigente. Con 

riferimento alla modifica geometrica di talune rotatorie, si 
rimanda ai punƟ successivi.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d)  Sono presenƟ  numerosi  traƫ  di  marciapiede  a quota strada, 
alcuni  dei  quali  separaƟ  dal  traffico  veicolare  tramite  disposiƟvi  

parapedoni.  Nei  casi  in  cui  questa scelta progeƩuale non  fosse 
deƩata dalla necessità di garanƟre le manovre di entrata/uscita dai 

carrai è auspicabile che tali traƫ siano portaƟ in quota.

Si è già accolta la richiesta ove possibile. La temaƟca è già 
stata oggeƩo di incontri tecnici che hanno portato ad avere la 

previsione di marciapiedi a raso solo dove non risulta 
altrimenƟ possibile portarli in quota.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) Non è sempre garanƟta la conƟnuità ciclabile e ciclopedonale in via 
Mazzini e più in generale lungo tuƩo l’asse oggeƩo di intervento. 

Sarebbe inoltre auspicabile prevedere aƩraversamenƟ ciclopedonali in 
presenza di un percorso ciclopedonale.

Si vedano via Dalla Chiesa, via Gabellini – via ValleƩe, rotatoria di via 
MaƩeoƫ, rotatoria Stadio, intersezione Milano Garibaldi

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, faƫ salvi 
alcuni punƟ singolari di cui ai punƟ successivi.

incontro del 23/07/2019 
( nota prot. CMM 201191 

del 4/09/2019)
togliere i cartelli di inizio fine percorsi pedonali in corrispondenza di ogni 

aƩraversamento

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

f) Non è sempre presente l’aƩraversamento pedonale su tuƫ i rami 
delle intersezioni/rotatorie di progeƩo.

incontro del 23/07/2019 
(nota prot. CMM 201191 

del 4/09/2019)
CompaƟbilmente con  gli spazi disponibili garanƟre in ogni rotatoria i 

marciapiedi per i pedoni e le relazioni est-ovest per le bicicleƩe.
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293 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

294 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso 

295

296

incontro del 23/07/2019 
( nota prot. CMM 201191 

del 4/09/2019)
prevedere delle rampe adaƩe all’uƟlizzo da parte dei cicli per il 

passaggio da carreggiata stradale a marciapiede e viceversa

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

g) La scelta  di prevedere delle corsie  interne  all’isola centrale alle  
rotatorie  Milano-Ambrosoli e Milano-Caravaggio risulƟ  non  coerente 

con  la  normaƟva  vigente  per questo Ɵpo di intersezioni, provochi una 
diminuzione del livello di sicurezza a causa dei numerosi punƟ di 

confliƩo introdoƫ, generi un abbaƫmento di capacità e penalizzi le 
relazioni di  scambio  con  la  ciƩà.  Tale  fenomeno  è amplificato  dal  
faƩo  che il  progeƩo prevede di  concentrare le  entrate e uscite  dai  

quarƟeri  sulle  rotatorie,  in  quanto nelle  altre intersezioni, 
diversamente dalla situazione aƩuale, saranno garanƟte solo manovre 

in destra. La configurazione del progeƩo invece favorisce i flussi di 
aƩraversamento nord- sud della  ciƩà  ed elevate  velocità.  Tale  
soluzione, se confermata,  comunque necessita  di  una verifica  

finalizzata  a dimostrare  che i semicerchi dell’anello  circolatorio  siano 
adeguaƟ a smalƟre la domanda di traffico in ingresso e uscita dai 
quarƟeri della ciƩà, evitando pesanƟ accodamenƟ e ritardi per le 

manovre di scambio (problemaƟche note per questo Ɵpo di intersezioni 
in ambito provinciale).

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

h) Risulta assente per le corsie interne alle rotatorie e ad importanƟ 
estensioni dell’asse di via Milano e Mazzini una dimensione adeguata 
della sezione stradale. La normaƟva infaƫ richiede che in presenza di 
uno  sparƟtraffico centrale, entrambe le carreggiate stradali abbiano 

una dimensione minima pari a 5,50  m.

Con riferimento alle rotatorie si rimanda ai punƟ specifici. 
Con riferimento alla larghezza della carreggiata e 

compresenza di sosta, si rimanda al punto specifico (incontro 
del 23 07). Per le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di 

adeguamento delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza 
esclusivamente come riferimento normaƟvo il DM 

05.11.2001 e le indicazioni contenute nella “bozza di norma 
per gli intervenƟ di adeguamento delle strade esistenƟ” del 

21.03.2006.  

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

i) Il progeƩo prevede stalli di sosta in  carreggiata  con  caraƩerisƟche  
non  coerenƟ  con  la  normaƟva vigente.  La normaƟva  infaƫ prevede 

che su un  asse di  quarƟere,  quale quello  interessato  dal  progeƩo [cfr. 
 classificazione  funzionale  della  rete stradale  del  PGTU  vigente],  sia  

possibile  prevedere la  sosta in  carreggiata  solo  in  presenza di 
un’adeguata corsia di manovra.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, 
limitatamente ai punƟ evidenziaƟ dal Comune (vedi punto 

successivo).
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297

298 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 23/07/2019 
(nota prot. CMM 201191 

del 4/09/2019)

Riorganizzare le aree di sosta su via Milano con  ulteriori stalli di sosta 
come evidenziato nella tavola depositata dal Comune nell'incontro del 

23 07 2019 (aree blu)

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all’incontro del 08 07 2019, il Comune ha 
trasmesso alla CMM un proprio layout delle soluzioni 

(parcheggio o corsie larghe) lungo tuƩe le traƩe delle vie 
Milano e Mazzini. Tale soluzione è stata condivisa nel corso 
dell’incontro del 23 07 con le seguenƟ decisioni sui singoli 

punƟ: Area Blu a sud Via Bengasi (tav29): l'osservazione non 
può essere recepita per mancanza di posto a causa della 
presenza di passi carrabili esistenƟ - Area Blu Via Agnesi 

(tav30) : risulta già essere presente un'area di parcheggio, 
non interessata da modifiche e pertanto può non essere 

recepita - Area Blu traƩo a nord Via del TintoreƩo (tav34) : 
l'osservazione viene recepita rimodulando la corsia e il 

marciapiede così come concordato in sede di riunione (corsia 
3,50 + spazio manovra 0,50+ parcheggio 2,20/2,50 + 

marciapiede 1,50/1,20 o spazio.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

l) In relazione all’enƟtà degli spazi di sosta previsƟ, non  sono previsƟ 
stalli dedicaƟ alle persone diversamente abili. La normaƟva ne prevede 

uno  per ogni frazione di 50 posƟ.



allegato A

Pagina 45

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

299 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

300

301 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

302

303 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

304

305 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

306 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

m) La segnaleƟca verƟcale “delimitatore di ostacolo” (art.175 Fig. II.471  
del Codice Civile), che è teoricamente prevista per ostacoli, anomalie e 

punƟ criƟci che comportano restringimento  della  carreggiata  o  
pericoli  per la  circolazione  non  eliminabili,  viene  uƟlizzata  

diffusamente  e in  modo poco opportuno, per segnalare  restringimenƟ  
anche minimi della sede stradale senza effeƫvi ostacoli fisici, 

aumentando in modo non  necessario il numero di cartelli e indicazioni 
stradali fornite all’utenza.

1.3 Via Milano traƩo Delle Rose-Caravaggio (tav. 26 planimetria di 
progeƩo e 23 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) Non è presente l’aƩraversamento pedonale su via Delle Rose e parte 
del marciapiede sul lato sud è previsto a quota strada. Non  è chiaro 

come venga gesƟta la conƟnuità pedonale al ramo di via Primavera della 
rotatoria Milano-Ambrosoli;

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) La carreggiata in direzione sud nel traƩo di via Diaz compreso tra le 
vie Delle Rose e Ambrosoli è prevista di larghezza pari a 7,00  m, più 

ampia rispeƩo ai traƫ precedenƟ e successivi e a quanto richiesto dalla 
normaƟva vigente. Anche il percorso pedonale risulta essere di 2,30  m, 

di larghezza superiore al minimo richiesto ma insufficiente per 
garanƟrne l’uƟlizzo alle bicicleƩe. In assenza di situazioni parƟcolari che 
richiedano la doppia corsia di marcia sarebbe auspicabile mantenere il 
medesimo calibro caraƩerisƟco di quest’asse e dedicare se necessario 
un maggiore spazio per garanƟre la conƟnuità alla mobilità dolce o in 

alternaƟva riprisƟnare quesƟ spazi a verde;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, assumendo il 
calibro stradale del traƩo successivo a via delle Rose dir. Sud

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  Gli elaboraƟ  grafici  non  permeƩono di  valutare  se la  corsia  di  
uscita  est  della  pseudo rotatoria  Milano-Ambrosoli  sia  di  dimensioni  

adeguate al  minimo  previsto  dalla normaƟva vigente.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) Le carreggiate di via Milano nel traƩo compreso tra le vie Ambrosoli e 
San Vincenzo risultano essere di larghezza pari a 4,50  m, inferiore alla 

misura minima prevista dalla normaƟva vigente.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07 2019). 

Per le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di 
adeguamento delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza 

esclusivamente come riferimento normaƟvo il DM 
05.11.2001 e le indicazioni contenute nella “bozza di norma 
per gli intervenƟ di adeguamento delle strade esistenƟ” del 

21.03.2006.  

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) L’anello circolare della rotatoria Milano-Ambrosoli risulta 
soƩodimensionata (8,5  m) rispeƩo a quanto previsto dalla normaƟva 
vigente (compreso tra 9 e 10  m per rotatorie classificate come grandi 

rotatorie);

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

f) I raggi  di  entrata ed uscita  di  tuƫ  i rami  della  rotatoria  Milano-
Ambrosoli  risultano  soƩodimensionaƟ  rispeƩo  a quanto previsto  

dalla  normaƟva  vigente  (minimo  10  m per quanto riguarda quelli di 
entrata e 15m  per quelli di uscita);
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307 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

308

309 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso 

310

311

312 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

g) La segnaleƟca verƟcale di indirizzo prevista nel progeƩo esecuƟvo 
all’intersezione Milano-Ambrosoli non  risulta adeguata alla 

classificazione funzionale del PGTU  e riporta indicazioni non  necessarie 
in quanto ridondanƟ. In parƟcolare:

o L’indicazione “Milano” verso sud dovrebbe essere riportata in 
direzione est, verso la SS36 Del Lago di Como e Dello Spluga, integrando 

l’indicazione “Lecco SS36”;
o E’ assente l’indicazione “Autostrade” in direzione est;

o I cartelli di preavviso previsƟ sono posƟ a distanze molto ravvicinate 
rispeƩo all’intersezione a cui si riferiscono, inferiori a quanto previsto 

dalla normaƟva vigente. Date le modeste velocità di percorrenza in 
ambito urbano tale segnaleƟca potrebbe essere considerata eccessiva. 

In parƟcolare quello previsto sull’asse Ambrosoli riporta, per quanto 
riguarda la direzione Nova Milanese, l’indicazione di svolta a sinistra 

dalla corona circolare alla corsia centrale, manovra di cui non è chiara la 
presenza di adeguaƟ raggi di curvatura.

1.4) Via Milano traƩo Caravaggio-Garibaldi (tav. 27 planimetria di 
progeƩo e 24 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a)La rotatoria semaforizzata di progeƩo Milano-Caravaggio, di diametro 
esterno 46 m (rotatoria compaƩa), risulta non  coerente con  la 

normaƟva vigente, in parƟcolare:
o presenta un anello circolatorio di 6,50 m, inferiore al minimo richiesto 

dalla normaƟva vigente (8 m);
o Le uscite sud (di via Milano) e ovest (di via De Paoli) sono di 

dimensioni inferiori ai minimi previsƟ dalla normaƟva (4,50 m);
o I raggi di uscita dei rami sud, est e ovest, pari a 10 m, risultano inferiori 

a quanto previsto dalla normaƟva vigente (15 m);
o Il raggio di curvatura della corsia di entrata del ramo nord, pari a 8 m, 

risulta inferiore a quanto previsto dalla normaƟva (10 m);
o L’orientamento della corsia di entrata est (ramo di via Caravaggio) 

nell’intersezione presenta numerosi punƟ di confliƩo sia con la corsia 
passante che con l’anello circolatorio, con evidenƟ criƟcità non solo in 

termini funzionali ma anche di sicurezza. In parƟcolare il raggio di 
curvatura risultante per il ramo nord risulta pressoché assente.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b)  Il  ramo di  via  Villoresi  si  innesta  su via  Milano  con  raggi  di  
curvatura e ampiezza  delle  corsie  caraƩerisƟci  di  una strada 

extraurbana, non  adaƫ  al  contesto urbano residenziale del quarƟere 
in cui si sviluppa l’asse stradale e alle velocità consenƟte;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L’orientamento di via Villoresi non è stato modificato rispeƩo 

allo stato di faƩo ed è in linea con i contenuƟ del progeƩo 
definiƟvo approvato dal CIPE. La normaƟva non definisce i 
raggi di curvatura delle intersezioni a T. I raggi di curvatura 
riprendono i contorni della situazione aƩuale e agevolano 

maggiormente l'ingresso e l'uscita da via Villoresi.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) Nel traƩo di via Milano le carreggiate presentano una larghezza pari a 
4,50  m, inferiore alla misura minima prevista dalla normaƟva vigente.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07 2019). 

Per le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di 
adeguamento delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza 

esclusivamente come riferimento normaƟvo il DM 
05.11.2001 e le indicazioni contenute nella “bozza di norma 
per gli intervenƟ di adeguamento delle strade esistenƟ” del 

21.03.2006.  

incontro del 23/07/2019 
( nota prot. CMM 201191 

del 4/09/2019)
eliminare i parcheggi previsƟ sul lato est di via Milano, di fronte a via 

Villoresi, per fare spazio alla pista ciclabile
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313 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

314

315

316

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) L’intersezione Milano-Caravaggio è sprovvista della segnaleƟca 
verƟcale di indirizzo; mentre quella di preavviso di intersezione sull’asse 

del ramo nord  e sud non  risultano adeguate alla  classificazione 
funzionale del  PGTU.  In parƟcolare  l’indicazione  “Muggiò” dovrebbe 

essere  sosƟtuita  da desƟnazioni  urbane quali “Villa  TiƩoni” e 
“Stazione” e l’indicazione “Milano” in direzione sud può  essere 

tralasciata.

1.5 Via Milano traƩo Garibaldi-SaboƟno (tav. 28 planimetria di progeƩo 
e 25 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L’intersezione a pseudo-rotatoria semaforizzata Milano-Garibaldi-
Paganini, risulta non  coerente con  la normaƟva vigente, in parƟcolare:
o è organizzata come una rotatoria di forma non circolare, con anello 
circolatorio di dimensioni variabili da 6,50 a più di 8,00 m. Tale forma 

unitamente alle sezioni ampie incenƟvano elevate velocità, 
comportamenƟ scorreƫ degli utenƟ e l’intersezione assume un 
funzionamento più simile ad una successione di intersezioni a T 
piuƩosto che ad una rotatoria, aumentando i tempi di aƩesa e 

perditempo dei rami secondari afferenƟ.
o L’aƩraversamento pedonale sul ramo nord è posizionato ad una 

distanza eccessiva rispeƩo al dare la precedenza ed è assente sul ramo 
di via Garibaldi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso 
relaƟvamente all’aƩraversamento pedonale. La 

conformazione dell’isola e’ rispondente alla soluzione 
prevista nel progeƩo definiƟvo.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Anche in questo traƩo di via Milano le carreggiate risultano essere di 
larghezza pari a 4,50  m, inferiore alla misura minima prevista dalla 

normaƟva vigente;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07). Per 
le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di adeguamento 

delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza esclusivamente 
come riferimento normaƟvo il DM 05.11.2001 e le indicazioni 

contenute nella “bozza di norma per gli intervenƟ di 
adeguamento delle strade esistenƟ” del 21.03.2006.  
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317 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

318

319

320

321 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 

322

323

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  La segnaleƟca  verƟcale  di  indirizzo  prevista  all’intersezione  
Milano-Garibaldi  non  risulta  adeguata alla  classificazione  funzionale  
del  PGTU,  in  parƟcolare  l’indicazione “Centro”  deve essere  spostata 

sul  ramo nord  di  via  Milano,  in  modo da proteggere l’ambito  
riqualificato  di  via  Garibaldi  e indirizzare  i  flussi  direƫ  al  centro 
nelle  aree  a parcheggio idonee aƩraverso l’iƟnerario Milano-Diaz.

1.6 Via Milano traƩo SaboƟno-BorgheƩo (tav. 29 planimetria di 
progeƩo e 26 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La rotatoria Milano-SaboƟno (semaforizzata in modo aƩuato al 
passaggio della metrotranvia), presenta elemenƟ non  coerenƟ con  la 

normaƟva vigente. In parƟcolare:
o Le corsie di uscita sul ramo nord e sud presentano larghezze 

rispeƫvamente pari a 3 e 4 m, inferiori al minimo previsto dalla 
normaƟva vigente (4,50 m);

o Tuƫ i raggi di entrata (ad eccezione di quello del ramo nord) e tuƫ i 
raggi di uscita risultano non coerenƟ con la normaƟva vigente, che 

prevede raggi minimi pari rispeƫvamente a 10m e 15 m;
o L'anello circolatorio presenta una larghezza non uniforme;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
Nell'incontro del 23/07/2019 si è discusso e convenuto della 

non applicabilità dell'osservazione così come scriƩa ma di 
accogliere l'osservazione limitatamente all'ampliamento delle 

rampe ciclopedonali (lung. Piano 4,50).

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) via Milano a nord  della rotatoria presenta carreggiate di dimensioni 
non  coerenƟ con  la normaƟva vigente e non  appare giusƟficata la 

presenza di un  ampio marciapiede solo in alcuni traƫ;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07 2019). 

Si precisa che  le carreggiate di via Milano a nord della 
rotatoria risultano tuƩe di larghezza pari a 3.50m, in linea con 

le previsioni del progeƩo definiƟvo. Inoltre per quanto 
concerne la presenza di un ampio marciapiede si chiarisce che 

tale dimensione deriva dalla necessità di mantenere una 
corsia di dimensione costante. Si specifica che la sezione 

stradale è conforme alla normaƟva vigente che prescrive in 
ambito urbano la larghezza minima della corsia pari a 3,25 

(due corsie) e 3,50 (una corsia, con passaggio autobus).

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  La segnaleƟca  verƟcale  di  indirizzo  prevista  all'intersezione  
Milano-SaboƟno  non  risulta  adeguata alla  classificazione  funzionale  
del  PGTU,  in  parƟcolare  l'indicazione "Centro" deve  essere spostata 

sul ramo nord  di via Milano, in modo da proteggere l'ambito 
riqualificato di via SaboƟno e Garibaldi e indirizzare i flussi direƫ nel 

Centro ciƩà nelle aree a parcheggio idonee aƩraverso l'iƟnerario 
Milano-Diaz.

1.7 Via Milano traƩo BorgheƩo-Leopardi (tav. 30-31 planimetria di 
progeƩo e 27 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L'asse di via Milano presenta un calibro (circa 3,50  m) per direzione di 
marcia non  coerente con  la normaƟva vigente;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07). Per 
le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di adeguamento 

delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza esclusivamente 
come riferimento normaƟvo il DM 05.11.2001 e le indicazioni 

contenute nella “bozza di norma per gli intervenƟ di 
adeguamento delle strade esistenƟ” del 21.03.2006.  
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324

325

326 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b)  Il  ramo di  via  Agnesi  si  innesta  su via  Milano  con  raggi  di  
curvatura e ampiezza  delle  corsie  caraƩerisƟci  di  una strada 

extraurbana, non  adaƫ  al  contesto urbano residenziale del quarƟere 
in cui si sviluppa l'asse stradale e alle velocità consenƟte. Non è 

presente, tra l'altro, l'aƩraversamento pedonale su via Agnesi e si riƟene 
opportuno data la presenza di plessi scolasƟci inserire un 

aƩraversamento ciclopedonale semaforizzato a chiamata dell’asse di via 
Milano stesso;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
esclusione dell'aƩraversamento ciclopedonale semaforizzato 
a chiamata dell’asse di via Milano che già viene assolto dagli 

aƩraversamenƟ con le vie TuraƟ e BorgheƩo, a maggior 
ragione non essendovi una strada in conƟnuazione di via 

Agnesi sul lato est. Quindi l’aƩraversamento semaforizzato 
non sembra giusƟficato in termini di utenza e comporterebbe 

un aggravio delle condizioni di esercizio della metrotranvia.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  la  rotatoria  compaƩa Milano-Stadio,  semaforizzata  in  modo 
aƩuato al  passaggio  della  metrotranvia,  presenta alcuni  aspeƫ  non  

coerenƟ  con  la  normaƟva  vigente.  In parƟcolare si segnala:
o L'isola centrale risulta totalmente sormontabile, in cui trovano alloggio 

due cartelli stradali i cui pali non risultano adeguatamente proteƫ;
o l'anello circolatorio risulta di dimensioni variabili;

o la segnaleƟca orizzontale di dare la precedenza è arretrata sul ramo 
ovest, con conseguente difficoltà di immissione;

o Il raggio di entrata del ramo est (via BorgheƩo) e il raggio di uscita del 
ramo sud (via Milano), pari rispeƫvamente a 9 m e 10 m, sono inferiori 

alla misura minima di 10 e 15 m prevista da normaƟva;
o la deflessione della manovra sud-nord, ad una prima analisi, non 

risulta verificata;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) Non  viene confermato il secondo accesso “nord” esistente dell'area 
della stazione di rifornimento sul lato ovest dell'asse di via Milano tra le 
vie BorgheƩo e MaƩeoƫ, con evidente problemaƟcità per l’accessibilità 

alla stessa.
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327

328

329

330

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) Nel  riprisƟno  dell’accessibilità  al  parcheggio  interrato  del  
supermercato  (COOP) sul  lato  est  di  via  Milano  tra le  vie  BorgheƩo 

e MaƩeoƫ,  la  conƟnuità  pedonale  viene garanƟta con  un  
aƩraversamento pedonale  eccessivamente  ampio, riducendo la  

sicurezza  della  componente debole,  contrariamente  alla  situazione  
esistente.  Si riƟene più opportuno riconfermare l'orientamento degli 
aƩraversamenƟ pedonali esistenƟ perpendicolare all'asse delle rampe 

stesse, minimizzandone la lunghezza.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Non si 
dispone delle aree (private) per poter aƩuare la richiesta. 

1.8 Via Milano traƩo Leopardi-Delle ValleƩe (tav. 32 planimetria di 
progeƩo e 28 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L'anello circolatorio della rotatoria Milano- MaƩeoƫ risulta di 
dimensioni variabili e, ad una prima analisi, la deflessione della manovra 

sud – nord non  è verificata;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) I raggi d'entrata dei rami est e sud e quelli di uscita dei rami est e 
ovest, risultano inferiori a quelli previsƟ dalla normaƟva vigente (10 m 

per quelli d'entrata e 15 per quelli di uscita);

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.
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331

332

333 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

334

335

336

337

338 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

339 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) Il ramo est della rotatoria presenta una sezione inferiore ai minimi 
richiesƟ dalla normaƟva vigente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) Gli innesƟ delle vie Colombo e Leopardi non  risultano coerenƟ con  il 
senso di circolazione di tali strade;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Gli 
innesƟ delle vie Colombo e Leopardi risultano già coerenƟ 

con il senso di circolazione di tali strade

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) La segnaleƟca  verƟcale  di  indirizzo  prevista  all'intersezione  
Milano-MaƩeoƫ  non  risulta  adeguata alla  classificazione  funzionale  
del  PGTU,   in  parƟcolare  l'indicazione "Centro" deve  essere  spostata 

sul ramo nord  di via Milano,  in modo da proteggere l'ambito 
riqualificato  di via MaƩeoƫ e Garibaldi e indirizzare i flussi  direƫ al 

centro nelle aree a parcheggio idonee aƩraverso l'iƟnerario Milano-Diaz.

1.9 Intersezioni Milano-Gabellini (tav. 33 planimetria di progeƩo e 29 di 
segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L'asse di via Milano nel traƩo compreso tra le vie Diaz e Gabellini 
presenta una carreggiata di larghezza pari a 4,00  m per entrambe le 

direzioni di marcia, larghezza non coerente con  la normaƟva vigente.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07 2019). 

Per le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di 
adeguamento delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza 

esclusivamente come riferimento normaƟvo il DM 
05.11.2001 e le indicazioni contenute nella “bozza di norma 
per gli intervenƟ di adeguamento delle strade esistenƟ” del 

21.03.2006.  

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Le uscite dalla rotatoria Milano-Diaz sul ramo nord  e sud presentano 
larghezze pari a circa 4,00  m, inferiori al minimo previsto dalla 

normaƟva vigente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) I raggi di curvatura delle corsie di entrata in rotatoria dei rami est e 
ovest e quelli delle corsie di uscita dei rami nord  e sud risultano non  

coerenƟ con  la normaƟva vigente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si rimanda 
alle ipotesi di variante al progeƩo esecuƟvo predisposte da 

CMC a marzo 2018 per le intersezioni a rotatoria su via 
BorgheƩo / Diaz / RovagnaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) La rotatoria  semaforizzata  (aƩuata dal  passaggio  della  
metrotranvia)  Milano-Diaz  è sprovvista  della  segnaleƟca  verƟcale  di  

indirizzo.  In coerenza con  le  indicazioni  del
PGTU, sarebbe opportuno prevedere l'indicazione "Centro" in direzione 

est, lungo via Diaz.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) Parte del marciapiede sul lato est nel traƩo poco più a sud 
dell'intersezione Milano-Gabellini è previsto a quota strada, senza 

un'adeguata protezione per la mobilità dolce;
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340

341 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

342

343

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

f) I raggi di curvatura delle corsie di uscita dalla rotatoria Milano-
Gabellini (pari a 10 m) risultano non  coerenƟ con  la normaƟva (che 

prevede un raggio minimo di 15 m);

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Non è 
possibile la revisione dei raggi di curvatura e della geometria 

generale a causa  dei vincoli imposƟ dalla situazione esistente 
e a causa della presenza, richiesta dal Comune, di 

marciapiede est-ovest, sia lato Milano che Seregno della 
rotatoria. 

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

g) La segnaleƟca  verƟcale  di indirizzo  prevista sul ramo est  (via  
Gabellini) e ovest (via Per Cesano) dell'intersezione Milano-Gabellini  

risulta  eccessivamente ridondante (in quanto contempla 
l'affiancamento di 2 gruppi di cartelli di indicazione con  numerose 

indicazioni). È opportuno semplificare le indicazioni fornite all'utenza 
riunendo ad esempio le indicazioni "Milano SPexSS35" e "Como  

SPexSS35" in una sola (Milano-Como SPexSS35), eliminando 
l'indicazione ridondante "Binzago" (in quanto è già presente quella di 
"Cesano Maderno") ed eliminando quella di rimanere in rotatoria per 
l'ospedale, mantenendola alla svolta opportuna. In questo modo si  

possono ridurre le indicazioni a 6 e prevedere 1 solo gruppo di cartelli, 
più facilmente leggibile dall'utenza.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

h) L'aƩraversamento pedonale su via ValleƩe è posizionato ad una 
distanza eccessiva dall'intersezione;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
posizione dell’aƩraversamento pedonale è condizionata dalla 

presenza di un accesso carraio esistente, che non permeƩe 
un ulteriore avvicinamento all'incrocio.

1.10  Intersezione Mazzini-Goito (tav. 34 planimetria di progeƩo e 29 di 
segnaleƟca)
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344

345

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) Il progeƩo per l'intersezione Goito-Mazzini non  garanƟsce la 
circolazione a rotatoria esistente e presenta una forte criƟcità per 
l’immissione dei veicoli provenienƟ da sud e direƫ a nord  in via  

Mazzini. Si suggerisce,  oltre  al riprisƟno della  circolazione  a rotatoria, 
di mantenere a doppio  senso di circolazione il traƩo compreso fra le 

due rotatorie (Milano-Gabellini e Mazzini-Goito);

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
tecnicamente convenuto con il Comune. Nel progeƩo della 
rotatoria GoitoMazzini vengono implementate, modifiche 
planimetriche all'approccio del ramo da Seregno direzione 

Milano, con creazione di flesso di rallentamento e  inversione 
delle precedenze al fine di migliorare la sicurezza e 

percorribilità dell'innesto medesimo 

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Non sono garanƟƟ gli aƩraversamenƟ pedonali sugli assi afferenƟ 
all'intersezione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
eccezione dell'aƩraversamento a nord della rotatoria, in 

quanto su Via Mazzini l'aƩraversamento pedonale di progeƩo 
è garanƟto poco più a nord dalla fermata Desio Ospedale.
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346 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

347 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

348 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

349

350

351 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

352 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) All'altezza  di via  TintoreƩo,  strada residenziale non  comunicante 
con  via  Mazzini, è previsto  un  traƩo di marciapiede a quota strada 

senza un'adeguata protezione  per la mobilità dolce;

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) Non viene garanƟta la conƟnuità della pista ciclabile che si 
interrompe all'altezza dell'ingresso dell'ospedale, nonostante il 
marciapiede sul lato ovest di via Mazzini abbia le caraƩerisƟche 

adeguate per essere  ciclopedonale.  Si riƟene  opportuno garanƟre tale 
conƟnuità e la presenza del percorso ciclopedonale previsto dagli 

strumenƟ urbanisƟci vigenƟ (PGT  e PGTU);

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) La segnaleƟca  verƟcale  di  indirizzo  prevista  all'intersezione  Goito-
Mazzini  non  risulta  adeguata alla  classificazione  funzionale  del  

PGTU,  in  parƟcolare  l'indicazione  per "Milano SPexSS35" e "Como 
SPexSS35" dovrebbe essere spostata dal ramo di via Goito al ramo sud di 

via Mazzini, in modo da proteggere l'ambito residenziale. È opportuno 
anche in questa intersezione riunire indicazioni simili al fine di limitare il 

più possibile il numero di cartelli e migliorare la loro leƩura da parte 
dell’utenza.

1.11  Intersezione Mazzini SS. Siro e Materno (tav. 35 planimetria di 
progeƩo e 30 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L'anello circolatorio della rotatoria Mazzini-SS. Siro e Materno risulta 
di dimensioni variabili e, ad una prima analisi, la deflessione della 

manovra sud-nord non  è verificata;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
specifica che l'anello della rotatoria è pari a 10 m di larghezza. 

Solo nel traƩo a nord le dimensioni risultano più ampie di 
1,30 m circa, al fine di favorire l'immissione su via Mazzini dei 

mezzi uscenƟ dal pronto soccorso. Questo aspeƩo non 
pregiudica la circolazione nell'anello. In direzione sud-nord 
non risulta possibile spostare la rotatoria rispeƩo all’asse 

della strada a causa delle recinzioni delle residenze limitrofe. 

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Sono assenƟ gli aƩraversamenƟ ciclopedonali che garanƟscano la 
conƟnuità del percorso ciclopedonale alla rotatoria Mazzini-SS. Siro e 

Materno e all'intersezione Mazzini-
S. Giovanni Bosco;

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) Sembra non  essere più garanƟta la conƟnuità del percorso 
ciclopedonale sul lato ovest di via Mazzini nel traƩo a nord  di via S. 

Giovanni Bosco;
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353

354

355 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

356 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

357

358

359 2.2 Via Milano traƩo tra le vie Ambrosoli-Caravaggio (DE 1 - DE 2)

360

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) Il progeƩo prevede la  soppressione  di  un  considerevole  numero di  
posƟ  auto nel  traƩo di  via  Mazzini  compreso fra  le  vie  Goito  e S.S. 

Siro  e Materno. In relazione  alle ampie corsie veicolari >6 m si 
suggerisce anche al fine anche di moderare la velocità dei veicoli, di 

introdurre spazi di sosta in linea di ampiezza pari a 2 m. per confermare 
l’aƩuale offerta presente.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimodulando 
la corsia e il marciapiede così come concordato in sede di 

riunione del 23 07 2019.

1.12  Via Mazzini traƩo Dalla Chiesa-Trincea delle Frasche (tav. 36 
planimetria di progeƩo e 31 di segnaleƟca)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) L'anello circolatorio della rotatoria Mazzini-Dalla Chiesa risulta di 
dimensioni estremamente variabili. Anche le corsie di entrata da sud e 

da est presentano larghezze non coerenƟ con  la normaƟva, 
incenƟvando tra l'altro elevate velocità.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Non  sono presenƟ aƩraversamenƟ pedonali e/o ciclopedonali alla 
rotatoria Mazzini-Dalla Chiesa, e all'intersezione Mazzini-Olimpiadi, non  

viene garanƟta la conƟnuità del percorso ciclopedonale lungo l'asse di 
via Mazzini;

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) La sezione  stradale  di progeƩo di via  Mazzini  nel  traƩo a nord  di  
via  Olimpiadi è pari  a 3,75  m per entrambe le  carreggiate,  inferiore  al 

minimo  previsto  dalla  normaƟva vigente.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla larghezza della carreggiata e compresenza di 
sosta, si rimanda al punto specifico (incontro del 23 07 2019). 

Per le strade in esame, traƩandosi di intervenƟ di 
adeguamento delle viabilità esistenƟ, il progeƩo uƟlizza 

esclusivamente come riferimento normaƟvo il DM 
05.11.2001 e le indicazioni contenute nella “bozza di norma 
per gli intervenƟ di adeguamento delle strade esistenƟ” del 

21.03.2006.  

PROGETTO ESECUTIVO METROTRAMVIA  MILANO PARCO NORD-
SEREGNO - VIABILITA' IN FASE DI CANTIERIZZAZIONE - PARERE TECNICO

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) In fase 2 del canƟere DE 1 non  sembra garanƟta la svolta a sinistra da 
via Ambrosoli e, non  essendo indicata in tavola la contemporanea 

tempisƟca di fase del canƟere DE
2, non è segnalato un percorso alternaƟvo. Nel caso in cui fosse 
confermata l’impossibilità di effeƩuare tale manovra, si riƟene 
necessario segnalare come percorso alternaƟvo via Caravaggio 

all’intersezione Ambrosoli- Oslavia.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che in fase 2 è garanƟta sempre la svolta a sinistra.
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361

362

363 2.3 Via Milano traƩo tra le vie Caravaggio-Paganini (DE 3)

364

365

366

367

368 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

369 2.5 Via Milano traƩo tra le vie TuraƟ e BorgheƩo (DE 6)

370

371 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

372 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

373 2.6 Via Milano traƩo tra le vie BorgheƩo e MaƩeoƫ (DE 7)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Nelle fasi 1 e 2 del canƟere DE 2 è individuata una sezione della 
carreggiata bidirezionale di larghezza pari a 6 m (3 m per corsia di 
marcia), scarsa per il passaggio del trasporto pubblico  nelle  due 

direzioni;  Non  essendo rappresentato in  tavola  o  specificato  in  
relazione,  non  è chiaro  se il  percorso del  trasporto pubblico  sia  

riconfermato sull’asse di via Milano.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
esplicitaƟ gli elaboraƟ, precisando che durante le fasi 1 e 2 del 
canƟere DE 1 (non il DE2 come riferito in nota) la percorrenza 
da parte del TPL è mantenuta e che, pur consapevoli che i 3 

metri indicaƟ per ogni corsia di marcia non corrispondono agli 
standard normaƟvi per il TPL, tale dimensione è stata 

concordata in considerazione della ridoƩa velocità dei mezzi 
in presenza del canƟere stradale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) Nella fase 3 (DE 2) la percorrenza di via Milano in direzione nord  non  
è ammessa e come percorso alternaƟvo viene individuato, in relazione 

(non  coerente con  le Tavole)
quello lungo le vie Ambrosoli, Oslavia e Caravaggio, che risulta idoneo.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
esplicitaƟ gli elaboraƟ, precisando che si renderà possibile la 
percorrenza di via Milano nelle due direzioni in ogni fase di 

canƟere.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) In fase  1  del  canƟere  DE  3  non  è chiaro  l'eventuale  percorso 
alternaƟvo  alla  chiusura  di  via  Caravaggio  e di  via  Villoresi,  

individuate  come viabilità  con  limitazioni  di circolazione subordinata 
all'avanzamento del canƟere. Si

segnala la possibilità di deviare il traffico per la durata delle lavorazioni 
nelle vie Oslavia e Ambrosoli (alla chiusura di via Caravaggio) e in via 
Bassano del Grappa e De Paoli (alla chiusura di via Villoresi), fermo 

restando la coerenziazione con il canƟere DE 2.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
redaƫ gli elaboraƟ, precisando che via Caravaggio rimarrà 

sempre accessibile e come già specificato la dicitura “viabilità 
soggeƩa a limitazioni di circolazione subordinata 

all’avanzamento del canƟere” si riferisce ad una viabilità che 
può subire modificazioni di giacitura in funzione 

dell’avanzamento delle lavorazioni ma comunque mantenuta 
in esercizio a salvaguardia dell’accessibilità alle viabilità 

trasversali.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Nelle fasi 1 e 2 del canƟere DE 3 è individuata una sezione della 
carreggiata bidirezionale di larghezza pari a 6 m (3 m per corsia di 

marcia), scarsa per il passaggio del
TPL nelle due direzioni di marcia.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
precisa che pur consapevoli che i 3 metri indicaƟ per ogni 

corsia di marcia non corrispondono agli standard oƫmali per 
il TPL, si evidenzia che tale dimensione è compaƟbile con la 
ridoƩa velocità dei mezzi in presenza del canƟere stradale.

2.4 Via Milano traƩo tra le vie Paganini-SaboƟno (DE 4), tra le vie 
SaboƟno-TuraƟ (DE 5), tra le vie MaƩeoƫ-Diaz (DE 8) e traƩo tra le vie 

Diaz-Gabellini (DE 9)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione manƟene il doppio senso di circolazione in tuƩe le 
sue fasi. E’ individuata una sezione della carreggiata bidirezionale di 

larghezza pari a 6 m (3 m per corsia di marcia), scarsa per il passaggio 
del trasporto pubblico nelle due direzioni.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
precisa che pur consapevoli che i 3 metri indicaƟ per ogni 

corsia di marcia non corrispondono agli standard oƫmali per 
il TPL, si evidenzia che tale dimensione è compaƟbile con la 
ridoƩa velocità dei mezzi in presenza del canƟere stradale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) A Ɵtolo esemplificaƟvo come rappresentato nelle immagini sopra 
riportate i contenuƟ della planimetria e le sezioni non  sono allineaƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) Nelle fasi 1 e 2 del canƟere DE 6 è individuata una sezione della 
carreggiata bidirezionale di larghezza pari a 6 m (3 m per corsia di 
marcia), scarsa per il passaggio del trasporto pubblico nelle due 

direzioni.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
precisa che pur consapevoli che i 3 metri indicaƟ per ogni 

corsia di marcia non corrispondono agli standard oƫmali per 
il TPL, si evidenzia che tale dimensione è compaƟbile con la 
ridoƩa velocità dei mezzi in presenza del canƟere stradale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) In fase 2, via  TuraƟ è prevista  a senso unico  in  direzione  ovest. Il 
percorso di  entrata in  tale  via  non  è specificato.  Si suggerisce  di 

prevedere tale  percorso lungo  le vie
BorgheƩo e Galilei;

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  Non  è chiaro  se e per quale  necessità  sia  impedita  la  svolta  in  
direzione  sud da via  Udine  in  fase  3 del  canƟere  DE  3,  

contemporaneo alla  fase  1 del  canƟere  DE  5, essendo una manovra di 
svolta a destra.
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374

375

376 2.7 Intersezione Milano-Gabellini-Per Cesano (DE 10)

377 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

378 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

379

380

381

382

383

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) Nelle fasi 2 e 3 del canƟere DE 7 via MaƩeoƫ è prevista a senso unico 
(verso ovest) e parte della corona circolare della rotatoria Milano-
MaƩeoƫ è soggeƩa a chiusura (alternata con  parte della corona 

circolare della rotatoria Milano-Udine) subordinata all'avanzamento del 
canƟere. In questa configurazione non  è garanƟta la circolazione (via 
MaƩeoƫ e la direzione nord  di via Milano risultano a senso unico e 

convergenƟ).
Si suggerisce di orientare nelle fasi 2 e 3 di canƟere il senso unico di via 

MaƩeoƫ verso est sia per facilitare l’accesso alle residenze e alle 
funzioni che per ovviare alla problemaƟca sopra evidenziata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si precisa 
che la canƟerizzazione alternata delle rotonde poste in 
corrispondenza, rispeƫvamente, delle vie BorgheƩo e 

MaƩeoƫ, è stata prevista per mantenere sempre operaƟvi gli 
incroci; si richiama quanto già deƩo in merito alla viabilità 

con limitazione di circolazione al punto 2.3. Il suggerimento di 
inverƟre il senso di marcia su via MaƩeoƫ può essere 

recepito.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b )Nelle fasi 1 e 2 è individuata una sezione della carreggiata 
bidirezionale di larghezza pari a 6 m (3 m per corsia di marcia), scarsa 

per il passaggio del trasporto pubblico nelle due direzioni.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
precisa che pur consapevoli che i 3 metri indicaƟ per ogni 

corsia di marcia non corrispondono agli standard oƫmali per 
il TPL, si evidenzia che tale dimensione è compaƟbile con la 
ridoƩa velocità dei mezzi in presenza del canƟere stradale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione della rotatoria Gabellini-Per Cesano individua due 
fasi successive di interruzione dell'anello circolatorio per la realizzazione 

della sede della tranvia. I
percorsi alternaƟvi individuaƟ prendono in considerazione le seguenƟ 

vie:
o Nizza, Goito, via Milano (traƩo a nord di via Gabellini), Fermi per la 

manovra di aƩraversamento ovest-est dell'intersezione (percorso 1). o 
Mazzini, Milano (traƩo a nord di via Gabellini), Fermi per la manovra 

nord-est (percorso 2).
o Gabellini, Fermi, Milano (traƩo a nord di via Gabellini), Per Cesano per 
la manovra sud-ovest (percorso 3). o Fermi, Milano (traƩo a nord di via 

Gabellini), Per Cesano per la manovra est-ovest (percorso 4).

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) I percorsi previsƟ prendono in considerazione alcuni traƫ di vie 
preƩamente residenziali (Nizza, Goito e Fermi). Si suggerisce di rivedere/

integrare i percorsi con  i seguenƟ:
o Nizza-Goito-Milano-Italia (percorso 1);

o Mazzini, Milano (traƩo a nord di via Gabellini), Italia per la manovra 
nord-est (percorso 2).

o Diaz-Pallavicini-Per Cesano per la manovra sud-ovest (percorso 3) 
supportata da segnaleƟca verƟcale all’intersezione Milano-Ferravilla 

indicante la direzione Cesano Maderno oltre alla chiusura 
dell’intersezione Milano-Per Cesano-Gabellini.

o Italia, Milano (traƩo a nord di via Gabellini), Per Cesano per la 
manovra est-ovest (percorso 4).

2.8 Via Milano traƩo tra a nord  di via Gabellini e via Mazzini traƩo fino 
a via S.S. Siro e Materno (DE 11)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione manƟene il doppio senso della circolazione in via 
Milano nelle fasi 1 e 2.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, prendendo 
aƩo che risulta già possibile il doppio senso di circolazione

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) In fase  2 è individuata  una sezione  della  carreggiata  bidirezionale  
di  larghezza  pari  a 5,50  m (2,75  m per corsia  di  marcia),  scarsa  nel  

caso di  passaggio  del  trasporto pubblico nelle due direzioni; Non 
essendo rappresentato in tavola o specificato in relazione, non  è chiaro 

se il percorso del trasporto pubblico sia riconfermato sull'asse di via 
Milano.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
esplicitaƟ gli elaboraƟ, precisando che il percorso del TPL 

verrà mantenuto lungo l’asse di via Milano e Mazzini, anche 
mediante allargamento delle carreggiate a 3 metri

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c)  In  fase  3  inoltre  non  è chiaro  se il  traƩo di  via  Milano  a nord  di  
via  Gabellini  sia  previsto  a doppio  senso con  dimensioni  di  corsia  

non  idonee  (come indicato  dalla colorazione di canƟere, in parƟcolare 
in prossimità

dell'intersezione Milano-Gabellini) o a senso unico verso nord (come 
indicato dalla segnaleƟca grigia).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
esplicitaƟ gli elaboraƟ, precisando che il percorso del TPL 

verrà mantenuto lungo l’asse di via Milano e Mazzini, anche 
mediante allargamento delle carreggiate a 3 metri

2.9 Via Mazzini traƩo tra le vie S.S. Siro e Materno-Dalla Chiesa (DE 12) e 
Intersezione Mazzini-Europa (DE 14)
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384 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

385

386 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

387 2.11  Via Europa (DE 15)

388 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso.

389

390

391 3.2 Via Garibaldi traƩo tra le vie Milano-SaboƟno (DE 16)

392 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso.

393 3.3 Via Garibaldi traƩo tra le vie SaboƟno-Manzoni (DE 17)

394 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso.

395 3.4 Via Garibaldi traƩo tra le vie Grandi-XXIV Maggio (DE 19)

396

397

398

399 2)LINEA DISMESSA

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione  manƟene  il  doppio  senso di  circolazione  in  
tuƩe le  sue fasi,  eventualmente  uƟlizzando  anche il  sedime  della  

tranvia  e gli innesƟ  con  la  viabilità interferente  ai  canƟeri  vengono 
garanƟƟ  mediante  il posizionamento  di  opere provvisionali  (recinzioni 
 mobili,  passerelle  ecc..) in  modo da garanƟre  sempre l'accesso  dalla 

viabilità principale verso le traverse e viceversa.

2.10  Via Mazzini traƩo tra le vie Dalla Chiesa-Trincea delle Frasche (DE 
13)

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) Si rileva una incoerenza tra la  tavola  di canƟerizzazione, che riporta il 
mantenimento del doppio senso di marcia in via Mazzini in tuƩe le fasi 

del canƟere,  e la nota, che indica che il senso di percorrenza verso 
Seregno viene interroƩo in fase 2. Il percorso alternaƟvo indicato nella 

nota è coerente con la viabilità esistente.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione  in  via  Europa prevede la  chiusura  della  strada 
nel  traƩo est  e successivamente  nel  traƩo ovest. Il  percorso 

alternaƟvo  individuato  in  tavola  risulta coerente con  la viabilità 
esistente.

DISMISSIONE BINARI INATTIVI LUNGO  L’ASSE GARIBALDI-ITALIA, 
REALIZZAZIONE PERCORSO CICLABILE  E COERENZIAZIONE DI TALE 

INTERVENTO CON LA PROGETTUALITÀ IN ATTO NEL CENTRO STORICO -
PARERE TECNICO

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

3.1 ElemenƟ a caraƩere generale
Analizzando la documentazione fornita, ed in parƟcolare la Relazione di 

CanƟerizzazione e le tavole di Planimetria di deƩaglio dei canƟeri 
ricompresi nel territorio comunale di Desio, si è presa in esame la 

viabilità prevista in fase di canƟerizzazione anche con riferimento al 
canƟere per la dismissione dei binari inaƫvi lungo l’asse Garibaldi-Italia. 

Nei paragrafi successivi si provvede all’analisi delle singole tavole di 
planimetria di deƩaglio della CanƟerizzazione.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione  del  traƩo Milano-SaboƟno  prevede la  
limitazione  di  circolazione,  subordinata  all'avanzamento  del  canƟere, 

 per le  vie  Vaj  e Adamello,  entrambe a doppio senso di marcia e 
raggiungibili uƟlizzando via Oslavia.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione  del traƩo SaboƟno-Manzoni  prevede la  
limitazione  di circolazione,  subordinata  all'avanzamento  del  canƟere,  
per le  vie  Sciesa  e Manzoni.  La fase  di interruzione della circolazione 

in via Manzoni all’intersezione con  via Garibaldi, comporterà per il 
traƩo di via Garibaldi compreso fra le vie Manzoni e Gioia la chiusura 

dello stesso con  accesso limitato in specifiche fasce orarie ai soli 
fronƟsƟ o possessori di box.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) La canƟerizzazione del  traƩo Grandi-Tripoli  prevede la chiusura al 
traffico  della  carreggiata  e la limitazione  di circolazione,  subordinata 
all'avanzamento  del canƟere, del primo traƩo al fine di raggiungere il 

carraio presente sul lato est.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, prendendo 
aƩo di quanto previsto dal progeƩo

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Il progeƩo non  contempla l’accessibilità alla strada chiusa di via 
Forno Vecchio.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che la percorrenza della via Garibaldi viene sempre 

mantenuta; via Forno Vecchio rimane sempre accessibile; si 
provvederà a riportare l'intersezione con tale via a fondo 

cieco in planimetria

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) La chiusura  dell’immissione  di  via  OlmeƩo  su via  Garibaldi  
presuppone l’isƟtuzione  del  doppio  senso di  marcia  in  via  OlmeƩo,  

provvedimento  che se confermato  non  è compaƟbile con  i calibri 
stradali e gli accessi presenƟ.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che l'intersezione con via OlmeƩo verrà assoggeƩata a 

limitazioni di circolazione in funzione dell'avanzamento dei 
lavori. Si provvederà ad inserire una specifica notazione 

grafica
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400 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito.

401

402

403

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

1.  Aggiornamento  progeƩo esecuƟvo  “ProgeƩazione  stradale  Linea  
dismessa  Desio”.  Innesto  della  nuova pista  su via  Milano,  chiusura  
delle  rotaie  con  pavimentazione  in asfalto colorato e realizzazione di 

nuove aree verdi.
Con riferimento alla normaƟva vigente (DLGS 50/2016 e DPR 207/2010), 

si premeƩe che il progeƩo esecuƟvo, da redigere in conformità al 
progeƩo definiƟvo, deve determinare in ogni deƩaglio i lavori da 

realizzare e il relaƟvo costo previsto, il crono programma in coerenza 
con il progeƩo definiƟvo, e deve essere sviluppato ad un livello di 

definizione tale che ogni elemento sia idenƟficato in forma, Ɵpologia, 
qualità, dimensione e prezzo. Il progeƩo esecuƟvo deve essere, altresì, 

corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue 
parƟ in relazione al ciclo di vita.

La normaƟva vigente prevede inoltre che in occasione di intervenƟ su un 
asse stradale si coerenzino con la stessa tuƫ gli elemenƟ presenƟ. 

Analizzando la documentazione fornita:
• Planimetrie di inquadramento, tav. 1-2;

• Planimetrie di progeƩo – tav. 1-8;
• Planimetrie di tracciamento – tav. 1-2;

• Tavole dei profili (1-2);
• Relazione Tecnica;
• Tavole dei profili;

• Sezioni Ɵpologiche;
• Sezioni Trasversali;

• Planimetrie di segnaleƟca orizzontale e verƟcale;
riguardanƟ la “ProgeƩazione stradale – Linea dismessa Desio”, in base 
alla D.G.R. n. 8/3219 del 27 seƩembre 2006 e alla normaƟva nazionale 

in merito alla costruzione delle strade (D.M. 5/11/2001 e successive), da 
una prima analisi si evidenziano di seguito alcuni aspeƫ non coerenƟ 

con la normaƟva vigente e con gli strumenƟ pianificatori vigenƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

a) In  linea  generale  gli elaboraƟ  progeƩuali  risultano  essere  poco 
contestualizzaƟ.  In  molƟ  punƟ  risulta  non  di  immediata  

comprensione  l’interazione  fra  il  progeƩo e la situazione aƩuale, in 
quanto il rilievo riportato si limita alle immediate vicinanze della 

carreggiata stradale e non  è presente un aerofotogrammetrico o foto 
aerea di supporto o un’adeguata planimetria di inquadramento che 

contestualizzi l’intervento.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il grado 
di contestualizzazione della progeƩazione è coerente con lo 

sviluppo di un progeƩo esecuƟvo.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Si  chiede  che le  soluzioni  tecniche  tengano conto del  complesso  
viario  che ruota nell’intorno  della  riqualificazione  del  ramo tranviario  

dismesso,  evidenziando  che tuƩa la sede stradale, da edificio ad 
edificio, dovrà rispeƩare ed essere coerente con  la normaƟva e non  

solamente la pista ciclabile

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si fa 
presente che la prescrizione CIPE riguarda solo la 

riqualificazione delle sedi tranviarie dismesse. TuƩavia la 
progeƩazione dell’intervento dovrà tener conto degli 

elemenƟ principali connessi al contesto circostante, come 
evidente dalla leƩura dei punƟ successivi, cui si rimanda per 

gli aspeƫ di deƩaglio.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

b) Diversamente da quanto dichiarato nella relazione tecnica, vista 
l’assenza dei necessari elemenƟ progeƩuali, oltre al faƩo che nella 

tavola 24 della segnaleƟca del ProgeƩo EsecuƟvo  Metrotranvia  Milano  
Parco Nord-Seregno è prevista  la  posa di  segnaleƟca  verƟcale  

indicante  fine  pista  ciclabile,  si  chiede  di  garanƟre  la  conƟnuità  
ciclabile  del percorso in oggeƩo con  quello su via Milano. Tra l’altro gli 

aƩraversamenƟ sui rami di via Paganini e di via Garibaldi stessa sono 
pedonali ed è presente nel traƩo iniziale di via Garibaldi  una fermata  

del  trasporto pubblico.  Si  tenga presente che in  presenza delle  
fermate  del  trasporto pubblico  locale  è auspicabile,  come ad esempio 
 realizzato sull’asse  di  via  Tagliabue,  definire  in  corrispondenza  della  

fermata  e per l’estensione  della  stessa  una zona esclusivamente  
pedonale  a servizio  degli  utenƟ  del  trasporto pubblico, di larghezza 

non  inferiore a 1,50  m, rispeƩo alla fascia conƟgua ciclopedonale.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, tenendo 
conto degli spazi disponibili.
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404 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

405 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

406 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

407 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

408 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

409 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

c) In corrispondenza dell’aƩraversamento pedonale nei pressi 
dell’intersezione Garibaldi-Cadore l’interruzione del cordolo di 

separazione tra la pista ciclabile e la carreggiata presenta una sezione 
inadeguata rispeƩo alla sezione dell’aƩraversamento stesso.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza dell’intersezione Garibaldi-Cadore l’aƩraversamento 
pedonale deve essere portato in prossimità dell’incrocio (5m  a sud dallo 

stesso), per far ciò il comune meƩerà a disposizione porzione di area 
oggi desƟnata a verde.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

d) L’aƩraversamento  pedonale  esistente  sul  ramo ovest 
dell’intersezione  SaboƟno-Garibaldi,  riconfermato  nelle  planimetrie  

di  progeƩo, presenta una lunghezza  eccessiva rispeƩo  al contesto 
urbanizzato  e al  livello  gerarchico  funzionale  dell’asse  stradale  (cfr. 
classificazione  funzionale  del  PGTU  vigente).  TraƩandosi di una Zona 
30,  al  fine  di migliorare  la  sicurezza  della  componente debole,  di  

disincenƟvare  la  manovra non  consenƟta  di  svolta  a sinistra  da via  
SaboƟno  in  via  Garibaldi,  di  impedire  la  sosta e di limitare   

l’estensione   dell’intersezione   stessa,   sarebbe  opportuno adeguare  
la   sezione   stradale   e  conseguentemente ampliare   il   marciapiede   

dell’angolo   nord-ovest dell’intersezione stessa eliminando l’ampia 
zebratura di progeƩo.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza dell’intersezione SaboƟno-Garibaldi,  in aggiunta 
viene chiesto di inserire un aƩraversamento pedonale (eventualmente 
rialzato nel lato sud) nella parte sud e nord  dell’incrocio a discapito di 

un nuovo stallo di sosta.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

e) Situazione  analoga  è riproposta  all’intersezione  Garibaldi-Sciesa,  
dove sarebbe  opportuno ridefinire  la  sezione  stradale  in  relazione  ai  

sensi  di  marcia  e alle  manovre ammesse, limitando 
conseguentemente l’estensione dell’aƩraversamento ciclopedonale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

f) All’intersezione Garibaldi-Gioia si chiede di riconfermare 
l’aƩraversamento pedonale rialzato esistente sul ramo ovest (via Gioia).
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410

411

412 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

413

414

415

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

g) Non è chiaro come e se è garanƟta (cfr. tavola relaƟva alla segnaleƟca 
verƟcale) la conƟnuità ciclabile bidirezionale del percorso all’altezza 

dell’intersezione di via Garibaldi con  via BorgheƩo e a dx della stessa.
Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 

esplicitaƟ gli elaboraƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

h) Nel  traƩo Grandi-  Roggia  Traversi,  nel  quale  la  carreggiata  è 
rialzata  a quota marciapiede,  sono previsƟ  stalli  di  sosta sul  lato  

sinistro  della  strada rispeƩo  al  senso di circolazione e i cicli viaggiano 
in promiscuo con  i veicoli a motore non  è chiaro come venga garanƟta 

la conƟnuità in senso opposto alle bicicleƩe.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e verranno 
esplicitaƟ gli elaboraƟ.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

i) All’intersezione  Italia-Gavazzi  il progeƩo non  recepisce  le  
indicazioni  del  PGTU  vigente  che prevede l’isƟtuzione  del  senso unico 

 di  marcia  in  via  Gavazzi  in  direzione di Corso Italia. Inoltre 
l’aƩraversamento ciclopedonale risulta eccessivamente esteso oltre a 

presentare una non correƩa giacitura della linea d’arresto di STOP per i 
veicoli.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

l) Le linee  di  arresto di  STOP delle  vie  Gorizia,  Puccini,  VisconƟ,  
Veneto e Brennero, analogamente  a quanto osservato per 

l’intersezione  su via  Gavazzi,  risultano  molto arretrate rispeƩo  al  
limite  della  carreggiata  di  Corso Italia.  In relazione  agli  spazi  

disponibili,  al  fine  di  migliorare  la  visibilità  e facilitare  l’immissione  
dei  veicoli,  sarebbe opportuno dove possibile avanzare la linea 

d’arresto e arretrare gli aƩraversamenƟ ciclabili e pedonali a 5 m dallo 
stop o perlomeno aƩuare accorgimenƟ volƟ ad aumentare il livello di 

sicurezza.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta di far avanzare le linee d’arresto rispeƩo agli 

aƩraversamenƟ  pedonali non può essere recepita a causa dei 
vincoli della situazione esistente.  

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

m) La tavola della segnaleƟca verƟcale in difformità  a quanto prescrive 
l’art. 122  e 146  del Codice della Strada presenta la segnaleƟca verƟcale 
di fine pista ciclabile e fine percorso ciclopedonale in corrispondenza dei 

passi carrai e degli aƩraversamenƟ ciclabili/ciclopedonali.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, a meno di 
quella relaƟva alle vie Gorizia, Puccini, VisconƟ, Veneto e  

Brennero in quanto non risultano presenƟ spazi per recepire 
l'osservazione a  meno di spostare od occupare la pista 

ciclopedonale.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

n)  L’elaborato  delle  sezioni  trasversali  essendo privo  di  elemenƟ  
cromaƟci  (differente  colore  fra  il profilo  di  stato di  faƩo  e quello  di  

progeƩo) risulta  di  difficile  leƩura.  Ciò nonostante si evidenzia in 
parecchie sezioni che la quota di progeƩo risulta inferiore rispeƩo a 

quello del terreno e in quesƟ casi gli elaboraƟ non  illustrano/descrivono 
né si coerenziano adeguatamente alla soluzione dichiarata nella 

relazione tecnica di chiusura dei binari con  pavimentazione in asfalto 
colorato.

Infine in alcune sezioni si osserva la linea verƟcale denominata “linea 
dismessa Desio” non corrisponda effeƫvamente all’asse del binario non 

in esercizio.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che l'impresa procederà allo smantellamento della sede 

tranviaria aƩuale e non più uƟlizzata.



allegato A

Pagina 62

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

416

417

418 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

419 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

420 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

421

422 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

o) Per quanto riguarda i traƫ di via Garibaldi oggeƩo di progeƩazione 
volta a riqualificare gli spazi urbani da parte dell’Amministrazione 

Comunale e per i quali gli elaboraƟ del progeƩo esecuƟvo  
“ProgeƩazione  stradale  Linea  dismessa  Desio”,  prevedono di  non  

rimuovere  i  binari  esistenƟ  si  riƟene  opportuno disporre  di  un  
parere da parte dei progeƫsƟ incaricaƟ per la riqualifica degli spazi 

urbani di compaƟbilità o meno della non  rimozione dei binari con  gli 
intervenƟ previsƟ di riqualificazione del Centro.

E’ evidente che in caso di parere negaƟvo nei traƫ di incompaƟbilità 
l’Amministrazione Comunale nel caso in cui acceƩasse che i binari non 

vengano rimossi si troverà a dover effeƩuare a proprie spese tale 
rimozione/smalƟmento/eventuale bonifica.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che l'impresa procederà allo smantellamento della sede 

tranviaria aƩuale e non più uƟlizzata.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

CompaƟbilmente  con  gli spazi,  in  corrispondenza di tuƩe le  
intersezioni dove è presente la corsia ciclabile  ed il marciapiede, si 

chiede che l’aƩraversamento delle bicicleƩe non  avvenga, per moƟvi di 
sicurezza  dei ciclisƟ,  in  conƟnuità,  ma che venga realizzato  un  flesso  
di  raccordo in  da creare un  rallentamento  delle  bici.  Tale  flesso  però 
non dovrà assolutamente cosƟtuire elemento di arresto e/o d’intralcio 

per la fluidità del transito dei ciclisƟ lungo la ciclabile.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso ove possibile, 
per non creare problemi alla  sicurezza stradale o dei ciclisƟ e 

ove le condizioni a contorno lo permeƩono, ovvero per gli 
aƩraversamenƟ pedonali di via Vaj, Via Sciesa,  via Gavazzi. 

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)
Riduzione della lunghezza degli aƩraversamenƟ ciclabili e pedonali in 

relazione agli incroci con  le strade laterali.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)
GaranƟre un'adeguata permeabilità del percorso ciclabile con  le strade 

esistenƟ sul lato opposto alla posizione della ciclabile.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)
In corrispondenza degli aƩraversamenƟ pedonali, per tuƩa la lunghezza 

della striscia non  dovranno essere presenƟ cordonature.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Dal  traƩo iniziale  di  via  Garibaldi  fino  a via  SaboƟno,  in  funzione  
del  Programma di  Bacino,  se la  carreggiata  automobilisƟca  sarà  
interessata  dal  trasporto pubblico  locale potrà rimanere di 7 m, in 
alternaƟva, a vantaggio del marciapiede e della pista ciclabile, potrà 

essere portata a 6 m.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, che con 
verifica sul piano di Bacino, in assenza di passaggio della TPL è 

di 6.00 m la corsia della carreggiata con aumento della 
ciclabile e del marciapiede. 

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Nel traƩo iniziale dall’incrocio di via Milano con  via Paganini si dovrà 
garanƟre la conƟnuità con  il percorso ciclopedonale esistente che corre 

lungo via Milano, con  il percorso ciclabile di progeƩo.
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423 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

424 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

425 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

426 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

427 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza  dell’incrocio via Garibaldi-Vaj  si  chiede  che il 
marciapiede  lato  sud di  via  Vaj  venga allargato  con  riduzione  della  
carreggiata  essendo via Vaj una strada urbana locale all’interno di una 
Zona 30; conseguentemente l’aƩraversamento pedonale deve essere 

adeguato alla nuova configurazione dell’incrocio.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Si  chiede  che l’aƩraversamento  pedonale  esistente  sul  ramo est  
dell’intersezione  Adamello-Garibaldi,  al  fine  di  limitare  l’estensione  
dell’intersezione,  venga ridoƩo  di lunghezza dando maggior conƟnuità 

al marciapiede ed alla pista ciclabile.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Da via SaboƟno verso nord  sulla via Garibaldi, compaƟbilmente con  gli 
spazi minimi del marciapiede, si chiede che la pista ciclabile venga 

portata a 3 m.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza dell’intersezione Marconi-Garibaldi, si chiede di 
inserire un aƩraversamento pedonale nella parte nord  dell’incrocio a 

discapito di uno  stallo di sosta esistente.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza dell’incrocio Bengasi-Manzoni-Garibaldi, sul lato di via 
Manzoni si chiede di eliminare l’aiuola sparƟtraffico e di ridurre la 

carreggiata.
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428

429 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Dall’intersezione con  via Manzoni fino all’incrocio con  via BorgheƩo, si 
chiede, compaƟbilmente  con  il progeƩo di riqualificazione urbana del 

centro del comune , di avere una sezione  stradale  con:  (dal  lato  
destro) marciapiede  rialzato  di  larghezza  variabile,  parcheggio  di  2  
m  (da mantenere sempre sul  lato  destro di  percorrenza), carreggiata 

stradale di 4,50m e marciapiede rialzato di larghezza variabile; sarà cura 
del Comune di Desio individuare le carreggiate ciclabili.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
riferimento all’incontro tra Comune e Progeƫsta del 

12/05/2020. La ciclopedonale eliminata, la sezione stradale 
prevista (partendo dal lato destro della strada): marciapiede 
di larghezza  variabile, parcheggio di 2,10 m (sempre sul lato 

destro di percorrenza), carreggiata stradale di 4,50 m e 
marciapiede di larghezza variabile.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Dall’intersezione  Grandi-Garibaldi  fino  a via  Tripoli,  si  chiede  che la  
sezione  stradale  venga rialzata  a quota marciapiede  e delimitata  da 
cordonature interrate,  secondo il progeƩo architeƩonico del comune, 
che individua la carreggiata stradale larga 4,50m eliminando la corsia di 

sosta.
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430

431 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Dall’intersezione  Tripoli-Garibaldi fino  a piazza  Conciliazione,  si  
chiede,  compaƟbilmente   con  il progeƩo di  riqualificazione urbana del 
centro del comune , di confermare  la sosta a peƫne  sul lato  ovest e di 
avere una sezione  stradale  con:  (dal lato destro) marciapiede rialzato  

di  larghezza  variabile, carreggiata  stradale di 4,50m e marciapiede 
rialzato di larghezza variabile; sarà cura del Comune di Desio individuare 

le carreggiate ciclabili.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
riferimento all’incontro tra Comune e Progeƫsta del 

12/05/2020. La ciclopedonale eliminata, la sezione stradale 
prevista (partendo dal lato destro della strada): marciapiede 
di larghezza  variabile, parcheggio di 2,10 m (sempre sul lato 

destro di percorrenza), carreggiata stradale di 4,50 m e 
marciapiede di larghezza variabile.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

In corrispondenza  della piazza  Conciliazione,  dovrà essere  garanƟta la  
conƟnuità del  percorso ciclabile  garantendo la  prosecuzione  in  Corso 

Italia, mediante  una soluzione condivisa, prestando aƩenzione 
all’incrocio con  via MaƩeoƫ.



allegato A

Pagina 66

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

432
incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Dall'inizio  di  corso Italia  fino  al  progeƩo di  riqualificazione  in  fase  di 
 realizzazione  (circa  tra via  XXIV Maggio  e via  F.lli Cervi),  si  chiede    

in  sosƟtuzione  del  marciapiede ciclopedonale  progeƩato, di  
realizzare  una sezione  stradale  con:  (dal  lato  destro del  senso di  

marcia)  marciapiede  rialzato  di  larghezza  variabile,  parcheggio  di  2  
m  (da mantenere sempre sul  lato  destro di  percorrenza), carreggiata  

stradale  di  4,50  m  e marciapiede  rialzato  di  larghezza  variabile.  
Soluzione  che dovrà raccordarsi  con  la soluzione prevista dal progeƩo 
di riqualificazione urbana del centro del Comune. Sarà cura del Comune 

di Desio individuare le carreggiate ciclabili. Il Comune evidenzia che 
l'aƩuale senso unico veicolare lungo il traƩo di corso Italia è da via F.lli 

Cervi a via MaƩeoƫ.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
riferimento all’incontro tra Comune e Progeƫsta del 

12/05/2020. La ciclopedonale eliminata, la sezione stradale 
prevista (partendo dal lato destro della strada): marciapiede 
di larghezza  variabile, parcheggio di 2,10 m (sempre sul lato 

destro di percorrenza), carreggiata stradale di 4,50 m e 
marciapiede di larghezza variabile.
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433

434 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

435 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Nel  traƩo di  C.so Italia,  tra via  F.lli Cervi/Roggia  Traversi  e l'innesto  
sulla  nuova rotonda di  C.so Italia,  via  Gramsci,  via  Diaz,  considerato  
quanto previsto  dal  progeƩo di riqualificazione urbana del centro nello 

specifico traƩo ( vedi il ProgeƩo di faƫbilità tecnica ed economica, 
tavola 15 - Asse commerciale di via Garibaldi - C.so Italia - Ambito Corso 

Italia, via Diaz - via Carducci) dovrà prevedersi in sosƟtuzione della 
soluzione proposta da CMC l'adozione di analoga soluzione come 

definita in corrispondenza della piazza Conciliazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
riferimento all’incontro tra Comune e Progeƫsta del 

12/05/2020. La ciclopedonale eliminata, la sezione stradale 
prevista (partendo dal lato destro della strada): marciapiede 
di larghezza  variabile, parcheggio di 2,10 m (sempre sul lato 

destro di percorrenza), carreggiata stradale di 4,50 m e 
marciapiede di larghezza variabile.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Nel traƩo di corso Italia a nord  di via Gramsci, si chiede che vengano 
rimodulaƟ i marciapiedi: verso est dividendo il marciapiede dalla pista 

ciclabile e verso ovest inserendo il marciapiede; contestualmente si 
chiede di verificare con  il Programma di Bacino il correƩo inserimento 

delle soste del trasporto pubblico locale.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)
Si evidenzia che il senso di percorrenza in via Sauro deve essere in 

direzione ovest, anziché est come indicato negli elaboraƟ progeƩuali.
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436

437

438 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

439 PARERE POLIZIA LOCALE

440 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

441

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Si chiede che, sulla rotatoria Italia-Sauro-Palme-Carducci-Gavazzi, la 
pista ciclabile rimanga sul lato est dell’intervento e ci si rende disponibili 
a fornire ulteriori aree comunali per l’adempimento di quanto richiesto.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Non 
essendo, dopo esausƟva interlocuzione, pervenuto il PFTE a 

cura del Comune della rotatoria di via Carducci - C.so Italia, la 
sistemazione dell’ex  sedime tranviario compresa tra la 
ciclabile di progeƩo alla pk 147,146 (aƩraversamento 

pedonale) e la ripresa della ciclabile di progeƩo stessa alla pk 
0,00 (passaggio pedonale - incrocio c.so Italia – via Filzi) sarà 

limitato ad un  intervento di demolizione dell’aƩuale 
infrastruƩura tranviaria e di ricostruzione  del sedime 
stradale. Per quanto riguarda la richiesta se ne rinvia 

l'eventuale aƩuazione a specifici accordi isƟtuzionali col 
Comune di Desio.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Si chiede che, sulla rotatoria Italia-Sauro-Palme-Carducci-Gavazzi, lo 
sparƟtraffico su corso Italia lato nord  divenƟ fisico e non  solo con  

segnaleƟca orizzontale.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Non 
essendo, dopo esausƟva interlocuzione, pervenuto il PFTE a 

cura del Comune della rotatoria di via Carducci - C.so Italia, la 
sistemazione dell’ex  sedime tranviario compresa tra la 
ciclabile di progeƩo alla pk 147,146 (aƩraversamento 

pedonale) e la ripresa della ciclabile di progeƩo stessa alla pk 
0,00 (passaggio pedonale - incrocio c.so Italia – via Filzi) sarà 

limitato ad un  intervento di demolizione dell’aƩuale 
infrastruƩura tranviaria e di ricostruzione  del sedime 
stradale. Per quanto riguarda la richiesta se ne rinvia 

l'eventuale aƩuazione a specifici accordi isƟtuzionali col 
Comune di Desio.

incontro del 09/09/2019 
(nota prot. CMM 243380 

del 21/10/2019)

Si chiede che il traƩo finale dell’intervento di riqualificazione della linea 
dismessa, sia messo in connessione e conƟnuità con  la pista ciclabile e il 

marciapiede che si trova a nord  di via Piave, dopo  la via Podgora.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

Sulla  scorta di quanto visionato,  non  possiamo  fare  a meno di  
rilevare l'assoluta mancanza di segnaleƟca  per presegnalare  gli 

aƩraversamenƟ pedonali lungo  l'intera  traƩa oggeƩo d'intervento  o 
quanto meno in  ambito  di  rotatorie  o dei  principali incroci,  come ad 

esempio  quello  di Via  Agnesi,  soggeƩo ad un  considerevole  
passaggio  di alunni direƫ alle scuole di ogni ordine e grado, dove tra 
l'altro, non  risulta neppure tracciato l'aƩraversamento, individuato 

invece al precedente incrocio con  la Via TuraƟ, a nostro modesto parere 
per nulla necessario.

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

RelaƟvamente ad alcune rotatorie, in parƟcolare quelle previste presso 
gli incroci MILANO/AMBROSOLI  e MILANO/S.VINCENZO, prima di 

esprimere un  parere di caraƩere viabilisƟco  che potrebbe apparire  
discordante  rispeƩo  a possibili  finalità  previste  da!  ProgeƩo, 

gradiremmo  avere indicazioni  più  deƩagliate  sulla  necessità  di  
realizzarvi all'interno  due disƟnte  corsie  di  aƩraversamento  dove, tra 
l'altro,  è prevista  l'intersezione  "semaforizzata  con  canalizzazione  a 

rotatoria"  ; dato che avremmo un  tangibile aumento dei punƟ di 
confliƩo tra le correnƟ di traffico afferenƟ le intersezioni, con  evidenƟ 

ricadute negaƟve per la sicurezza della circolazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alle rotatorie Ambrosoli / 

Caravaggio
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442

443

444

445

446

447

448 Comune di Seregno

449 Si rileva quanto segue:

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

Sulle tavole da noi visionate, non  vi è traccia alcuna sulla realizzazione 
di piste ciclabili laterali alla carreggiata principale, pertanto ponendo 
parƟcolare aƩenzione alle varie ampiezze delle corsie che verranno 
realizzate sui due laƟ della linea, abbiamo riscontrato come in alcuni 
punƟ tali corsie presentarlo calibri parƟcolarmente limitaƟ, come nel 

caso del  traƩo compreso tra Via  ValleƩe e Via  per Cesano e del  traƩo 
tra Via Dalla Chiesa e Via Europa, dove il transito simultaneo di autocarri 
(furgoni-volumetrici) e cicli sarà sicuramente compromesso a scapito di 

quesƟ ulƟmi, pregiudicandone la sicurezza.  Sicurezza che verrebbe 
altresì compromessa in caso di tamponamenƟ tra veicoli che si 
dovessero verificare lungo le due corsie loro dedicate, dove la 

separazione dalla metrotranvia sarà realizzata in doppio cordolo; appare 
quindi evidente che, se non  in sede promiscua, la presenza di veicoli in 
avaria comporterà oggeƫva paralisi del traffico, non  essendovi spazio 

sufficiente per fare defluire i veicoli che sopraggiungono da tergo, 
ovvero per agevolare l'intervento di mezzi di soccorso.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alle ciclabili e all'ampiezza delle 

corsie

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

Ponendo inoltre aƩenzione alle modalità con  le quali verranno 
approntaƟ i canƟeri per la realizzazione dell'opera, oltre a riscontrare 
sulle tavole alcune incongruenze sui sensi di marcia di alcune strade 

confluenƟ, come ad esempio la Via SaboƟno e la Via BorgheƩo, 
aƩualmente a doppio senso di marcia, mentre sulle tavole vengono 

indicate come a Senso Unico,  vorremmo quindi  che fosse  posta 
parƟcolare  aƩenzione  sulle  deviazioni  da aƩuare durante la  

canƟerizzazione,  tenendo presente l'assoluta  necessità  di garanƟre i 
collegamenƟ delle varie linee di trasporto pubblico, in parƟcolare per 
quelle direƩe agli insediamenƟ scolasƟci di Via Agnesi. Tali deviazioni 
dovranno essere opportunamente valutate, onde evitare inevitabili 

compromissioni del traffico nelle aree centrali, ipotesi alquanto 
plausibile nel momento in cui si andrà a "canƟerizzare" il traƩo tra Via  

SaboƟno  e Via  Diaz  ovvero tra Via  Diaz  e Via  Per Cesano, nell'intento  
condiviso  di  evitare  possibili  deviazioni  che potrebbero coinvolgere  

strade a caraƩere preƩamente commerciale e/o residenziale del centro 
ciƩadino, se non  addiriƩura Piazza Conciliazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alla canƟerizzazione

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

Un altro aspeƩo da non  soƩovalutare è quello relaƟvo alla 
soppressione dei parcheggi oggi presenƟ in corrispondenza dei 

condomini di Via Mazzini (fronte Ospedale), dove a fronte  degli  aƩuali  
30  posƟ  auto, a giudicare  dalle  tavole  di  progeƩo, gli stalli  residuali  

dovrebbero essere  solo  9,  un  numero del  tuƩo  insufficiente  a 
garanƟre  un  valido avvicendamento per la sosta delle numerose 

famiglie ivi residenƟ (oltre 70),  così come per una limitata percentuale 
di utenƟ dell'adiacente nosocomio, sul cui lato gli oltre 20 posƟ oggi 

disponibili, verranno totalmente soppressi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alla sosta

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

Rimanendo in tale contesto, non  è ben chiara la configurazione 
dell'aƩuale pista ciclabile presente in Via Mazzini, abitualmente 
uƟlizzata dall'utenza debole, negli spostamenƟ da Seregno verso 

l'ospedale di Desio e viceversa, è auspicabile che anziché la soppressione 
ne sia previsto il suo arretramento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alla ciclabile su via Mazzini

nota prot. CMM 139708 del 
12/06/2019

In previsione  della  "canƟerizzazione"  di tate arteria e la  contestuale 
chiusura  al traffico di Via Europa, strade che negli orari di punta 

sopportano una considerevole mole  di traffico  nei  collegamenƟ  da e 
per // limitrofo  Comune di  Seregno, è altresì  lecito  domandarsi  quali  
parƟcolari  accorgimenƟ/deviazioni  dovranno essere  adoƩaƟ  per non 
compromeƩere la già criƟca viabilità di Via Milano, anche per evitare un 

eccessivo sovraccarico di traffico con  ripercussioni negaƟve sulle già 
martoriate vie G.Rossa, Brescia, Piave,  due Palme.  Tanto si  riteneva  
opportuno segnalarvi,  nel  condiviso  intento  di  delineare  ai  tecnici  
del  PIM  una sorta di  "documento  delle  criƟcità",  da inserire  nella 
relazione  di  progeƩo che dovrà cosƟtuire  il  “parere"  del  Comune 

nella  prevista  Conferenza  dei  servizi,  dove sarà  opportuno proporre 
soluzioni  alternaƟve  a decisioni  di caraƩere tecnico/progeƩuali 

assunte da organi esterni a questo Ente.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, rimandando 
ai punƟ precedenƟ relaƟvi alla canƟerizzazione

nota prot. CMM 131233 del 
03/06/2019
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450

451

452

453

454 CAPOLINEA

455

nota prot. CMM 131233 del 
03/06/2019

Deposito:
a) l'altezza massima del fabbricato in progeƩo risulta conforme ai 

parametri di cui all'art.29 del Piano dei Servizi;
b) i parametri relaƟvi al rapporto di copertura (65%) e indice di 

permeabilità (20%) sono specificaƟ nella relazione di progeƩo ma non 
sono riscontrabili in alcun elaborato cartografico di progeƩo;

c) le verifiche relaƟve alle fasce di rispeƩo delle linee eleƩriche 380 kV e 
132 kV non sono riportate negli elaboraƟ trasmessi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
sara’ conforme alle risultanze della simulazione di 

compaƟbilita’ degli eleƩrodoƫ sopralzaƟ operata da Terna.

nota prot. CMM 131233 del 
03/06/2019

il  sedime  del  fabbricato  previsto  nel  PE  per la  SSE ricade  nella  zona 
MS-P  "Servizi  per la  mobilita  e la  sosta - Sosta - Parcheggi",  pertanto 
tale  azzonamento non  è compaƟbile con  la realizzazione di una SSE.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all'azzonamento della SSE di via Colzani, si ravvisa 

la non conformità urbanisƟca del PGT di Seregno, che, a 
seguito dell'approvazione del progeƩo definiƟvo da parte del 

CIPE con conseguente perfezionamento ad ogni fine 
urbanisƟco e edilizio dell’intesa Stato-Regione sulla 

localizzazione dell’opera, non ha recepito il vincolo sull'area 
(comprensiva di area esterna all'edificio vero e proprio) in 

quesƟone. Il progeƩo esecuƟvo, non ha subito, nella 
faƫspecie, variazioni al riguardo rispeƩo a tale ubicazione

nota prot. CMM 131233 del 
03/06/2019

II Piano  dei  Servizi  prevede la  possibilità  di  un  azzonamento PU-T5  
"AƩrezzature  di  pubblica  uƟlita  - ImpianƟ  tecnologici  - Centrale  

energia  eleƩrica".  Al  fine  di  rendere conformi le previsioni progeƩuali 
con  la desƟnazione urbanisƟca è possibile ricorrere alla procedura di cui 

all'art. 9 comma 15 della Legge Regionale 12/2005 nonché all'art.5, 
comma 1 del vigente Piano dei Servizi.

Si fa presente inoltre che l'intero intervento e soggeƩo all'esame 
dell'impaƩo paesaggisƟco ai sensi dell'art. 30 del Piano delle Regale. A 

tal fine si invita a trasmeƩere l'intera documentazione di progeƩo 
nonché la scheda di impaƩo paesisƟco per poterla soƩoporre alla 

competente Commissione comunale.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. TraƩasi 
di corrispondenza interna al Comune di Seregno poi non 

presente nel parere.

nota prot. CMM 131233 del 
03/06/2019

Per il rispeƩo dell'inserimento ambientale e all'impaƩo paesisƟco, per i 
quali si rimanda comunque al parere della commissione, si suggerisce di 

valutare ulteriori intervenƟ di miƟgazione quali ad esempio la 
prosecuzione del filare di carpini piramidali sulla via Milano e 
un'eventuale fascia tampone boschiva a nord  del deposito.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. TraƩasi 
di corrispondenza interna al Comune di Seregno poi non 

presente nel parere.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si conferma in questa sede quanto concordato nei recenƟ incontri in 
relazione alla risoluzione del problema del collegamento tra la zona di 

insediamento del capolinea di Via Milano previsto nel progeƩo 
esecuƟvo e i vari ambiƟ funzionali esistenƟ [centro ciƩà, aƩestazione 

linee di trasporto pubblico Via Dandolo, marciapiedi stazione 
ferroviaria].

Si richiama l’esigenza di procedere nel percorso di redazione, 
approvazione e realizzazione di un “ProgeƩo Complementare” che 

ricomprenda gli intervenƟ finalizzaƟ all’interconnessione, in maniera 
logisƟcamente adeguata e in condizioni di sicurezza, di citaƟ “punƟ di 

interesse”.
A tal proposito, pur essendo questa Amministrazione disponibile a 
valutare altre e diverse soluzioni, si segnala l’avvio di contaƫ con i 
responsabili di RFI miraƟ a sondare le possibilità progeƩualmente 
percorribili per una soluzione “interna” all’ambito della stazione 

ferroviaria e, a tal proposito, questa Amministrazione auspica e si farà 
promotrice dell’apertura di un tavolo tecnico congiunto per una 

traƩazione organica e complessiva della problemaƟca.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla temaƟca del collegamento tra il capolinea 

tranviario e la stazione ferroviaria / autostazione / P 
interscambio, si condivide la necessità di un intervento, 
mediante l'iter interisƟtuzionale al fine di giungere alla 
contemporaneità tra i lavori del soƩopasso e dell’opera 

metrotranviaria.
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456 nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si chiede comunque l’inserimento nell’appalto relaƟvo all’infrastruƩura 
tranviaria di un intervento “tampone” di messa a norma del soƩopasso 
di via Milano con  la rivisitazione della sezione stradale [formazione di 

marciapiede a norma] e la riqualificazione della scaleƩa di collegamento 
di tale soƩovia con  l’ambito del capolinea tranviario.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L’intervento tampone non risulta necessario, in quanto l'iter 

interisƟtuzionale ha la finalità di giungere alla 
contemporaneità di aƫvazione dell'intervento di 
collegamento con l'intervento metrotranviario.
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457 INTERSEZIONE VIA MILANO/VIA COLZANI

458 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

459 SOTTOSTAZIONE ELETTRICA

460

461

462

463

464 VIA COMINA

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Risulta necessario e indispensabile rimodulare la sagoma dell’aiuola 
sparƟtraffico in corrispondenza di tale incrocio ed in parƟcolare 
nell’ambito prospiciente l’aƫvità produƫva ivi insediata con  la 

presenza di n. 2 passi carrai interessaƟ dall’accesso e uscita di mezzi 
pesanƟ.

Il progeƩo esecuƟvo non recepisce la proposta modificaƟva formulata 
dalla diƩa MAP e accolta da CiƩà Metropolitana nella comunicazione 
del dicembre 2014 [accoglimento/non accoglimento delle proposte di 

modifica al progeƩo definiƟvo avanzate dal Comune e da altri soggeƫ] 
che prevedeva la formazione di una concavità nella sagoma dell’aiuola 
per consenƟre l’agevole e sicura esecuzione delle manovre di accesso e 

uscita dei mezzi dai citaƟ ingressi carrai.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Il corpo di fabbrica della SSE risulta di dimensioni aumentate e insediato 
in posizione differente e affaƩo in linea con  quanto ipoƟzzato nel 

medesimo prospeƩo nel quale si prevedeva una traslazione sul fronte 
“…sud-ovest del parcheggio, in posizione più lontana dagli esercizi 

commerciali interessaƟ”.
E’ oltremodo evidente come un’eventuale modifica del Piano dei Servizi 
del Piano di Governo del Territorio indispensabile a rendere compaƟbile 

e ammissibile la realizzazione della SSE potrà essere sostenuta e 
moƟvata a fronte di un’evidente previsione progeƩuale miglioraƟva 
rispeƩo al progeƩo definiƟvo. Come anƟcipato nell’incontro del 10 

aprile u.s. si ribadisce la forte necessità e volontà di intraprendere una 
soluzione che preveda l’interramento della SSE anche e sopraƩuƩo sulla 
base della previsione progeƩuale ipogea aƩuata sulle altre SSE presenƟ 

sulla linea.SSE risulta infaƫ di dimensioni aumentate e insediato in 
posizione differente e affaƩo in linea con quanto ipoƟzzato nel 

medesimo prospeƩo nel quale si prevedeva una traslazione sul fronte 
“…sud-ovest del parcheggio, in posizione più lontana dagli esercizi 

commerciali interessaƟ”.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all'azzonamento della SSE di via Colzani, si ravvisa 

la non conformità urbanisƟca del PGT di Seregno, che, a 
seguito dell'approvazione del progeƩo definiƟvo da parte del 

CIPE con conseguente perfezionamento ad ogni fine 
urbanisƟco e edilizio dell’intesa Stato-Regione sulla 

localizzazione dell’opera, non ha recepito il vincolo sull'area 
(comprensiva di area esterna all'edificio vero e proprio) in 
quesƟone. Si specifica inoltre che la SSE risulta all'interno 

dell'area di intervento approvata dal CIPE col progeƩo 
definiƟvo senza ulteriori altre occupazioni. Per quanto 
riguarda la richiesta di interramento della SSE, si rinvia 

l'eventuale aƩuazione dell’interramento a specifici accordi 
isƟtuzionali col Comune di Seregno.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si ribadisce inoltre l’intenzione e la disponibilità di rivalutare il 
complessivo piano di compensazioni o il livello di contribuzione del 

Comune di Seregno nel caso in cui l’ostacolo all’interramento fosse di 
natura economica così come prospeƩato nel citato incontro.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si rinvia 
l'eventuale aƩuazione dell’interramento a specifici accordi 

isƟtuzionali col Comune di Seregno.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Nella rivisitazione progeƩuale dovrà comunque essere inserita la 
sistemazione superficiale del parcheggio aƩualmente esistente con  le 
idonee interazioni con  il contesto viario circostante  [uscite,accessi,  

aƩraversamenƟ,  ecc.]  ipoƟzzando,  in  tal  senso, lo  sfruƩamento  di  
economie  e risparmi  derivanƟ  dal  successivo  punto relaƟvo  alla  “Via  

Platone Sud”.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo approvato dal CIPE non prevede parcheggi funzionali 
alla metrotranvia, con eccezione di quello di interscambio in 

corrispondenza dell’uscita della Tangenziale Nord. La 
proposta esula anche della presente istruƩoria di conferenza.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si faccia una valutazione anche sullo spostamento sopra terra su area 
comunale vicina

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si rinvia 
l'eventuale aƩuazione dello spostamento, qualora verificata 

la faƫbilità tecnica dai progeƫsƟ, a specifici accordi 
isƟtuzionali col Comune di Seregno.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019
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465

466 VIA COLZANI

467

468 VIA PLATONE [traƩo  da PACINI a ERODOTO]

469 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

470 VIA PLATONE SUD [traƩo da EUROPA a BORROMEO]

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Il progeƩo esecuƟvo non  appare recepisca la  proposta di modifica, 
peraltro accolta nel 2014, relaƟva all’interruzione dell’aiuola sede della 

linea tranviaria in corrispondenza dell’incrocio Comina/Colzani.
Si riƟene opportuno segnalare che la soluzione prevista nel progeƩo 
esecuƟvo con la creazione di una corsia di accumulo centrale per la 

svolta in via Comina comporta un ampliamento della sezione globale 
della carreggiata che sembrerebbe indurre una eccessiva riduzione del 

calibro del marciapiede sul fronte sud sulla cui conformità [vedasi 
sezioni minime dei marciapiedi adeguate al transito di persone con 

disabilità] si invita a condurre le opportune verifiche.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso
- L'interruzione delle sede riservata è presente nel progeƩo. - 

La corsia di accumulo si rende necessaria per evitare che le 
auto in sosta blocchino la percorribilità dell'incrocio 

precedente. Il marciapiede da 1,20 cm per un breve traƩo si 
riƟene adeguato alla percorribilità dei disabili.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Con  riferimento alla proposta di inserimento  di alcuni posƟ auto sul 
fronte nord  dell’arteria stradale a ridosso  dell’incrocio con  la via  

Edison si rileva  il mancato recepimento della medesima all’interno del 
progeƩo esecuƟvo pur evidenziando il pieno accoglimento dell’istanza 

modificaƟva nel report del 2014.
In merito a quest’ulƟma modifica, peraltro, si invita a formulare una 

resƟtuzione grafica modificaƟva con l’inserimento dei citaƟ parcheggi, 
riservandosi poi comunque questa Amministrazione una definiƟva fase 

valutaƟva e decisionale.
Sul fronte sud di deƩa via, invece, pur confermando la decisione di non 
procedere alla formazione di uno stallo di sosta “riservato” alla bisarca 
[ambito stradale adiacente l’aƫvità di rivendita auto], si raccomanda 
l’esecuzione di un percorso ciclopedonale rialzato con abbassamenƟ 

limitaƟ ai soli accessi carrai.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, 
limitatamente alla proposta di inserimento di parcheggi sul 

lato nord in corrispondenza della fermata Seregno Edison. La 
realizzazione della pista ciclabile sul lato Sud non è prevista 
dal progeƩo definiƟvo approvato dal CIPE, non si dispone in 
taluni punƟ delle aree aggiunƟve necessarie e la traƩa non 

risulterebbe funzionalmente collegata ad alcun circuito 
ciclabile esistente.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Pur  riuscendo a condividere la valutazione, già peraltro riscontrata nel 
citato report del 2014, circa la realizzazione dei parcheggi in linea sul 

fronte ovest con  interessamento dell’area  verde comunale  ivi  
presente, si  riƟene  però indispensabile  che tale  intervento  a margine  
della  sezione  stradale  sia  ricompreso  nel  progeƩo e di  conseguenza 

realizzato all’interno dell’appalto in oggeƩo.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019
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471 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

472 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

473 DEPOSITO

474

475 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

476 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si richiede la formulazione di una previsione progeƩuale diversa da 
quella prospeƩata in sede di progeƩo esecuƟvo con  l’eliminazione di 

una delle corsie carrabili a margine della linea tranviaria.
In prima istanza si propone il mantenimento della corsia carraia a senso 

unico in direzione nord prevedendo di uƟlizzare a tale fine la corsia 
prevista sul versante ovest della linea tranviaria ed in tale ipotesi, se i 

calibri uƟli della sezione stradale lo consenƟssero, si potrebbe prevedere 
su tale versante anche il percorso ciclopedonale a margine della corsia 
viabilisƟca in luogo del marciapiede in progeƩo che in ogni caso non 

riveste alcuna uƟlità stante l’assenza di accessi carrai su tuƩo il fronte in 
argomento.

In tale ipotesi [pista ciclopedonale sul fronte ovest della linea tranviaria] 
risulterebbe peraltro superflua e inuƟle la realizzazione del traƩo i pista 

prevista in progeƩo sul lato nord/ovest dell’intersezione con la via 
Borromeo.

Se ciò non fosse possibile per ragioni dimensionali, la pista ciclopedonale 
si richiede possa essere prevista in aderenza alla linea tranviaria sul 
versante est della medesima. In ogni caso si invita, in funzione della 

soluzione adoƩata, a rivedere l’asseƩo planimetrico dell’intersezione in 
corrispondenza dell’ingresso al deposito.

In entrambe le ipotesi si prevede una sensibile riduzione della spesa 
legata alle opere infrastruƩurali, risparmio di cui una quota si chiede 

venga uƟlizzata per la realizzazione di opere di miƟgazione ambientale 
prevedendo l’impianto di un filare di alberature ad alto fusto lungo tuƩo 

il fronte est del traƩo in quesƟone.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

A conclusione di tale deƩagliata dissertazione si segnala l’esigenza di 
una maggiore e più deƩagliata indicazione, all’interno del progeƩo 

esecuƟvo, di tuƫ gli aƩraversamenƟ pedonali ricompresi in progeƩo ivi 
inclusi quelli ricadenƟ sulle trasversali alla viabilità interessata 

dall’intervento in prossimità delle varie intersezioni.

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 130992 del 
03/06/2019

Si richiama in questa sede quanto riportato nell’allegata e già citata nota 
interna del 29.03.2019. In disparte da quanto in essa riportato e in 

funzione delle possibili soluzioni di cui al  punto precedente si  richiede 
la  reƫfica del progeƩo con  la previsione di un  collegamento  

ciclopedonale  in direzione  est/ovest da inserire lungo tuƩo  il fronte 
nord  del deposito  che consenta il collegamento tra la via Europa e la  

via Milano  su cui già insiste una corsia ciclopedonale in  direzione nord/
sud peraltro con  un’importante  valenza intercomunale  [Seregno-

Desio]  con  la  previsione,  sulla  stessa  via  Milano,  di  un  
aƩraversamento ciclopedonale  a norma che cosƟtuirebbe,  peraltro,  

un  idoneo  “rompitraƩa” viabilisƟco su un traƩo viario di grande traffico 
“veloce”.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
soddisfacimento della richiesta esula dagli scopi di conferenza 

e comporta l’uƟlizzo di aree private non oggeƩo di 
occupazione. 

nota prot. CMM 140809 del 
13/06/2019

Ad integrazione di quanto già riportato nella nota prot. n. 30736 del 
31.05.2019, in parƟcolare si rileva l'impossibilità a formulare un parere 

favorevole all'aƩuale conformazione del progeƩo esecuƟvo se non  
dovessero essere elaborate e recepite tuƩe le osservazioni prospeƩate 

ed in parƟcolare, per la priorità strategica che rivestono, le seguenƟ:

nota prot. CMM 140809 del 
13/06/2019

a) recepimento in un aggiornamento progeƩuale della nuova 
conformazione volumetrica con  riduzione dell'altezza totale del 

deposito dei tram su Via Europa;
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477

478 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

479

480

481 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

482

nota prot. CMM 140809 del 
13/06/2019

b) acquisizione della conformità urbanisƟca, aƩraverso una apposita 
variante al PGT  o una prevenƟva modifica del precedente progeƩo 

definiƟvo, del volume corrispondente alla soƩostazione eleƩrica di cui si 
chiede con  fermezza la possibilità di interramento;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all'azzonamento della SSE di via Colzani, si ravvisa 

la non conformità urbanisƟca del PGT di Seregno, che, a 
seguito dell'approvazione del progeƩo definiƟvo da parte del 

CIPE con conseguente perfezionamento ad ogni fine 
urbanisƟco e edilizio dell’intesa Stato-Regione sulla 

localizzazione dell’opera, non ha recepito il vincolo sull'area 
(comprensiva di area esterna all'edificio vero e proprio) in 
quesƟone. Si specifica inoltre che la SSE risulta all'interno 

dell'area di intervento senza ulteriori altre occupazioni. Per 
quanto riguarda la richiesta di interramento della SSE, si rinvia 

l'eventuale aƩuazione dell’interramento a specifici accordi 
isƟtuzionali col Comune di Seregno.

nota prot. CMM 140809 del 
13/06/2019

c) risoluzione dei problemi viabilisƟci legaƟ al transito dei mezzi pesanƟ 
da e per Via Comina ivi compresa la regolazione dell'intersezione di 

deƩa strada con  la Via Colzani;

nota prot. CMM 140809 del 
13/06/2019

d) impegno formale alla risoluzione del problema relaƟvo alla 
intermodalità del capolinea.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alla temaƟca del collegamento tra il capolinea 

tranviario e la stazione ferroviaria / autostazione / P 
interscambio, si condivide la necessità di un intervento, 
mediante l'iter interisƟtuzionale al fine di giungere alla 
contemporaneità tra i lavori del soƩopasso e dell’opera 

metrotranviaria.

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

In riscontro alla nota prot.  CMM 245930 del 23 10 2019  si comunica 
che le informazioni in essa richieste non  possono essere disgiunte da 

altri e diversi aspeƫ che richiedono l'acquisizione di ulteriori chiarimenƟ 
e informazioni di cui alla data aƩuale non  si dispone ancora.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 

confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori, con 
esclusione della temaƟca del capolinea e quanto deƩo ai temi 

precedenƟ (soƩostazione).

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

InnanzituƩo si Ɵene a precisare che l'analisi del contesto dei fondi 
limitrofi al traƩo nuovo di strada prevista in collegamento tra la via 

Europa [zona deposito] e la via Borromeo conduce alla  conclusione  che 
la  modifica  richiesta  dal  Comune di  Seregno nell'ulƟma  riunione  e 
relaƟva  alla  realizzazione  di  una carreggiata  cosƟtuita  da un  senso 
unico veicolare, una fascia di verde e una pista ciclopedonale NON si 

discosta in nessun modo, dal punto di vista dell'incidenza 
sull'accessibilità ai fondi conƟgui, rispeƩo a quanto invece previsto nel 

progeƩo aƩualmente in appalto.

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

Si rileva invece, come deƩo, il persistere di alcune quesƟoni ancora 
irrisolte che condizionano l'assunzione delle decisioni richieste e di cui si 

da qui di seguito contezza.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 

confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori, con 
esclusione della temaƟca del capolinea e quanto deƩo ai temi 

precedenƟ (soƩostazione).
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483

484 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

485

486

487

488 nessuna espressione pervenuta

489

490 nessuna espressione pervenuta

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

SOTTOSTAZIONE ELETTRICA
E' evidente che la decisione legata all'ipotesi di interramento richiede 

una valutazione del conseguente esborso economico suppleƟvo 
derivante da una sƟma deƩagliata delle opere [scavi, opere struƩurali 
interrate, finiture superficiali, componenƟ impianƟsƟche, ecc.]. Non si 

riƟene adeguata e idonea a supportare la decisione richiesta la 
formulazione di una valutazione di massima [300.000 Euro], 

evidentemente affeƩa da un'alea di notevole indeterminazione, e 
sopraƩuƩo proieƩata ad una futura più accurata computazione in sede 

di progeƩazione esecuƟva.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento all'azzonamento della SSE di via Colzani, si ravvisa 

la non conformità urbanisƟca del PGT di Seregno, che, a 
seguito dell'approvazione del progeƩo definiƟvo da parte del 

CIPE con conseguente perfezionamento ad ogni fine 
urbanisƟco e edilizio dell’intesa Stato-Regione sulla 

localizzazione dell’opera, non ha recepito il vincolo sull'area 
(comprensiva di area esterna all'edificio vero e proprio) in 
quesƟone. Si specifica inoltre che la SSE risulta all'interno 

dell'area di intervento senza ulteriori altre occupazioni. Per 
quanto riguarda la richiesta di interramento della SSE, si rinvia 

l'eventuale aƩuazione dell’interramento a specifici accordi 
isƟtuzionali col Comune di Seregno.

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

TRALICCIO TERNA
Nella riunione richiamata in oggeƩo si era stabilito che CiƩà 

Metropolitana avrebbe trasmesso alla Società TERNA la nuova soluzione 
per le conseguenƟ valutazioni e verifiche di natura eleƩromagneƟca. A 
valle di queste analisi si sarebbero soƩoposte al Comune di Seregno le 
configurazioni progeƩuali delle due soluzioni alternaƟve [traliccio in 

tubolare unico rastremato con finitura colorata e traliccio tradizionale a 
struƩura reƟcolare]. Ciò consenƟrebbe all'Amministrazione di 
riproporre, evidenziando i pro e i contro delle due soluzioni, le 

conformazioni del nuovo sostegno di innalzamento della linea eleƩrica 
alla Commissione PaesaggisƟca per l'assunzione della definiƟva 

decisione che non potrà non tener conto delle conseguenƟ implicazioni 
economiche.

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

INTERFERENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE
Si richiama in questa sede la corrispondenza di CiƩà Metropolitana 

relaƟva alla soƩoscrizione da parte di CiƩà Metropolitana, 
Provveditorato alle OOPP, ReƟpiù s.r.l. e Comune di Seregno della 

Convenzione per la risoluzione delle interferenze della rete di pubblica 
illuminazione. Occorre puntualizzare che il tema della pubblica 

illuminazione richiede una riflessione molto approfondita mirata alla 
configurazione finale degli impianƟ che, salvo diverse successive 

decisioni e/o sviluppi, vedrebbe i sostegni e gli apparecchi illuminanƟ 
installaƟ sui supporƟ, posƟ in asse centrale alla carreggiata, della rete di 
alimentazione della linea tranviaria. Tale soluzione, mai definiƟvamente 
formalizzata e comunicata all'Amministrazione Comunale, impone delle 
considerazioni su diverse quesƟoni che, se non puntualmente definite in 

via preliminare, potrebbero comportare delle ripercussioni negaƟve 
nell'ambito della gesƟone futura dell'opera. TraƩasi ovviamente di tuƫ 

gli aspeƫ riguardanƟ la proprietà, la gesƟone, la manutenzione e i 
conseguenƟ limiƟ di responsabilità in un ambito che, inevitabilmente, 
risulterebbe promiscuo e potenzialmente assai "ambiguo" e incerto.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L’uƟlizzo di sostegni unici per trazione eleƩrica e 

illuminazione pubblica risulta fondamentale al fine di ridurre 
gli oneri per la risoluzione delle interferenze coi soƩoservizi. 

Tale decisione è stata assunta dal RUP nel 2017 e già 
comunicata formalmente alle Amministrazioni, quale unica 

possibilità di soluzione tecnica finalizzata a liberare i 
marciapiedi dove insiste la maggior parte dei soƩoservizi 

dall’ingombro dei plinƟ di fondazione e del cavidoƩo 
tranviario. Sono in fase di traƩazione i temi  riguardanƟ la 

proprietà, la gesƟone e la manutenzione degli impianƟ, 
coinvolgendo tuƫ i Comuni nell’ambito della discussione di 
un aƩo integraƟvo dell’accordo interisƟtuzionale del 2010.

nota prot. CMM 254777 del 
31/10/2019

In virtù  di tali quesƟoni  e in  disparte  da tuƩa la  problemaƟca  legata  
alla  risoluzione  del tema "capolinea",  si riƟene  non  congrua e 

applicabile  la  decorrenza del  31.10.2019 individuata nella nota di cui 
all'oggeƩo e ritenuta alquanto ravvicinata e incompaƟbile rispeƩo agli 
aspeƫ ancora da chiarire, precisando che il Comune di Seregno, una 
volta acquisite le informazioni e le indicazioni ancora ignote e sopra 

enucleate, procederà all'assunzione delle decisioni definiƟve sui temi 
ancora in discussione.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 

confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori, con 
esclusione della temaƟca del capolinea e quanto deƩo ai temi 

precedenƟ (soƩostazione).

A.R.P.A. Lombardia 
DiparƟmento Provinciale di 

Milano

A.R.P.A. Lombardia   
DiparƟmento   Provinciale   

di  Monza  e
Brianza



allegato A

Pagina 77

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

491

492 nessuna espressione pervenuta

493

494

495 Richiesta di chiarimenƟ in merito a:

496 a) risoluzione interferenza create dal passaggio della linea tranviaria; Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

497 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

498

499

500 si chiede di voler tenere in considerazione i seguenƟ aspeƫ

501 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

502 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Milano

Azienda Socio Sanitaria 
Territoriale Monza

nota prot. CMM 079379 del 
02/04/2019

nota prot. CMM 079379 del 
02/04/2019

b)  interferenze  deƩate dall'esproprio  di  aree  di  proprietà  
ospedaliera  (strada di  accesso al  pronto soccorso)  per  la  formazione  

della  nuova sede  tranviaria  e opere complementari, specificando 
tempi e modalità per la realizzazione del nuovo ingresso al pronto 
soccorso esistente ed in previsione del suo possibile trasferimento 

presso la nuova palazzina contestualmente alla altre aƫvità ospedaliere 
incluso la revisione delle opere previste in corrispondenza dell'aƩuale 

ingresso pedonale e carraio.

Ambito Territoriale 
Oƫmale Milano

nota prot. CMM 139276 del 
12/06/2019

a) I sistemi  di  raccolta  e recapito  delle  acque meteoriche  nella  
pubblica  rete di  fognatura  dovranno essere  conformi  alle  disposizioni 
 tecniche  deƩate dai  RegolamenƟ  del Servizio Idrico Integrato - ambito 

tariffario CAP  Holding S.p.A.  ed MM S.p.A.  - tenuto conto delle 
prescrizioni tecniche imparƟte dai Gestori del S.I.I.,  inerenƟ in 

parƟcolare la compaƟbilità con  il regolare funzionamento delle reƟ 
fognarie pubbliche e con  i processi depuraƟvi adoƩaƟ dagli impianƟ di 

traƩamento dei reflui urbani.

nota prot. CMM 139276 del 
12/06/2019

b) Gli eventuali  scarichi  di  natura meteorica  soggeƫ  alle  disposizioni  
del  R.R.  04/2006 e/o di  Ɵpo  industriale  dovranno essere  

prevenƟvamente  autorizzaƟ,  con  esclusione delle  acque reflue  
domesƟche  ed assimilate  alle  domesƟche  che sono sempre ammesse 

nel  rispeƩo  delle  disposizioni  del  R.R.  n.  6 del  29/03/2019 e 
nell’osservanza  dei suddeƫ RegolamenƟ del Servizio Idrico Integrato.
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503 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

504 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

505

506

507

508

509 nessuna espressione pervenuta

510

511 nessuna espressione pervenuta

512

513

514 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

515 Per quanto aƫene le prescrizioni 42) e 45) si evidenzia che:

516 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

517 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

518 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 139276 del 
12/06/2019

c)  Le acque  provenienƟ  dal  drenaggio  delle  acque di  falda  (es. acque 
di  aggoƩamento tramite  sistemi  di  wellpoint  in  fase  di  

canƟerizzazione,  ecc.) dovranno essere disciplinate nel rispeƩo delle  
disposizioni di cui al Regolamento Regionale  n. 6/2019 che, all’art. 5 

comma 8, prevede “è vietato  lo scarico in  rete fognaria  nera o unitaria 
di scarichi di pompe di calore, di acque di falda emunte per operazioni di 

disinquinamento o drenaggio della falda, di acque di raffreddamento 
indireƩo, con  esclusione di quelle provenienƟ da torri evaporaƟve,  

nonché di altre eventuali Ɵpologie di reflui eventualmente  previste dal 
regolamento  d’ambito. In caso di impossibilità allo  scarico  in recapito 
diverso dalla fognatura, l’ufficio d’ambito può  derogare al divieto di cui 
al presente comma, definendo le prescrizioni necessarie a garanƟre la 

correƩa funzionalità del sistema”.

nota prot. CMM 139276 del 
12/06/2019

d) La realizzazione  di  pozzi  perdenƟ  in  tuƩo  il territorio  comunale  di 
 Milano  è vietato,  secondo quanto previsto  dall’Allegato  2 “disciplina  
per le  reƟ  interne  di  fognatura  dei fabbricaƟ ed il loro scarico finale”, 

Capo II Art. 8 del Regolamento Edilizio del Comune di Milano – e dal 
Titolo II Cap. 2 art. 2.2.9.2 “scarichi nel soƩosuolo” del Regolamento 

Locale d’Igiene.

Ambito Territoriale 
Oƫmale Monza

nota prot. CMM 067001 del 
20/03/2019

Non  si rilevano parƟcolari osservazioni per quanto di competenza. Si 
raccomanda in ogni caso il pieno e completo coordinamento con  
Brianzacque Srl per eventuali impaƫ, sia direƫ che indireƫ, sulla 

gesƟone del SII.

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso; si 
precisa che il coordinamento è già in aƩo

Autorità di Bacino del 
Fiume Po

Autorità di Bacino del 
Fiume Po - Ufficio 

OperaƟvo di Milano

Consorzio di Bonifica Est 
Ticino Villoresi

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Si  conferma,  preliminarmente,  la  necessità  di  oƩemperare alla  
prescrizione  CIPE  n.  41)  per la  quale  non  risulta  ancora pervenuta la  
domanda di  concessione  di  polizia idraulica propedeuƟca all’avvio dei 

lavori.

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

L'avvio  dei  lavori  di  demolizione  dell'aƩuale  derivatore  di  Nova nella 
 traƩa compresa  tra il manufaƩo  di  misura  delle  portate nei  pressi  di 
 via  Villoresi  e via  ValleƩe,  potrà avvenire  solo  a seguito  della  messa 

in  esercizio  - previo  collaudo  funzionale  e presa in  carico  da parte 
del Consorzio  - del  nuovo sifone  di  aƩraversamento di via  Erba ivi 

compresa la  realizzazione  del  manufaƩo  di  interconnessione  M9 che 
consente di  alimentare  il diramatore  5,  il  nuovo sifone  di  

allacciamento  al  diramatore  7  aƩraverso il canale che il Consorzio ha 
recentemente, come noto,  ulƟmato.

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Dovrà essere  oƩenuta dal Consorzio  la  dismissione  patrimoniale  del  
sedime  dell’aƩuale  sifone  di  aƩraversamento del diramatore  7 e 
trascriƩa  la  nuova servitù  perpetua di acquedoƩo sul tracciato del 

nuovo sifone (da M9 ad MI 1);

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Dovrà essere,  inoltre,  oƩenuta la  concessione  di polizia  idraulica  per 
la  tombinatura  e/o modifica  del derivatore  di Nova nella  traƩa 

compresa tra i manufaƫ MI ed M9 da estendersi anche alle opere ed ai 
manufaƫ realizzaƟ - anche per conto di soggeƫ terzi all’interno delle 

fasce di rispeƩo di cui al vigente regolamento di polizia idraulica;
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519 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

520 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

521 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso.

522 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

523

524 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

525

526 Parco Nord Milano

527 Parere Favorevole Si prende aƩo.

528 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

529

530 Parco Grugnotorto Villoresi

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Per la traƩa compresa tra il manufaƩo M5 ed il manufaƩo M9 dovrà 
essere apposta la servitù di acquedoƩo sul nuovo tracciato oggeƩo di 

deviazione, in misura pari a quella esistente

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Per quanto aƫene la prescrizione 43) relaƟva all'aƩraversamento del 
CAPV non  risultano sufficientemente deƩagliate le fasi di lavoro che 

verranno seguite per le operazioni
di demolizione dei muri di sostegno dei fronƟ monte-valle del sifone né 
quali accorgimento verranno adoƩaƟ per garanƟre la tenuta idraulica - 

anche in funzione dei maggiori carichi stradali e del conseguente 
incremento del livello di vibrazioni trasmesse alle struƩure esistenƟ - nel 

breve e lungo periodo delle tubazioni di aƩraversamento, specie in 
corrispondenza dei punƟ di disconƟnuità tra le opere esistenƟ e quelle 

di nuova costruzione. Appare, inoltre, indispensabile che il progeƩo 
esecuƟvo, predisposto dall'Appaltatore, deƩagli soƩo il profilo 

canƟerisƟco le modalità realizzaƟve dell'intervento, con parƟcolare 
riferimento alla eventuale necessità di accedere con mezzi d’opera 
all'interno del Canale Principale mediante costruzione di rampe e/o 
apertura di varchi nelle arginature, anche in funzione di necessità di 

riprisƟno delle sponde e del fondo in funzione di quanto eventualmente 
proposto a tal proposito. SoƩo il profilo concessorio si chiarisce che 

verrà concessionato l’intero nuovo manufaƩo di aƩraversamento della 
Via Garibaldi per l'intera estensione delle nuove opere realizzate così 

come evidenziato nella sezione di profilo A-A della tavola 
E_R_0_00_Q_SCIJC_PL_06_B a valere sia sulle aree di proprietà 

consorƟle sia sulle fasce di rispeƩo previste nel vigente regolamento di 
polizia idraulica

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

RelaƟvamente alla prescrizione 44 si riƟene che il progeƩo soddisfi 
quanto richiesto.

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Per quanto aƫene,  inoltre,  gli oneri  manutenƟvi  -  ordinari  e 
straordinari  - relaƟvi  alle  opere di  cui  sopra resta inteso  che la  

concessione  di  polizia  idraulica  prevederà espressamente quanto 
prescriƩo al n. 50).

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Per quanto aƫene, infine, il cronoprogramma delle opere si prende aƩo 
che le operazioni di allargamento del sifone del Canale Villoresi (IDI335) 

hanno una durata prevista di 75  giorni.  Il vigente  calendario  delle  
asciuƩe  non  prevede per l’anno  2019  la  messa in  asciuƩa  della  

traƩa: risulta,  pertanto, indispensabile  che le  tempisƟche  di  
intervento vengano adeguate a quelle dell’asciuƩa invernale 2020  già 

programmata dal Consorzio; diversamente lo scrivente si troverà 
costreƩo a formulare richiesta di indennizzo per il lucro cessante legato 
alla mancata produzione delle centrali idroeleƩriche site in comune di 

Monza. La esecuzione delle opere relaƟve ai manufaƫ M9 ed 
allacciante M9-M11, per contro, potranno essere realizzate nel periodo 

di asciuƩa autunnale ed invernale secondo l'abituale calendario 
deliberato dagli organi consorƟli.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le 
tempisƟche di intervento saranno coordinate con le 

tempisƟche di messa in asciuƩa.

nota prot. CMM 146282 del 
20/06/2019

Si  richiede,  in  sintesi,  di  voler  provvedere a trasmeƩere gli elaboraƟ  
costruƫvi  e canƟerisƟci  di  deƩaglio  ancora mancanƟ  e di  voler  

aƫvare  le  procedure relaƟve  alla concessione di polizia idraulica per i 
diversi manufaƫ oggeƩo di intervento.

nota prot. CMM 131521 del 
03/06/2019

nota prot. CMM 131521 del 
03/06/2019

Si suggerisce di sosƟtuire il Prunus Padus con  la Quercus Robur 
Pyramidalis
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531

532

533

534

535

536

nota prot. CMM 140223 del 
13/06/2019

a) Si osserva che non  tuƩe le nuove essenze previste sono autoctone e 
in linea con  il Quaderno delle opere Ɵpo vigente nel Parco.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Lungo 
l’infrastruƩura verra’ tuƩavia inserita l’essenza Magnolia 

Kobus, anche se non autoctona, è deƩata in quanto si presta 
all’ambiente urbano in cui viene inserita. OltretuƩo si fa 

presente che ad oggi tale essenza  è già presente negli arredi 
urbani dei comuni  interessaƟ.

nota prot. CMM 140223 del 
13/06/2019

b)  Dagli  elaboraƟ  emerge un  sesto d’impianto  ravvicinato  che 
evidenzia  una difficoltà  oggeƫva  nel  riposizionare  un  numero di  

piante  così elevato  per soddisfare  le compensazioni, a tale proposito 
dichiariamo fin d’ora la nostra disponibilità a meƩere a disposizione 

aree  del Parco allo scopo di consenƟre il rispeƩo delle prescrizioni e la 
qualità di paesaggio.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. I sesƟ di 
impianto sono tali che le distanze tra gli esemplari valutano il 
pronto effeƩo di inserimento paesaggisƟco, demandando lo 

sviluppo della piantumazione ad una manutenzione con 
potature che ne determino il contenimento dell’apparato 

aereo.Nel piano di manutenzione delle opere a verde 
(elaborato E_T_0_00_M_IAP_VI_RT_04) sono riportate le 

modalità di manutenzione delle essenze.  Per quanto riguarda 
le aree di cui la tabella fornita dal Parco e trasmessa con nota 
CM prot. 101824 del 09 06 2020, essendo state solo indicate 

con foglio, mappale senza nessuna evidenza della parte di 
ciascuna parƟcella da poter prendere a riferimento, non se ne 
è tenuto conto in questa fase e si rimanda alla fase di canƟere 

per eventuale uƟlizzo delle suddeƩe aree. Nel piano di 
manutenzione delle opere a verde  sono riportate le modalità 
di manutenzione delle essenze.  Per quanto riguarda le aree 

di cui alla tabella fornita dal Parco, essendo state indicate solo 
con foglio, mappale senza nessuna evidenza della parte di 
ciascuna parƟcella da poter prendere a riferimento, non 

risulta possibile tenerne conto in questa fase e si rimanda alla 
fase di canƟere per eventuale uƟlizzo delle suddeƩe aree. 

nota prot. CMM 140223 del 
13/06/2019

c)  il  progeƩo esecuƟvo  non  rappresenta in  alcun  modo il  nuovo 
manufaƩo  di  presa  che verrà posizionato  all’incirca  nella  sez. E  222  

6+600 individuata  nell’elaborato ER000QSCIICPL02D  che si  rende 
necessario  dopo  che è stata cassata  la  possibilità  di  deviare  

all’altezza  di  via  Brodolini,  in  Nova Milanese  il  secondario  di  Nova, 
che sosƟtuiva  il canale  esistente  nel  traƩo fra  la  via  Brodolini  stessa  

e la  via  Goerlich  in  comune di  Paderno  Dugnano. La non  
realizzazione  di  deƩo manufaƩo  di  presa rende impossibile  

l’erogazione  idrica  in  una vasta area  del  territorio  comunale  inserita  
nel  Parco, che d’altra  parte non  può  essere  realizzata  se non  in  sede 
di  posa del  nuovo condoƩo interrato che sosƟtuisce l’aƩuale canale a 

cielo aperto.
Il Parco a propria cura e spese sta predisponendo il progeƩo esecuƟvo 

del nuovo punto di presa, che a breve sarà disponibile per la 
realizzazione e che tecnicamente può essere solo da voi realizzata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si prende 
aƩo che il Parco con nota prot. 285 del 26 05 2020 ha quindi 
comunicato di aver iniziato a propria cura la realizzazione del 

manufaƩo di presa.

nota prot. CMM 140223 del 
13/06/2019

d) Per quanto riguarda le piste ciclabili, all’interno del Parco si richiede la 
larghezza minima di 2,50  m. e ove possibile, che sia affiancata da un 

filare arboreo.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. 
L’intervento non risulta possibile in quanto non si dispone 

delle aree necessarie.

nota prot. CMM 140223 del 
13/06/2019

e) Preso aƩo della collocazione del deposito ricadente completamente 
in area Parco sia nel comune di Desio che di Seregno (è stata avviata la 

procedura per la realizzazione del  nuovo ente Parco Grugnotorto 
Villoresi  e Brianza  centrale)  si  raccomanda di  studiare  una 

miƟgazione  di  impaƩo  visivo  il  più  compaƟbile  con  il  contesto a 
Parco e sopraƩuƩo di valutare congiuntamente con  noi una 

sistemazione finale di mascheramento arboreo e vegetale adeguata 
all’importanza e all’impaƩo che svolgerà il fabbricato previsto.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
deposito presenta opere di compensazione e miƟgazione 

ambientale confluite nella Del. CIPE e allegate prescrizioni ed 
alcune offerte in sede di gara come migliorie tecniche. L’area 
rimanente interessante il PLIS esula dai limiƟ dell’intervento.
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537 ANAS nessuna espressione pervenuta

538

539

540

541 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

542 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

543 3) per quanto aƫene alle interferenze con  sopraservizi e soƩoservizi:

544

545

546

Concessioni Autostradali 
Lombarde S.p.A.

Nulla osta per quanto di competenza a condizione che vengano 
oƩemperate le seguenƟ condizioni.

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

1)  gli  elaboraƟ  progeƩuali,  in  corrispondenza  della  rotatoria  
intersezione  tra via  Mazzini  e via  Dalla  Chiesa,  non   risultano  

compaƟbili  con   il  progeƩo  dell'Autostrada
Pedemontana Lombarda trasmesso con nota prot. APL n. 11964/13 del 

07.10.2013;

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

2) Dovrà essere  rispeƩato  quanto richiesto  in  relazione  ai  plinƟ  di  
fondazione  dei  pali  della  TE  che dovranno essere  costruiƟ  in  modo 

da non  interessare  la  struƩura della galleria arƟficiale Desio.

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

a) si  prende aƩo delle  condizioni  tecnico-geometriche  (impianƟ  in  
parallelismo  con  profondità  di  posa minori  di  1,40   ml,  

aƩraversamenƟ  trasversali  di  impianƟ  posaƟ  a qualunque  
profondità,  ecc.) che determinano la necessità o meno di spostare gli 

impianƟ presenƟ  lungo  ii tracciato  della metrotranvia;  tali 
caraƩerisƟche  sono, ovviamente, completamente differenƟ ed 

inapplicabili rispeƩo alle necessità operaƟve per l'esecuzione dei lavori 
autostradali;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

b) gli spostamenƟ  degli  impianƟ  interferenƟ  con  la  costruzione  della  
metrotranvia,  stante l'impossibilità  tecnico  - temporale  di  "risolvere"  

in  maniera  univoca  le  interferenze comuni  ad entrambe le  opere 
infrastruƩurali  (metrotranvia  ed autostrada), dovranno tenere conto, 
quantomeno, delle  opere di  canƟerizzazione  propedeuƟche  ai  lavori 
autostradali,  affinché  gli spostamenƟ  stessi  non  creino  ulteriori  fasi  

ed intervenƟ  di  rimozione  ma al  contrario,  possano rifleƩersi  
posiƟvamente  sul  posizionamento  finale  e definiƟvo degli impianƟ.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

c) tuƫ  i progeƫ  esecuƟvi  di  risoluzione  in  fase  di  predisposizione  
e/o che verranno predisposƟ  da ciascuno  degli  EnƟ  gestori  degli  

impianƟ  interferenƟ  con  la  metrotranvia ricompresi  nelle  fasce  di  
salvaguardia  e/o rispeƩo  autostradali,  dovranno oƩenere  

necessariamente  l'AƩestazione  di  CompaƟbilità  Tecnica  di  cui  all'art. 
 165  del  D.Lgs. 163/2006, ii cui rilascio e di competenza della società 

CAL S.p.A. A tal proposito, la procedura per l'oƩenimento della succitata 
AƩestazione e disponibile sui siƟ internet della società CAL S.p.A. e della 
scrivente i cui uffici sono, comunque, disponibili per eventuali ulteriori 
informazioni che fossero necessarie da parte degli EnƟ in indirizzo e/o 

degli EnƟ gestori dei servizi pubblici.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019
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547

548

549

550

551

552 Autostrade per l’Italia nessuna espressione pervenuta

553

554

555 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

556 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

557 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

558 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

d) la  risoluzione  dell'interferenza  tra gli impianƟ  della  società  Terna 
Rete Italia  S.p.A.  e la  metrotranvia,  vista  l'importanza  e la  Ɵpologia  
degli  impianƟ  stessi,  dovrà essere compaƟbilizzata con  la risoluzione 
già prevista nel ProgeƩo DefiniƟvo autostradale, al fine di mantenere e 
garanƟre i franchi verƟcali delle catenarie necessari per l'esecuzione dei 

lavori di costruzione della galleria arƟficiale "Desio".

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

4) In merito alle aƫvità espropriaƟve, è necessario procedere ad una 
verifica delle reciproche competenze dei sedimi necessari per entrambe 

le infrastruƩure.
Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 

CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

Si evidenzia l’importanza di rilasciare le AƩestazioni di CompaƟbilità ad 
ogni Ente gestore chiamato a spostare e/o modificare i propri impianƟ 
per consenƟre la realizzazione della metrotranvia. Nel caso che l’Ente 

abbia già provveduto a spostare e/o modificare i propri impianƟ senza il 
prevenƟvo oƩenimento della necessaria ACT, è necessario che l’Ente 

medesimo provveda a trasmeƩere ad APL una copia della  
documentazione grafica as built. In ogni caso, APL si riserva ogni e più 

opportuna azione per la tutela dei propri interessi, nel caso si 
riscontrassero nuove e/o differenƟ interferenze e risoluzioni tra i nuovi 

impianƟ dell’Ente ed il tracciato autostradale, non  soƩoposte a 
prevenƟva autorizzazione di ACT, in palese violazione di legge.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 125843 del 
28/05/2019

Nel caso che l’Ente abbia già provveduto a spostare e/o modificare i 
propri impianƟ senza il prevenƟvo oƩenimento della necessaria ACT, è 

necessario che l’Ente medesimo provveda a trasmeƩere ad APL una 
copia della documentazione grafica as built.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

Autostrada Milano 
Serravalle Milano 
Tangenziali S.p.A.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si richiamano integralmente le prescrizioni formulate nelle note:
· prot. 14/17703 del 17/12/2014;
· prot. 16/25191 del 24/10/2016;
· prot. 16/27108 del 16/11/2016;

· prot. 17/836 del 13/01/2017;
· prot. 18/5035 del 08/03/2018.

Il parere della scrivente è condizionato dal recepimento integrale delle 
prescrizioni di cui sopra.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si rammenta che sull'argomento dovrà essere soƩoscriƩa apposita 
Convenzione. Tale convenzione è soggeƩo alla superiore approvazione 

del MIT che, per conoscenza, legge la presente. La concessione 
dell'autorizzazione ad avviare i lavori in corrispondenza delle opere della 
scrivente, è condizionata dalla soƩoscrizione dell'aƩo convenzionale ed 

alla superiore approvazione da parte del concedente Ministero.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si coglie infine l'occasione per segnalare che è opportuno che codesta 
Amministrazione coinvolta nell'iter approvaƟvo in argomento il 

Ministero delle InfrastruƩure – Direzione Generale per la Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali – in qualità di ente concedente della 

scrivente concessionaria.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Non  si riscontrano idonei elaboraƟ in corrispondenza della galleria 
arƟficiale che evidenziano la posizione delle struƩure della stessa in 

relazione alle opere in progeƩo e che evidenzino: le quote rispeƫve, i 
deƩagli costruƫvi, i deƩagli delle fasi esecuƟve, lo smalƟmento delle 

acque meteoriche, la modifica dei canali di scolo ed interferenƟ e tuƩo 
quanto aƩo a comprendere le modifiche che l'intervento opera 

nell'intorno della struƩura.
RelaƟvamente agli aspeƫ struƩurali, si rimarca la necessità di effeƩuare 
le verifiche del manufaƩo interferente - galleria arƟficiale in conformità 

alle vigenƟ normaƟve (NTC) .
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559 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

560 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

561 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

562 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

563 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

564 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si rileva che la relazione integraƟva, redaƩa per valutare la sicurezza 
dell'opera nei confronƟ della nuova configurazione prevista in appalto, 

offre esclusivamente un confronto fra i carichi del collaudo staƟco e 
quelli staƟci del nuovo progeƩo in iƟnere. Si riƟene che l'approccio sia 

carente rispeƩo alla NTC 2008, pertanto si prescrive:
- La valutazione della sicurezza, come il caso in argomento 

inequivocabilmente impone, sia condoƩa secondo i criteri delle NTC 
stesse;

I valori delle azioni e le loro combinazioni da considerare nel calcolo per 
la valutazione della sicurezza siano quelle definite dalla norma per le 

nuove costruzioni.
Negli elaboraƟ progeƩuali, dataƟ 2014, non si riscontrano i deƩagli 

sull'impermeabilizzazione e sulle protezioni della medesima in 
corrispondenza delle opere da realizzare

(ballast) ed in ogni caso non ha riscontro puntuale rispeƩo a quanto già 
segnalato con nota 14/17703.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si esprime la massima collaborazione.
Apprendiamo infine che sono in aƩo - per conto Enel - lavori di scavo in 
prossimità del manufaƩo da parte di imprese appaltatrici per la posa di 

cabine e Iinee eleƩriche a servizio della costruenda metrotranvia.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

RelaƟvamente  agli  aspeƫ  struƩurali,  si  rileva  che il  documento  E-T-
000-R-OAE-EG-RG-01-C prodoƩo, riporta  un  confronto  dei  carichi  del  
collaudo  staƟco  della  struƩura esistente con  quelli del tram previsto 

nel nuovo progeƩo,  sul quale si riscontrano le seguenƟ carenze:
1) una erronea quanƟficazione dei carichi;

2) un loro erroneo posizionamento sia in relazione alla configurazione 
geometrica della metrotranvia nonché rispeƩo alla presenza della 

doppia linea tranviaria e delle adiacenƟ infrastruƩure stradali previste, 
che - di faƩo - modificano l'asseƩo esistente.

Il livello progeƩuale proposto è ancora carente: il nodo di approccio 
all'estradosso della galleria, la protezione all'impermeabilizzazionc e la 
giunzione con l'impermeabilizzazione esistente, le modalità di riprisƟno 
della planarità dichiarato e la compaƟbilità con fenomeni di stagnazione 

in corrispondenza del ballast, sezioni esplicaƟve nelle varie fasi 
costruƫve sopra la galleria, ecc...

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

In parƟcolare, relaƟvamente agli aspeƫ struƩurali, si prende aƩo che la 
nuova relazione E-T-000-R-OAE-EG-RG-01-D risolve le non conformità 

segnalate sulla precedente versione.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si  rappresenta tuƩavia  che le  azioni  variabili  da traffico  assegnate  
non  sono quelle  da normaƟva  ma sono state definite  

specificatamente  per il  caso in  esame, pertanto dovranno essere 
supportate da studi specifici o normaƟve di comprovata validità come 

previsto dalle NTC e relaƟva circolare.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Sui deƩagli e nodi costruƫvi che interessano la nuova opera in 
corrispondenza della galleria si riportano le osservazioni formulate in 

termini costruƫ in un allegato ad hoc.
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565 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

566 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

567

568

569

570

571

572 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

573 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

574 c) per quanto aƫene alle interferenze con  sopraservizi e soƩoservizi:

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Dai punto di vista formale si rammenta che, in allegato alla convenzione, 
de essere presentata:

1) documentazione progeƩuale debitamente soƩoscriƩa dal progeƫsta 
responsabile;

2) la verifica ai fini della validazione condoƩa sul progeƩo ed in 
parƟcolare sulla parte d'interesse della Milano Serravalle, debitamente 

soƩoscriƩa da soggeƩo idoneo secondo normaƟva
3) validazione soƩoscriƩa dal RUP della documentazione fornita alla 

Milano Serravalle;
4) dichiarazioni dei gestori della Metrotranvia, sia dell'infrastruƩura che 
dell'esercizio, qualora non fossero i medesimi, di impegno a chiedere di 

volta in volta l'autorizzazione al transito sopra il manufaƩo di 
competenza della Milano Serravalle, ogni qualvolta transitassero mezzi 
differenƟ da quelli autorizzaƟ, in analogia alle procedure dei trasporƟ 

eccezionali previste dalla norma.

nota prot. CMM 064317 del 
18/03/2019

Si anƟcipa che nella convenzione saranno richieste polizze o fideiussioni 
sia per la realizzazione dei lavori sia polizze decennali postume 

restriƫve, a tutela dell’eventuale insorgere di danni di qualsiasi natura 
ed enƟtà sul manufaƩo gesƟto dalla scrivente.

Autostrada Pedemontana 
Lombarda

Si fa seguito all'incontro svoltosi in data 07 oƩobre 2015  presso gli uffici 
del Provveditorato e si comunica quanto segue:

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

1) Ad oggi, le aƫvità propedeuƟche per la realizzazione delle TraƩe 
autostradali "B2" e "C" (bonifica ordigni bellici, apprestamento canƟeri, 
risoluzioni interferenze), potranno avere inizio, presumibilmente, nella 
prima metà del 2017. Alla luce della scadenza temporale succitata, al 
fine di oƩemperare, alle prescrizioni del Cipe comuni ad entrambe le 
Stazioni AppaltanƟ, risulta necessario approfondire il coordinamento 

degli intervenƟ per quanto aƫene all'aspeƩo temporale/canƟerisƟco. In 
considerazione di quanto sopra la Scrivente, in fase di validazione ed 
approvazione del ProgeƩo EsecuƟvo della TraƩa "C", prescriverà al 

proprio Appaltatore di dare priorità all'avvio delle aƫvità di costruzione 
del traƩo di galleria arƟficiale interessante il tracciato della 

metrotranvia.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Si 
concordera’  la sincronizzazione di cronoprogrammi delle due 

opere con riferimento all’avanzamento delle stesse.

2) Dall'analisi della documentazione trasmessa da codesto Ente si 
evidenzia che:

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

a) gli  elaboraƟ  progeƩuali,  in  corrispondenza  delta  rotatoria  
intersezione  tra via  Mazzini  e via  Dalla  Chiesa,  non   risultano  

compaƟbili  con   il  progeƩo  dell' Autostrada Pedemontana Lombarda 
trasmesso con  nota prot.  APL n. 11964/13 del 07.10.2013. Tale 

incompaƟbilità è dovuta alla non  previsione da parte del ProgeƩo 
EsecuƟvo delta Metrotranvia sia della galleria arƟficiale "Desio" che 

della nuova rotatoria riqualificata;

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

b) dovrà essere rispeƩato quanta già precedentemente richiesto in 
relazione ai plinƟ di fondazione dei pali della T.E.  che, si ripete, 

dovranno essere costruiƟ in modo da non interessare la struƩura della 
galleria arƟficiale "Desio";
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575

576

577

578

579

580

581

582 MM nessuna espressione pervenuta

583

584 nessuna espressione pervenuta

585

586

587 Modalità di Esercizio - Il programma di Bacino

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

i)  si  prende aƩo delle  condizioni  tecnico-geometriche  (impianƟ  in  
parallelismo  con  profondità  di  posa minori  di  1,40   ml,  

aƩraversamenƟ  trasversali  di  impianƟ  posaƟ  a qualunque  
profondità,  ecc.) che determinano  la  necessità  o meno di  spostare gli 

impianƟ presenƟ lungo  ii tracciato  della  metrotranvia;  tali  
caraƩerisƟche  sono ovviamente, completamente differenƟ ed 

inapplicabili rispeƩo alle necessità operaƟve per l'esecuzione dei lavori 
autostradali;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

ii) gli  spostamenƟ  degli  impianƟ  interferenƟ  con  la  costruzione  della 
 metrotranvia,  stante l'impossibilità  tecnico  - temporale  di  "risolvere"  

in  maniera  univoca  le  interferenze comuni  ad entrambe le  opere 
infrastruƩurali  (metrotranvia  ed autostrada), dovranno tenere conto, 
quantomeno, delle  opere di  canƟerizzazione  propedeuƟche  ai  lavori 
autostradali,  affinché  gli spostamenƟ  stessi  non  creino  ulteriori  fasi  

ed intervenƟ  di  rimozione  ma al  contrario,  possano rifleƩersi  
posiƟvamente  sul  posizionamento  finale  e definiƟvo degli impianƟ.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

c) tuƫ  i progeƫ  esecuƟvi  di  risoluzione  in  fase  di  predisposizione  
e/o che verranno predisposƟ  da ciascuno  degli  EnƟ  gestori  degli  

impianƟ  interferenƟ  con  la  metrotranvia ricompresi  nelle  fasce  di  
salvaguardia  e/o rispeƩo  autostradali,  dovranno oƩenere  

necessariamente  l'AƩestazione  di  CompaƟbilità  Tecnica  di  cui  all'art. 
 165  del  D.Lgs. 163/2006, ii cui rilascio e di competenza della società 

CAL S.p.A. A tal proposito, la procedura per l'oƩenimento della succitata 
AƩestazione e disponibile sui siƟ internet della società CAL S.p.A. e della 
scrivente i cui uffici sono, comunque, disponibili per eventuali ulteriori 
informazioni che fossero necessarie da parte degli EnƟ in indirizzo e/o 

degli EnƟ gestori dei servizi pubblici.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

ii) la  risoluzione  dell'interferenza  tra gli impianƟ  della  società  Terna 
Rete Italia  S.p.A.  e la  metrotranvia,  vista  l'importanza  e la  Ɵpologia  
degli  impianƟ  stessi,  dovrà essere compaƟbilizzata con  la risoluzione 
già prevista nel ProgeƩo DefiniƟvo autostradale, al fine di mantenere e 
garanƟre i franchi verƟcali delle catenarie necessari per l'esecuzione dei 

lavori di costruzione della galleria arƟficiale "Desio".

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

3) In merito alle aƫvità espropriaƟve, siano esse necessarie per i lavori 
di costruzione piuƩosto che inerenƟ agli asservimenƟ per lo 

spostamento degli impianƟ interferenƟ, è necessario  procedere ad una 
verifica  delle  reciproche  competenze dei  sedimi  necessari  per 

entrambe le  infrastruƩure  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni  delle  
procedure e pertanto si rimane a disposizione per fissare un incontro 

propedeuƟco.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 
CMM 178744 del 29 luglio 2019

nota prot. CMM 262485 del 
14/10/2015 (allegata alla 

nota CAL prot. CMM 125843 
del 28/05/2019)

4) Per quanto aƫene alla regolamentazione dei rapporƟ inerenƟ alla 
costruzione e la manutenzione delle due infrastruƩure, dovrà essere 

sƟpulata apposita Convenzione tra APL e CiƩa Metropolitana di Milano.
Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come da nota 

CMM 178744 del 29 luglio 2019

Rete Ferroviaria Italiana  -  
Direzione Territoriale  

Produzione
Milano

Agenzia del trasporto  
pubblico locale del bacino  

della CiƩà
Metropolitana di Milano, 
Monza e Brianza, Lodi e 

Pavia
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588

589 Interferenze con  la rete dei servizi di TPL automobilisƟci di competenza:

590

591 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

592 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

593 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

594

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Il progeƩo: punƟ di interscambio del sistema della mobilità pubblica.
Si riƟene necessario valutare la possibilità di realizzazione, in 

corrispondenza dell’aƩuale capolinea tranviario di via Luigi Ornato, di 
una fermata di corrispondenza tra la Metrotranvia e la rete 

automobilisƟca urbana e di area urbana milanese, salvo impegno, previa 
verifica di faƫbilità, alla ricollocazione della fermata tranviaria esistente 
denominata “Cascina California” prevedendone una traslazione - più a 
Nord - all’altezza dell’intersezione tra via Ornato e via Guido da Velate.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esula dalla presente istruƩoria di conferenza, 

essendo inerente elemenƟ non oggeƩo dell'opera e aree non 
oggeƩo di occupazione.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

La funzionalità dell’asse stradale con  la presenza di una corsia per ogni 
senso di marcia di larghezza pari a 3,5  m ovvero, per esigenze puntuali, 

di larghezza ridoƩa ad un calibro di 3 m o addiriƩura 2,75  m (deƩo 
calibro risulta inadeguato alle esigenze del trasporto pubblico). Saranno 

mantenuƟ anche gli impianƟ semaforici esistenƟ tranne che, se 
necessario, conversione degli stessi a favore di una rotatoria.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
esclusione degli impianƟ semaforici esistenƟ

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2SE…09C Fase SE7  fase 1 - 2
Comune Seregno

Interferenza - via Milano diriƩo soƩopassaggio ferroviario
Linee Z115 e Z116

Prescrizioni:
La geometria delle corsie in fase di canƟere non pare compaƟbile con il 
transito delle autolinee indicate. Verificare geometrie con circolabilità 

veƩure da 18 m.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…13D Fase DE14  fase 1
Comune Desio

Interferenza - Da via Mazzini diriƩo in via RipamonƟ
Linee Z250
Prescrizioni

La geometria delle corsie in fase di canƟere non pare compaƟbile con il 
transito dell’autolinea indicata. Verificare geometrie con circolabilità 

veƩure da 18 m.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…10D Fase DE11  fase 3
Comune Desio

Interferenza Da via Goito impossibile svoltare a sx in via Giuseppe 
Mazzini

Linee Z250
Prescrizioni

Nessuna prescrizione relaƟva al percorso alternaƟvo in direzione 
Limbiate. Da via Pallavicini, a dx SP151, a sinistra via Milano, via 

Giuseppe Mazzini, indi regolare.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…07D Fase DE8 fase 2
Comune Desio

Interferenza - Chiusura dell’incrocio di via Milano con via Diaz
Linee Z231 – Z232 – Z242 – Z251

Prescrizioni
Percorso alternaƟvo in direzione Desio IsƟtuƟ / Cesano Maderno: da via 
Diaz, viale delle Rimembranze, via Guido Galli, via Alberto Gabellini, via 
Milano, indi regolare. Al ritorno, percorso inverso. IsƟtuire per la durata 

della fase di lavoro divieto di sosta con rimozione forzata in via Guido 
Galli.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che sarà sempre garanƟto l’accesso dalla viabilità principale 

alle traverse e viceversa ai mezzi in transito.
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595

596 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

597 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

598

599

600 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…05D Fase DE6 fase 3
Comune Desio

Interferenza - Chiusura della svolta da via Gaetana Agnesi a sx in via 
Milano

Linee Z209 - Z231 – Z232 – Z242 – Z250 – Z251
Prescrizioni

Percorso alternaƟvo: da via Agnesi a sx via Parini a dx via Stadio, a da via 
Milano, indi regolare. Realizzare impianto semaforico provvisorio 

all’intersezione tra le via Parini e
Agnesi

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che sarà sempre garanƟto l’accesso dalla viabilità principale 

alle traverse e viceversa ai mezzi in transito.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…03D Fase DE4 fase 1
Comune Desio

Interferenza Chiusura di via Milano in direzione sud, traƩo a nord di 
viale SaboƟno. Linee Z209

Prescrizioni
Nessuna prescrizione relaƟva al percorso alternaƟvo in direzione 

Lissone. Da via Gaetana Agnesi, prosegue lungo la stessa, viale Carlo 
CaƩaneo, viale SaboƟno, via Milano, indi regolare

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2DE…02D Fase DE3 fase 1
Comune Desio

Interferenza Da via Milano impossibile svoltare a destra in via Garibaldi 
Linee Z209
Prescrizioni

Nessuna prescrizione relaƟva al percorso alternaƟvo in direzione Cesano 
Maderno: da via Milano, prosegue lungo la stessa.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2NM…06D Fase NM7 fase 1
Comune Nova Milanese

Interferenza Da via Armando Diaz impossibile svoltare a dx in via 
Rimembranze

Linee Z225
Prescrizioni

Percorso alternaƟvo in direzione Nova: da via Armando Diaz, anziché 
svoltare in via Rimembranze, prosegue lungo la stessa, via G.B. Molla, 

via Armando Diaz (capolinea provvisorio). Direzione Sesto: via Armando 
Diaz (capolinea provvisorio), viale Rimembranze, via ViƩorio Veneto, via 
Garibaldi, indi regolare. Realizzare capolinea provvisorio in via Manin di 

fronte a quello esistente, disassando la linea di mezzeria. Al termine 
della fase di lavoro riprisƟnare segnaleƟca esistente

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che sarà sempre garanƟto l’accesso dalla viabilità principale 

alle traverse e viceversa ai mezzi in transito

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2NM…08B Fase NM5
Comune Nova Milanese

Interferenza - Interruzione del ponte sul Canale Villoresi
Linee Z219 - Z225

Prescrizioni
Percorso alternaƟvo in direzione Sesto San Giovanni / Paderno 

Dugnano: da via Giuseppe Garibaldi, via XX SeƩembre, via dell’Assunta, 
via Aldo Moro, via Alcide De Gasperi, via Caravaggio, via per Incirano, via 

Brodolini (z225), via Giuseppe Garibaldi (z219), indi regolare. Ritorno: 
percorso inverso. IsƟtuire per la durata della fase di lavoro divieto di 

sosta con rimozione forzata in via XX SeƩembre.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, precisando 
che sarà sempre  garanƟta  la transitabilità del ponte sul 

canale Villoresi ai mezzi TPL

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Tavola ET2PD…04D Fase PD5  - fase 2
Comune Paderno Dugnano

Interferenza Chiusura intersezione tra via SanƟ e via Erba
Linee Z219
Prescrizioni

Nessuna prescrizione relaƟva al percorso alternaƟvo in direzione 
Monza: da via AgosƟno Gaetano Riboldi, via Stradivari, via Cimarosa, via 
Paisiello, via Erba, indi regolare. Ritorno: via Erba, via AgosƟno Gaetano 

Riboldi, indi regolare.
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601 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

602

603 CONCLUSIONI

604 Si esprime parere favorevole condizionato

605

606 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

607

608

609

610 Deposito di Desio/Seregno

611

612

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

CanƟere ET1CM…03D Fase CM 4 - fase 3
Comune Cusano Milanino

Interferenza CanƟerizzazione intersezione tra piazza XXV Aprile, viale 
Cooperazione e via Sormani

Linee Z229
Prescrizioni

Nessuna prescrizione relaƟva al percorso alternaƟvo in direzione 
Cinisello Balsamo: da via Sormani prosegue verso sud fino 

all’intersezione tra viale Marconi e viale Unione dove inverte la
marcia per poter svoltare a dx in viale Cooperazione

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

Quale  prescrizione  di  caraƩere generale  occorre adeguare il  calibro  
delle  corsie  di  marcia  in  fase  di  canƟere  ad una dimensione  di  

almeno  3  m.  In caso ciò  non  fosse possibile, ci si riserva la 
formalizzazione di osservazioni/richieste puntuali di adeguamento in 

fase di canƟerizzazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, 
compaƟbilmente con le esigenze di canƟere; si valuterà 

puntualmente la necessità di eventuali allargamenƟ.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

1)  porre a carico  del  quadro economico  dell’opera  ogni  intervento  
quale  prescrizione  necessaria  per garanƟre  conƟnuità  al  servizio  di  
trasporto pubblico  automobilisƟco, nonché i maggiori cosƟ del servizio 

aƩuale determinaƟ dalla canƟerizzazione del progeƩo;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso e si è 
provveduto ad inserire nell’ambito delle somme a 

disposizione del quadro economico un importo forfeƩario 
tale da garanƟre la conƟnuità dell’esercizio e coprire i 
maggiori cosƟ del servizio in fase di canƟerizzazione.  

L’Agenzia dovrà fornire un quadro delle maggiori spese da 
sostenersi, calcolato sulla base della canƟerizzazione.

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

2) isƟtuire uno  streƩo coordinamento fra direzione lavori e 
Agenzia/aziende affidatarie per la risoluzione di aspeƫ di criƟcità 

connessi all’aƩuazione delle fasi di canƟere (es. isƟtuzione deviazioni e 
allesƟmento di fermate provvisorie) e per la celere condivisione di ogni 

aspeƩo di modifica del servizio erogato con  l’utenza;

nota prot. CMM 136216 del 
07/06/2019

3)  verificare  le  condizioni  per la  realizzazione  della  fermata  di  
Milano  – via  Luigi  Ornato in  corrispondenza  dell’aƩuale  capolinea  
della  tranvia  n.  4 o  intervento  alternaƟvo conseguente il medesimo 

risultato.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esula dalla presente istruƩoria di conferenza, 

essendo inerente elemenƟ non oggeƩo dell'opera e aree non 
oggeƩo di occupazione.

Azienda TrasporƟ Milanesi 
S.p.A.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) Al piano  terra, carenza di spazi  accessori  alle  aree  rimessamento  e 
officina  (es.: ufficio  CUT  e CO,  locale  piccola  officina,  locale  aƩrezzi,  

magazzino  ricambi,  locale  per impresa di pulizie, locale per 
manutenzione impianƟ radio e biglieƩazione, ufficio movimenƟsƟ, 

bagno per i conducenƟ,....). Peraltro, al piano terra sono previsƟ locali 
spostabili ai piani superiori (es.: spogliatoi e docce). Al riguardo, ATM ha 
elaborato e consegnato al RUP  una bozza di nuovo lay-out di deposito 
che risolve tali problemi, riducendo in parte l’area rimessamento, per 

recuperare spazi accessori. L'area rimessamento, pur ridoƩa, è 
comunque più che sufficiente per ospitare tuƫ i tram previsƟ, con  

margine.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

b) II progeƩo prevede un Posto Centrale unico di gesƟone della linea e 
del deposito, presso il deposito di Desio/Seregno, con  postazione "di 
riserva" a Monterosa. ATM riƟene più opportuno sbinare la gesƟone 

della linea e del deposito, gestendo la linea da Posto Centrale ubicato a 
Monterosa (con  postazione "di riserva" in deposito) e il deposito da 

postazione locale.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.
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613

614

615

616

617

618

619

620 e-mail del 14 oƩobre 2019  – lay-out deposito DESIO Premesse

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

c) La palazzina uffici del deposito consta di piano terra, piano 1° e piano 
2°, raggiungendo una quota fuori terra eccedente i limiƟ  dei piani 

urbanisƟci di Desio e Seregno. Al fine di rientrare nei limiƟ di altezza 
dell'edificio, la quota pavimento del deposito e inferiore al piano 

Campagna (quota: -l,5m), con  livelleƩa tranviaria all'ingresso deposito 
in curva di streƩo raggio (i=4,5% e R=20m): ciò crea un forte 

disagio/rischio/pericolo alle manovre del materiale rotabile, in entrata e 
in uscita dal deposito. La rampa di ingresso è infaƫ  criƟca  in  situazioni  

non  oƫmali  (neve, gelo,  tram in  avaria  trainato...)  e in  relazione  a 
possibili  operazioni  di  recupero tram-tram, oltre  tuƫ  gli ulteriori  

problemi  di un'area soƩo piano campagna (quale ad esempio, rischio di 
allagamento in caso di abbondanƟ precipitazioni).

Si chiede perciò di azzerare tale dislivello (non risulta a conoscenza di 
ATM nessun caso di deposiƟ infossaƟ rispeƩo al piano campagna) e in 

subordine di recuperare almeno
50-70 cenƟmetri rispeƩo alla quota di progeƩo al fine di diminuirne la 

pendenza portandola ad un valore non superiore al 3%. In fase di 
valutazione del progeƩo, USTIF potrebbe esprime parere tecnico 

negaƟvo alla livelleƩa.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

d) Vi sono ulteriori carenze d incongruenze nel progeƩo del deposito, 
quali l'inaccessibilità ai camion alla zona di cambio carrelli, la limitatezza 

della corsa del carro-ponte, il binario di cambio carrelli su terrapieno, 
anziché  su colonnine, l'inaccessibilità per i trasporƟ eccezionali per la 

consegna di nuovi tram; la bozza di nuovo lay-out di deposito che ATM 
ha redaƩo risolve anche tali problemi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

e) Vi sono poi migliorie da apportare al deposito, quali la possibilità di 
girare un tram "testa-coda", sfruƩare l'anello esterno al deposito come 
binario di prova freni; la bozza di nuovo lay-out di deposito che ATM ha 

redaƩo include anche tali migliorie.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

f) Si ricorda che nel progeƩo in carico a CMC  è previsto  l'aƩrezzaggio 
parziale  del deposito,  con  le sole aƩrezzature di più elevato costo, 
ossia:  carroponte, tornio in fossa, traƩore eleƩrico,  impianto  di  

lavaggio  tram, impianto  di  stoccaggio  e rifornimento  sabbia,  binari  di 
 manutenzione  su pilastrini,  passerelle  per lavorazioni  in  quota, gru, 
sollevatori a colonna. Non sono previste tuƩe le aƩrezzature minori di 

officina, ossia: muleƫ elevatori, scaffalature di magazzino, aƩrezzi 
d'officina, arredi d'ufficio.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

g) Non sono previste parƟcolari misure di miƟgazione del rumore (i 
binari a cielo aperto del deposito presentano molte curve streƩe).

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo definiƟvo e’ stato approvato con esclusione dalla 
procedura di VIA e con talune prescrizioni sul rumore nella 

delibera CIPE. Il progeƩo del deposito in variante non e’ stato 
oggeƩo di prescrizioni in tal senso da parte di Regione 

Lombardia, ARPA, Comuni. Il deposito dovra’ in ogni caso 
risultare conforme alla normaƟva cogente per il progeƩo, 

anche su tale aspeƩo.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

h) II locale guardiola (dove vi è permanenza conƟnua di personale) è 
ubicato soƩo all'eleƩrodoƩo ENEL; il RUP  chiarisce che l'eleƩrodoƩo 

verrà innalzato, con  un parƟcolare traliccio, compaƟbile con  il vincolo 
paesaggisƟco del limitrofo parco, che ha generato un extra costo 

intorno ai 300  mila euro.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
del deposito dovra’ garanƟre il rispeƩo di tuƩe le normaƟve 
vigenƟ in materia, sulla base alla progeƩazione di risoluzione 

dell’interferenza con i tralicci Terna. La conformazione 
esteriore del traliccio Terna esula dalle prestazioni fornite.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

i) Copertura Wi-Fi, uƟle per scarico daƟ di biglieƩazione, prevista solo in 
area rimessamento, non  in area officina.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, per come 
concordato tra ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione 

Appaltante in sede di incontri tecnici a parƟre dal lay out di 
cui alla nota prot. 288110 del 05/12/2019.
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621 e-mail del 14/10/2019

622 Nuovo  Fabbricato

623 e-mail del 14/10/2019

624 Area Rimessamento

625 e-mail del 14/10/2019

626 e-mail del 14/10/2019

627 e-mail del 14/10/2019

628 e-mail del 14/10/2019

629 e-mail del 14/10/2019

630 e-mail del 14/10/2019

Per ovviare all’incompaƟbilità del 2° piano con  i vincoli urbanisƟci, viene 
realizzata nuova palazzina sull’area posteggio. Il deposito manƟene 

stessa forma e dimensioni fondamentali, e vengono ricavaƟ spazi per 
funzioni accessorie.

La capacità di rimessamento si riduce a tot 26 tram da 35 m, quindi 
comunque sovrabbondante rispeƩo al programma di esercizio,.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

A seguito dell'eliminazione del secondo piano della palazzina "uffici" del 
deposito e della nascita del nuovo fabbricato "mensa e spogliatoi", 

nascono due "disfunzionalità": 1) le funzioni legate agli operai di 
deposito risultano suddivise in due fabbricaƟ (in uno  gli spogliatoi e 

nell'altro tuƩo  il resto), 2) non  vi è più il collegamento al 2° piano tra il 
locale movimenƟsƟ  di  deposito  e gli uffici del  movimento,  cosicché  
movimenƟsƟ  e conducenƟ  devono aƩraversare  l'area  officina  per 

raggiungere  gli uffici del  movimento.  Tali disfunzionalità sono 
eliminabili come segue: nel fabbricato "Mensa+Spogliatoi" la parte 

desƟnata a spogliatoi uomini, donne, bagni e docce verrà invece 
desƟnata ad uso uffici e i locali  "Sala  Riunioni" e Ufficio 1-2-3  al 1° 

piano  verranno desƟnaƟ ad uso spogliatoi.  Lo scambio  non  modifica  
per nulla  le  volumetrie previste.  La palazzina  "spogliatoi- mensa" 

conterrà gli uffici del movimento e la sala riunioni, e il locale mensa, e 
non  più gli spogliatoi.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

Eliminare  completamente  il  binario  di  rimessamento  più  a sud, per 
collocarvi:  magazzino  ricambi,  locale  per pulitori,  bagno per 

conducenƟ,  postazione  per movimenƟsƟ prossima all’uscita veƩure. 
Tale richiesta di modifica supera la richiesta di modifica precedente, che 
non  è più funzionale, a seguito della perdita del collegamento “a ponte” 
tra le due palazzine. Tale nuova soluzione consente di risparmiare uno  

scambio tranviario.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

Ricavare una seconda postazione per movimenƟsƟ, prossima all’entrata 
veƩure.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Aprire cancello su lato EST,  su Via Milano (larghezza almeno 5 metri), 
per accesso per trasporƟ eccezionali tram nuovi (verificare la larghezza 

del cancello necessaria per la manovra del mezzo eccezionale).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Lato NORD: no aiuole, ma piano asfaltato, per manovre per trasporƟ 
eccezionali tram nuovi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

All’uscita deposito: comunicazione tra due binari per poter girare i tram 
“testa-coda”.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Ingresso Area Officina: ricollocare il portone più avanƟ, per ospitare un 
tram all’interno, su reƫlineo.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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631 e-mail del 14/10/2019

632 e-mail del 14/10/2019

633 Area Officina

634 e-mail del 14/10/2019 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

635 Soluzioni:

636 e-mail del 14/10/2019 1) Il binario 1 (da sinistra) viene anch’esso dotato di passerelle.

637 e-mail del 14/10/2019

638 e-mail del 14/10/2019

639 e-mail del 14/10/2019

640 e-mail del 14/10/2019

641 e-mail del 14/10/2019

642 e-mail del 14/10/2019 7) Riposizionare le rampe del binario 1 a SUD.

Anello esterno al deposito: linea aerea senza traƩe isolate nella metà 
NORD dell’anello.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Anello esterno al deposito: da estremo EST  a estremo OVEST  dislivello 
max 2-3 cm.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Situazione aƩuale (da sinistra a destra): Binario 1 scavato con  colonnine 
no eleƩrificato 2 scavato con  colonnine con  passerella e gru a bicicleƩa 
eleƩrificato 3 terrapieno con passerella e gru a bicicleƩa eleƩrificato 4 

terrapieno no con  carroponte 5 terrapieno no con  carroponte
Problemi della situazione aƩuale: 1) Le postazioni 4 e 5 con carroponte, 
dove avviene il rialzo veƩura, sono entrambe su terrapieno; invece, per 
effeƩuare scollegamenƟ/ricollegamenƟ cassa-carrello serve un binario 

su colonnine. 2) Le postazioni 4 e 5 con carroponte sono entrambe 
inaccessibili al camion, perché manca il portone e perché c’è il 

respingente. 3) La corsa del carro-ponte non è estesa ad oltre la punta 
del tram, per consenƟre l’uscita del carrello da davanƟ. 4) La postazione 

1 con colonnine ha le rampe a nord, invece servono a sud.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

2) Il binario 4 diventa “su colonnine”, con  accesso tramite scale; la vasca 
dovrà ospitare i sollevatori a colonna, che vi saranno calaƟ con  carro-

ponte.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

3) Il binario 4 viene prolungato fino a muro,  e sul muro  NORD vi è il 
punto di posteggio e ricarica del traƩore eleƩrico.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

4) Su binario 4 e binario 5 non  servono i respingenƟ, perché il binario 
non  è eleƩrificato.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

5) Il binario 5 è su terrapieno, accessibile con  camion, con  apertura con 
 saracinesca avvolgibile.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

6) La corsa del carroponte deve essere estesa il più possibile, sopraƩuƩo 
verso NORD  (serve > 20  m); verso SUD  deve arrestarsi 2 m prima del 

pilastro, per evitare urƟ di carrelli appesi con  il pilastro.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.
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643 e-mail del 14/10/2019

644 e-mail del 14/10/2019

645 e-mail del 14/10/2019 10) Prevedere i punƟ di ricarica muleƫ, come indicato sul disegno.

646 e-mail del 14/10/2019

647 e-mail del 14/10/2019

648 AƩrezzaggio Deposito

649 e-mail del 14/10/2019

650 e-mail del 14/10/2019

651 e-mail del 14/10/2019

652 e-mail del 14/10/2019

8) Prolungare i binari 1, 2 e 3 verso NORD,  fino a lasciare 2 metri di 
larghezza di area di transito.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

9) Non prevedere 2 dei 3 localini ricavaƟ a bordo officina; servono spazi 
liberi per uso generico.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

11) Tuƫ i binari dell’Officina devono essere “livellaƟ”, ossia, rispeƩo alla 
quota “0” nominale, tuƫ i punƟ del binario devono stare entro ±1mm  

rispeƩo allo “0”.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

12) La situazione diventerebbe: (da sinistra a destra) binario 1 (idem) 
scavato con  colonnine con  passerella eleƩrificato, binario 2 (idem) 

scavato con  colonnine con  passerella e gru  a bicicleƩa  eleƩrificato,  
binario  3  (idem)  terrapieno  con  passerella  e gru  a bicicleƩa  

eleƩrificato,  binario  4  (modificato!)  scavato con  colonnine  no  con  
carroponte prolungato, binario 5 (idem) terrapieno no con  carroponte 

prolungato

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.

Deposito rifiuƟ
La zona di massima produzione rifiuƟ industriali è il capannone officina 

del deposito; il "deposito rifiuƟ" previsto a progeƩo è ubicato 
all'estremo opposto del sito rispeƩo all'officina, ossia circa 200 metri 
lontano dall'officina stessa; tale lay-out è inefficiente, determinando 
molƟ perdi-tempo per il personale operaio per lo spostamento dei 

rifiuƟ; lo stoccaggio rifiuƟ va previsto immediatamente all'esterno del 
capannone officina; le diƩe di riƟro e smalƟmento rifiuƟ entreranno con 

i loro mezzi nell'area deposito, fino all'isola ecologica.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Locale per stoccaggio bombole ubicato all'esterno del fabbricato.
Si è già discusso di tale facility aggiunƟva e necessaria; la sua 

collocazione dev'essere al lato sud del capannone, immediatamente 
all'esterno dei locali officina.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto di videosorveglianza e videoregistrazione immagini
Non è chiaro se l'impianto svolge anche la funzione di registrazione delle 

immagini, oltre alla funzione di TVCC; la registrazione è necessaria.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

SezionamenƟ della linea aerea di deposito
Il piano di sezionamenƟ della linea aerea non è chiaro. Nel capannone 

officina la linea aerea deve assolutamente essere disalimentabile "a 
binari singoli", per consenƟre lavorare sui vari binari su veƩure diverse 
in modo indipendente; dal progeƩo non è chiaro se la disalimentazione 

è prevista "congiuntamente" per tuƫ i binari, o "a binari singoli". 
Inoltre, gli interruƩori per la disalimentazione devono essere 

immediatamente accessibili dall'interno del locale officina, visto il loro 
frequente uƟlizzo (più volte al giorno). Nel capannone rimessamento la 
linea aerea deve essere disalimentabile almeno a gruppi di 4 binari (e 
non su tuƩo il deposito "in blocco"), per poter eseguire manutenzioni, 
lasciando funzionante almeno una parte dei binari. Nell'anello esterno 
del deposito la linea aerea dev'essere disalimentabile separatamente, 

per manutenzioni o per trasporƟ eccezionali (gru...).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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653 e-mail del 14/10/2019

654 e-mail del 14/10/2019

655 e-mail del 14/10/2019

656 e-mail del 14/10/2019

657 e-mail del 14/10/2019

658 e-mail del 14/10/2019

659 e-mail del 14/10/2019

660 e-mail del 14/10/2019

661 e-mail del 14/10/2019

662 e-mail del 14/10/2019

663 e-mail del 14/10/2019

Portoni di ingresso/uscita tram ad apertura/chiusura automaƟca 
(comandaƟ da sensori oƫci di presenza tram)

Non è chiaro se i portoni di ingresso/uscita dei tram dal capannone 
rimessamento sono automaƟci; servono automaƟci, vista la loro 

frequenza di uƟlizzo.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Lucernari del Capannone Officina rivolƟ a nord
Il teƩo a "dente di sega" dovrebbe avere i lucernari rivolƟ a Nord, per 

evitare l'insolazione direƩa del posto di lavoro. Invece, dal disegno 
E_E_3_75_H_AT0_EG_PC_06_D, si evince che i lucernari sono rivolƟ a 

sud-est. Si chiede di trovare una soluzione miglioraƟva per risolvere tale 
problema; come minimo, i lucernari potrebbero essere giraƟ di

180°, ossia rivolƟ a nord-ovest (peraltro questo renderebbe più efficace 
il fotovoltaico a teƩo).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Lucernari del Capannone Officina ad apertura motorizzata
Non è chiaro se l'apertura motorizzata è compresa nella fornitura ma è 

uƟle. L'apertura dev'essere comandabile dal personale di deposito e 
automaƟcamente dall'impianto anƟncendio.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

RubineƩo per presa acqua adiacente ad una postazione di officina con  
passerella

Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto eleƩrico e prese d'ufficio 220V
Non si sono trovaƟ riferimenƟ nel progeƩo esecuƟvo, ma si dà per 

scontato che sia incluso nella fornitura. Da concordare il lay-out delle 
prese.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto eleƩrico e prese d'officina a 380V e 220V
Nel capannone officina occorrono: - per ogni binario di manutenzione, 

n° 3 coppie di prese distribuite per la lunghezza del tram al piano terra e 
n° 3 coppie di prese in passerella, - per il binario di rialzo tram, n° 16 

prese, una per ogni sollevatore a colonna, + 2 prese di riserva, - almeno 
altre 6 coppie di prese su muri perimetrali. nei 2 locali officina 

occorrono: n° 4 coppie di prese in ciascuno.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

PunƟ di ricarica dei carrelli elevatori e del traƩore a baƩerie dei tram, 
dotaƟ di prese eleƩriche ed aspiratore
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Illuminazione esterna ed interna (deposito e locali accessori) Si richiede 
illuminazione interamente a led.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Riscaldamento capannone officina e uffici
Il riscaldamento del locale officina è previsto a progeƩo con serpenƟna 

+ aerotermi; considerate le criƟcità Ɵpiche dei sistemi a serpenƟna 
(scarsa affidabilità dovute a perdite e corrosione), si richiede di adoƩare 

solo aerotermi, di portata adeguata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Riscaldamento fosse dei binari, tramite serpenƟne
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto telefonico
Non si sono trovaƟ riferimenƟ nel progeƩo esecuƟvo, ma si dà per 

scontato che sia incluso nella fornitura. Da concordare il lay-out delle 
prese.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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Rete informaƟca di ufficio
Non si sono trovaƟ riferimenƟ nel progeƩo esecuƟvo, ma si dà per 

scontato che sia incluso nella fornitura. Da concordare il lay-out delle 
prese.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Hot spot Wi-Fi per conneƩere tools di manutenzione portaƟli
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Produzione e distribuzione aria compressa a 8 bar per capannone e 
locali officina

I punƟ di presa d'aria devono essere in quanƟtà e posizione pari alle le 
coppie di prese eleƩriche.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Tornio in fossa
Le caraƩerisƟche del tornio (non ancora definite) devono essere 

approfondite in funzione del Ɵpo di tram.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

TraƩore eleƩrico per posizionamento di precisione del tram sul tornio in 
fossa (e relaƟvo spazio).

Il traƩore eleƩrico deve essere previsto e deve essere previsto anche lo 
spazio per ospitarlo, in testa al binario del tornio. Il tram Sirio ha 

lunghezza 35350 mm. La lunghezza del locale del tornio deve essere tale 
da contenere (tra portone chiuso e muro): - prima del tornio: spazio per 
un tram da 35350 mm in aƩesa di entrare, - spazio del tornio, - dopo il 

tornio: spazio per un tram con ulƟmo asse sul tornio; la distanza tra 
testa del tram Sirio con barra di trazione dispiegata e ulƟmo asse è 
33600 mm (la barra di trazione è da considerare dispiegata per il 

collegamento al traƩore), - spazio per il traƩore, - spazio per transito di 
una persona, - eventuali spazi accessori. La corsa del traƩore deve 

essere tale da agganciare il tram al termine della traƩa eleƩrificata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Spazio per raccolta del truciolo prodoƩo dal tornio in apposite ceste
E' necessaria la presenza di spazi per le ceste di raccolta trucioli e per la 

loro movimentazione e asportazione.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Carro ponte nel locale tornio (da 6 tonn.)
Il carro ponte nel locale tornio serve: (1) per il carico/scarico di carrelli 
singoli da camion su binario del tornio in fossa, per tornitura a carrello 

singolo, (2) per il carico/scarico delle ceste di raccolta del truciolo 
prodoƩo dal tornio. La tornitura a carrello singolo è un'eventualità che 

deve essere sempre considerata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Binari su pilastrini
Prevedere accesso a camminamento entro pilastrini anche dai laƟ (a 

metà tram).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Binari con  passerella
Non è chiaro se l'accesso alle passerelle è subordinato alla 

disalimentazione della linea aerea. E' preferibile avere un binario di 
officina in più con passerella (quindi 3 binari, non 2).

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il 
progeƩo revisionato del deposito e’ stato concordato tra 

ATM e CiƩa’ Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di 
inontri tecnici a parƟre dal lay out di cui alla nota prot: 

288110 del 05/12/2019.



allegato A

Pagina 95

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

673 e-mail del 14/10/2019

674 e-mail del 14/10/2019

675 e-mail del 14/10/2019

676 e-mail del 14/10/2019

677 e-mail del 14/10/2019

678 e-mail del 14/10/2019

679 e-mail del 14/10/2019

680 e-mail del 14/10/2019

681 e-mail del 14/10/2019

682 e-mail del 14/10/2019

683 e-mail del 14/10/2019

684 e-mail del 14/10/2019

N° 1 montacarichi in corrispondenza di una delle passerelle
UƟle per portare su passerella carichi intermedi (per carichi pesanƟ c'è 

la gru a bicicleƩa).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Carro-ponte (serve da minimo 6 tonn.!)
A progeƩo è previsto un carro-ponte da 5 tonn., ma una carrello motore 
tranviario pesa di più (fino a 5,4 tonn.); serve un carro-ponte da 6 tonn..

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Movimentazione tram su binari d'officina non  eleƩrificaƟ
Essendo previsƟ a progeƩo 2 binari d'officina non eleƩrificaƟ, è 

necessario prevedere un traƩore a baƩerie, che è quotato qui accanto, 
o in alternaƟva (soluzione preferibile) l'eleƩrificazione dei 2 binari. Per 

quest'ulƟma, per i problemi di interferenza tra carro-ponte e linea 
aerea, è auspicabile una soluzione che consiste o in una linea aerea "a 

barra mobile" o in una linea aerea fissa di lunghezza limitata ad una sola 
porzione del binario, limitando l'area d'azione del carro-ponte al traƩo 

rimanente.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto cala-carrelli
Impianto non necessario, se viene recepita la richiesta ATM di realizzare 

il binario di rialzo tram su pilastrini.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Aspiratore centralizzato per i 2 locali officina, due piccoli locali "LOCALE 
1" e "LOCALE 2", la fossa del tornio.

Gli aspiratori sono necessari per ragioni di igiene sul lavoro. PiuƩosto 
che tanƟ aspiratori piccoli, è decisamente preferibile un sistema di 

aspirazione centralizzato.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Griglie a pavimento nel "LOCALE 1" (lato interno), desƟnato a fusƟ d'olio 
e vernici

Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Alimentatore per ricarica delle baƩerie dei tram nel "LOCALE 2" Se ne 
riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 piaƩaforma elevabile regolabile per lavorazioni ad altezze 
intermedie dei tram - fiancata laterale (es.: finestrini, specchi retrovisori) 

Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 piaƩaforma elevabile regolabile per lavorazioni ad altezze 
intermedie dei tram - testate anteriore e posteriore (es.: cristallo 

frontale) Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 10 ceste per stoccaggio rifiuƟ
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 5 saldatrici
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 5 trapano portaƟle a baƩeria
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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N° 5 flessibili portaƟli a baƩeria (2 misure) Se ne riƟene opportuno 
l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 alimentatore portaƟle per ricaricare le baƩerie dei tram in 
emergenza

Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 15 borse con  set di aƩrezzi base per manutentore (cacciaviƟ, chiavi, 
martello, pinze, calibro, metro, …) Se ne riƟene opportuno 

l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 15 carrellini per trasporto aƩrezzi per manutentore
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 set di calibri per misura diametro e bordini ruote tram
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 set di chiavi dinamometriche (almeno 3 misure) Se ne riƟene 
opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 set di ventose per brandeggio cristalli finestrini
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 pompa per grassi
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 set di aƩrezzi per eleƩricista (tronchese, crimpatrici, 
voltamperometro, …) Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 aspirapolvere industriale
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 7 fioreƫ per messa a terra della linea aerea
I fioreƫ hanno il ruolo di "sicurezza" per linea aerea disalimentata; 

garanƟscono la non folgorazione in caso di indebita ri-alimentazione 
della linea stessa. Il numero dei fioreƫ necessari è in funzione del piano 
di sezionamento dei vari binari. In questa fase si ipoƟzza il numero di 6.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 trapano a colonna anche ad uso fresa
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 banco per soffiatura pezzi, collegato ad aspiratore centrale
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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N° 4 macchine per ricarica gas impianƟ climaƟzzazione
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 piaƩaforma pneumaƟca portaƟle per sollevamento materiali
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 1 idrovora per eventuali allagamenƟ di locali interraƟ
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Montacarichi per collegamento tra 1° e 2° piano del magazzino
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Scaffalature per il magazzino
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 carrelli elevatori a baƩeria, della Ɵpologia "a forche ribaltabili"Se ne 
riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 transpallet a baƩeria
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

N° 2 transpallet a mano
Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Silos per sabbia
C’è una incongruenza, perché sul disegno c’è scriƩo: silos da 40 m.cubi 

(= circa 80 tonn.?), nella parte di testo: silos da 24 m.cubi (= circa 48 
tonn.?). Per comparazione con altri deposiƟ ATM, la capienza dovrebbe 
essere 40 m.cubi. Raccomandazioni: 1) adoƩare n° 2 silos da 20 m.cubi è 
meglio che uno da 40 m.cubi (ridondanza), 2) necessario un indicatore di 
livello (es.: lampada che si accende soƩo una certa soglia), 3) necessari 

filtri aria per abbaƫmento polveri e impianto anƟncendio, 4) il 
caricamento sabbia avviene con camion a motore acceso, quindi 
l'impianto deve essere concepito in modo tale che il camion sosƟ 

all'aperto.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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707 e-mail del 14/10/2019

708 e-mail del 14/10/2019

709 e-mail del 14/10/2019

710 e-mail del 14/10/2019

711 e-mail del 14/10/2019

712 e-mail del 14/10/2019

713 e-mail del 14/10/2019

Impianto di rifornimento sabbia / n° 2 carrellini
L’impianto proposto è analogo a quello installato in origine nel deposito 
di PrecoƩo, che si è rivelato non funzionale e non affidabile, ed è stato 
dismesso. Un siffaƩo impianto eroga sabbia a tram posizionaƟ in solo 
due postazioni del deposito; essendo i consumi di sabbia delle veƩure 
molto variabili, il controllo e rifornimento della sabbia viene eseguito 

tuƩe le noƫ; è chiaramente impossibile movimentare ogni noƩe tuƩe le 
veƩure per portarle alle due postazioni di rifornimento. È quindi da 

adoƩarsi un sistema che consenta di portare sabbia alle veƩure. Inoltre, 
un impianto di distribuzione sabbia a tubi è di per sé inaffidabile – tale si 

è rivelato a PrecoƩo – perché l’azione di “sabbiatura” prodoƩa dal 
flusso di sabbia in pressione erode lo spessore dei tubi stessi fino al 

rapido esaurimento. ATM ha individuato sistemi cosƟtuiƟ da carrellini a 
spinta manuale, dotaƟ di serbatoio per sabbia ed erogatore a bassa 

pressione alimentato a baƩeria. Si traƩa di sistemi semplici, flessibili ed 
economici, che superano gli svantaggi di un sistema “a tubi fissi”. Per 
Desio si chiede l’adozione di tale ulƟma soluzione, al posto di quella 

proposta. Tale soluzione richiede un punto di posteggio dei carrellini, 
aƩrezzato per la ricarica della baƩeria e di un vano per il loro 
rifornimento della sabbia, posto soƩo al silos. Il posteggio e il 

rifornimento necessitano di un ambiente chiuso e proteƩo dalla pioggia; 
occorre un locale posto all’esterno del deposito, soƩo al silos; tale locale 

deve essere direƩamente accessibile dal deposito.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Impianto di rifornimento sabbia / bagno
Accanto al locale per impianto sabbia è da prevedersi un bagno, sia per i 

conducenƟ, sia per gli operatori di rifornimento sabbia (traƩasi di 
lavorazione che sporca le mani).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Postazione per prova di tenuta idrica
Per una correƩa manutenzione delle veƩure, occorre eseguire prove di 
tenuta idrica, per rilevare eventuali infiltrazioni d'acqua dal teƩo. Per 

svolgere tali prove di tenuta, la migliore soluzione è prevedere un 
portale che irrori d'acqua il teƩo della veƩura. La zona del deposito 

dove è più opportuno collocare tale portale è immediatamente dopo il 
tunnel di lavaggio, essendo quella una zona già aƩrezzata 

idraulicamente. Per tale prova non può essere usato il tunnel di 
lavaggio, perché esso irrora le testate e le fiancate della veƩura, non 

l'imperiale (per evitare geƫ d'acqua su parƟ in tensione). L'accensione 
del tunnel di lavaggio e del portale per la prova idrica deve essere 

separata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Postazione di terra per test impianto radiocomando scambi di veicolo
Posizionata sul binario di uscita del deposito, prima dello scambio, in 
modo che tuƫ i tram possano provare l'impianto all'uscita maƫnale.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Postazione di terra per test impianƟ train-stop e riconoscimento 
banchina di veicolo

Posizionata sul binario di uscita del deposito, prima dello scambio, in 
modo che tuƫ i tram possano provare l'impianto all'uscita maƫnale.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

ArredamenƟ d'ufficio (tavoli, scrivanie, sedie, armadi)
Non si sono trovaƟ riferimenƟ nel progeƩo esecuƟvo, ma si dà per 

scontato che sia incluso nella fornitura.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Dotazione informaƟca uffici (computer, stampanƟ, ploƩer)
Non si sono trovaƟ riferimenƟ nel progeƩo esecuƟvo, ma si dà per 

scontato che sia incluso nella fornitura. La dotazione informaƟca deve 
essere configurata dai Sistemi

InformaƟvi di ATM.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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714 e-mail del 14/10/2019

715 e-mail del 14/10/2019

716 e-mail del 14/10/2019

717 22 novembre 2019  - Lay-out deposito DESIO

718

719

720

721

722

723

724

Arredamento mensa (lavandini, tavoli, sedie, frigorifero, forno a 
microonde) Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Arredamento spogliatoi (panche, armadieƫ con  possibilità di chiusura a 
luccheƩo) Se ne riƟene opportuno l’inserimento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

RispeƩo  alla  proposta, presentata dai  progeƫsƟ  nell’incontro  del  15  
oƩobre, di  ridimensionamento  del  nuovo deposito  al fine  di  

contenere gli extra cosƟ,  si esprime  parere favorevole  alla  
riconfigurazione  del  deposito  secondo il nuovo layout  proposto, con  
ridimensionamento  della  capienza  di  ricovero  da 12  a 9 binari,  pur  

segnalando  che la minore capienza in termini di veƩure riduce 
l’efficienza di uƟlizzo del parco mezzi e delle relaƟve dotazioni di bordo.

Si riƟene invece indispensabile che il deposito sia dotato delle 
aƩrezzature manutenƟve per le quali è proposto lo stralcio: tali impianƟ 
ed opere sono fondamentali per assicurare lo svolgimento delle aƫvità 

di esercizio e manutenzione e dovrà essere individuata la modalità di 
realizzarle in sincronia.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Viene soƩoposto ad ATM il progeƩo rivisto dall’Appaltatore in cui sono 
state apportate modifiche rispeƩo a quanto previsto in fase di gara con  
lo scopo di capire quali sono le necessità  irrinunciabili del gestore, come 

vengono rispeƩaƟ  i vincoli urbanisƟci e come viene  risolta,  almeno  
parzialmente,  l’interferenza  con  gli eleƩrodoƫ di Terna.  Viene 

chiarito che l’esigenza è avere un parco rotabili da desƟnare al deposito 
composto da 18 tram di lunghezza pari a 25 m. bidirezionali e di 5 tram 

da 35 m monodirezionali.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

Tra le due traverse limite di ogni binario di rimessaggio vi devono essere 
80 m (ovvero 26 m di tram x 3 + 1 m di spazio intertram), oltre agli spazi 

per i camminamenƟ in testa e gli spazi liberi in corrispondenza dei 
peƫni.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Necessita separare come regola generale le aree di manutenzione e 
quelle di rimessamento.  Il rimessamento deve essere operaƟvo anche 

con  aree di manutenzione chiuse.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Gli uffici perƟnenƟ alle funzioni del personale viaggiante possono essere 
collocaƟ al primo piano, ma devono essere accessibili senza aƩraversare 

l’area officina. Spogliatoi e refeƩorio possono essere al primo piano.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Necessita la presenza di:
- servizi igienici per il personale in fregio al fascio di rimessa,

- spazi accessori per le funzioni di pulizia, pubblicità, convalidatrici e 
rifornimento sabbia, adiacenƟ al fascio ricovero. Tali apprestamenƟ 

devono essere ubicaƟ in apposita area adiacente ai binari di 
rimessamento.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Il progeƩo deve prevedere spazi e predisposizioni per tuƫ gli impianƟ di 
manutenzione e aƩrezzaggi necessari per la manutenzione delle veƩure. 
 In generale, tuƩe le opere civili devono essere pienamente compaƟbili 

con  tali aƩrezzaggi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Si  riƟene  opportuna l’eliminazione dell’intercapedine aperta tra area  
rimessaggio e tunnel di lavaggio.   Infaƫ, una struƩura chiusa  conƟnua,  

con  binario  collegato  all’area  di rimessamento, permeƩerebbe di 
recuperare un ulteriore spazio per alloggiare un tram.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.
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725 Va previsto idoneo posizionamento dei silos per la sabbia.

726 Necessita inserire un deposito rifiuƟ in testa all'officina.

727

728

729 Numero Tram

730

731

732

733 AƩrezzaggio Tram

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)
Vanno previsƟ percorsi pedonali dai parcheggi per i dipendenƟ agli 

ingressi.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

incontro del 22/11/2019 
(nota prot. CMM 288110 

05/12/2019)
Vanno eliminaƟ per ragioni di sicurezza e interferenza con  marcia tram 

gli stalli di sosta situaƟ nell’area interna all’anello di ritorno del tram.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
revisionato del deposito e’ stato concordato tra ATM e CiƩa’ 

Metropolitana / Stazione Appaltante in sede di incontri 
tecnici sulla base del lay out di cui alla nota prot: 288110 del 

05/12/2019.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) II numero dei tram monodirezionali (Sirio 35m)  impegnaƟ nella traƩa 
CAIROLI - PADERNO CALDERARA  (ossia l'aƩuale linea 4 prolungata) è: 

18  in tabella + 2 in scorta calda + 5 in manutenzione = 25.
La frequenza di passaggio di punta è 7-8', coerente con la previsione del 

programma di bacino.
I tram saranno rimessaƟ in parte a PrecoƩo e in parte a Desio (12) e 
saranno tuƫ aƩrezzaƟ con train-stop e SAE (che è la nuova radio). 

Saranno quindi tram "specializzaƟ" per la linea 4.

Non si accoglie quanto riportato. Il deposito di Desio ha una 
capacita’ tale da rimessare 5 tram monodireazionali come 

convenuto in incontri tecnici con ATM stessa (22 11 2019), e 
la linea e’ aƩa a mantenere frequenze di passaggio come da 

progeƩo definiƟvo approvato dal CIPE.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

b) II numero dei  tram bidirezionali  impegnaƟ  nella  traƩa MACIACHINI 
- SEREGNO (ossia  la  nuova linea  32)  è: 8 in  tabella  + 2 in  scorta calda  
+ 3 in  manutenzione  = 13 (concordemente alle  indicazioni  di  AMAT), 
tuƩavia  è emersa anche un'altra  ipotesi  di  suddivisione  di  impiego  

del  totale  di  13  tram, che prevede più  di  8  tram in  tabella, pertanto 
necessita una condivisione finale.

La frequenza di passaggio di punta e 15'.
Ai soli fini del dimensionamento del deposito, si e considerato che i tram 

bidirezionali potranno aumentare da 13 a 18; il deposito è già 
dimensionato per tale eventuale incremento. I tram saranno rimessaƟ 

tuƫ a Desio e saranno tuƫ aƩrezzaƟ con train-stop e SAE (che è la 
nuova radio). Saranno quindi tram "specializzaƟ" per la linea 32.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il deposito di 
Desio ha una capacita’ tale da accogliere 18 tram bidirezionali 

(22 11 2019) e la linea e’ aƩa a mantenere frequenze di 
passaggio come da progeƩo definiƟvo approvato dal CIPE.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

c) Nella traƩa urbana Maciachini - Parco Nord  sarà previsto un 
"rinforzo" della linea 4 per garanƟre un'offerta adeguata nella sezione 

urbana di massimo carico tra ospedale
Niguarda e M3, con 5 veƩure urbane, che non necessitano di alcun 

impianto speciale.

Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso. La 
temaƟca esula dalla presente istruƩoria di conferenza e dalla 

presente opera.
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734

735

736 Riconoscimento Lato Banchina

737

738 lmpianto Radio

739

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) Peri tram monodirezionali, ii progeƩo prevede l'aƩrezzaggio con  solo 
"train-stop" di 12 tram.

Invece, l'aƩrezzaggio dovrà essere effeƩuato su 25 tram e dovrà 
comprendere, oltre al "train-stop", anche il "SAE". Inoltre il progeƩo 

prevede aƩualmente a carico dell'Appaltatore la sola messa a 
disposizione degli apparaƟ.

Invece, l'aƩrezzaggio dovrà consistere anche in: sopralluogo sulle 
veƩure, raccolta ed esame dei disegni, progeƩazione dell'installazione e 
degli interfacciamenƟ, fornitura dei materiali accessori all'installazione 

(staffe, conneƩori, ...), esecuzione di un protoƟpo, validazione del 
progeƩo, aƩrezzaggio della serie di tram, prove funzionali, approvazione 

del progeƩo e prova di messa in servizio da parte degli enƟ di 
sorveglianza (USTIF), fornitura di documentazione a corredo.

ATM si limiterà a meƩere a disposizione le veƩure, gli spazi per le 
lavorazioni e la logisƟca per le prove (conducente, ecc.).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

b) Peri tram bidirezionali il progeƩo prevede l'aƩrezzaggio con  "train-
stop" e "SAE" di 18 tram. II numero previsto di tram è ora di 13. Anche in 
questo caso il progeƩo prevede a carico dell'Appaltatore la sola messa a 

disposizione degli apparaƟ.
Per i nuovi tram bidirezionali, la progeƩazione dell’installazione e la 

posa in opera sono staƟ previsƟ a carico del costruƩore del tram.
Resta a carico dell'Appaltatore: validazione del progeƩo di installazione, 
prove funzionali, approvazione del progeƩo e prova di messa in servizio 
da parte degli enƟ di sorveglianza (USTIF), fornitura di documentazione 

a corredo.
Vi è l'esigenza forte di ricevere la documentazione tecnica ii supporto 

tecnico da girare al CostruƩore in tempi congruenƟ con lo sviluppo del 
progeƩo dei tram.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) La nuova tranvia prevede, dopo  Paderno Calderara, molte fermate 
con  banchina a sinistra, oltre che fermate con  banchina a destra.

Non è previsto un impianto di riconoscimento lato banchina, aƩo ad 
impedire l'apertura delle porte sul lato sbagliato, pertanto la 

responsabilità di evitare l'errore ricade interamente sul conducente.
L'apertura delle porte sul lato sbagliato può avere conseguenze gravi, 

perché sul lato opposto alla banchina, immediatamente a lato del 
binario, vie la carreggiata stradale con

flusso automobilisƟco privato.
ATM riƟene che il riconoscimento lato banchina sia un disposiƟvo di 
sicurezza indispensabile, viste le caraƩerisƟche della tranvia. II RUP 
intende rimandare la valutazione se adoƩare tale disposiƟvo o no.

Per ATM la valutazione non è rinviabile, perché l'impianto dovrà essere 
integrato nel tram a cura del CostruƩore, nel corso della progeƩazione, 

che parƟrà a valle della sƟpula contraƩo e quindi si svilupperà nel 
prossimo secondo semestre del 2019. L'eventuale integrazione 

dell’impianto di riconoscimento banchina a bordo, a progeƩazione del 
rotabile finita, presumibilmente sarà considerata dal CostruƩore una 

variante.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) II progeƩo prevede una nuova Radio, deƩa "SAE", in luogo della radio 
ATM. Tale nuovo sistema non  dialoga con  il sistema ATM. TuƩavia, i 

tram equipaggiaƟ con  tale radio percorrono traƫ  di  linea  in  
condivisione  con  tram urbani  ATM, quindi  e necessario  che i due 

sistemi dialoghino.  A tal  fine  sono necessarie  modifiche  sia  lato  SAE,  
sia  lato impianƟ fissi ATM per garanƟre ii suddeƩo interfacciamento. In 

parƟcolare occorre:

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.
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740

741

742

743

744

745 Posto Centrale

746

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

1) prevedere l'interfacciamento fra il sistema AVM di ATM ed il sistema 
SAE,  secondo il protocollo "Terze ParƟ" fornito da ATM, per realizzare 
lo scambio daƟ necessario per gesƟre la supervisione al PC  di Monte 
Rosa delle funzioni AVL, AVM, TD, TG (AVM e AVL anche uƟlizzando 

solamente le aƩuali Postazioni Operatore AVM presenƟ a Monte Rosa) 
e per gesƟre le Paline delle fermate nella traƩa Maciachini - Ml Parco 

Nord;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

2)  prevedere anche  lo  scambio  di  informazioni  da AVM di  ATM  
verso  SAE  secondo un  protocollo  fornito  da ATM per la  trasmissione  
dei  tempi  di  aƩesa dei  tram monodirezionali nella traƩa Parco Nord - 

Calderara;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

3)  prevedere l'estensione  del  "dominio"  di  visibilità  del  SAE  all'intera 
 area  percorribile  dai  bidirezionali,  per consenƟre  una gesƟone  
unitaria  della  linea,  nonché la  correƩa gesƟone dei disposiƟvi di 

annuncio al pubblico a bordo dei tram bidirezionali.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

b) I nuovi 13 tram bidirezionali della linea Desio saranno equipaggiaƟ 
solo con  sistema "SAE"; i 25 Sirio della linea 4 saranno equipaggiaƟ sia 

con  l'aƩuale radio ATM, sia con la nuova radio SAE,  per esigenze 
funzionali.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

c) La radio  SAE  non  prevede interfacciamenƟ  con  i sistemi 
"BiglieƩazione",  "Contapasseggeri"  e VeleƩe  interne/esterne,  che 

invece,  aƩualmente  uƟlizzano  l'impianto  radio ATM per alcune  
funzioni  di  trasmissione/ricezione  daƟ.  E’ invece  necessario  
prevedere i suddeƫ  interfacciamenƟ per garanƟre  la  piena  

compaƟbilità  fra  il sistema  centrale ATM e il bordo SAE.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

RispeƩo  a quanta previsto  a progeƩo, per esigenze  di  unificazione  
della  gesƟone  del  traffico  di  una medesima  linea  tranviaria,  il Posto 

Centrale  sarà  unico,  a Monterosa, anziché essere due ossia uno  a 
Monterosa per la traƩa fino a Parco Nord e uno  a Desio per la traƩa da 

Parco Nord a Seregno.
Per gesƟre l'intera linea dal Posto Centrale di Monte Rosa devono essere 

modificate le dotazioni previste relaƟve agli impianƟ di gesƟone della 
circolazione dei tram. In parƟcolare:

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.
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747

748

749

750 2i Rete gas nessuna espressione pervenuta

751

752

753 Si prende aƩo.

754 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

755 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

756

757 Brianzacque s.r.l.

758

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

a) Monte Rosa
1. Postazione Dirigente Interlocking per manovra/soccorso 

scambi, segnali, conta assi, ecc (n. 2 postazioni);
2. Postazione SAE/ATS con possibilità di visualizzazione comando 

dei sistemi TVCC e SCADA. Si precisa che deve essere possibile 
visualizzare su un monitor le immagini video e su un altro lo stato 

delle alimentazioni mentre normalmente si opera sul SAE/ATS. 
(n.2 postazioni);

3. Postazione controllo centralizzato semafori (n. 1postazione).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

nota prot. CMM 131506 del 
03/06/2019

b) 
Deposito (da collocarsi nel locale movimento all’interno dell’area

 di ricovero dei tram)
1. Postazione Dirigente Interlocking per manovra/soccorso 

scambi, segnali, conta assi, ecc (n. 1postazione);
2. Postazione SAE/ATS (normalmente limitata all'area del 

Deposito e degli ingressi/Uscite)con possibilità di visualizzazione 
comando dei sistemi TVCC e SCADA (normalmente Deposito). Si 
precisa che deve essere possibile visualizzare su un monitor le 

immagini video e su un altro lo stato delle alimentazioni mentre 
normalmente si opera sul SAE/ATS. (n.1postazione).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, anche con 
riferimento agli incontri tecnici intercorsi tra ATM, MIT, CiƩa’ 

Metropolitana e Impresa.

BEA Brianza Energia 
Ambiente

Si esprime  parere favorevole alla realizzazione dell'opera di cui 
all'oggeƩo subordinato al rispeƩo delle prescrizioni di seguito descriƩe:

nota prot. CMM 139927 del 
13/06/2019

a) In prossimità dell'incrocio tra Via E. RovagnaƟ e Via Milano nel 
Comune di Desio, nel punto di interferenza tra la vs. struƩura in 

progeƩo e le tubazioni di teleriscaldamento di  proprietà  della  società,  
era stato previsto  da parte della  Stazione  Appaltante  di  richiedere  
all'appaltatore  principale  CMC  di  realizzare  la  platea  armata della  

piaƩaforma ferroviaria con  larghezza di dimensioni maggiori (dai 
previsƟ 2620  mm a 4000  mm) al fine di garanƟre l'idonea riparƟzione 

dei carichi sulle condoƩe interrate esistenƟ, come da verbale di riunione 
del 03/05/2017; tuƩavia, come rappresentato nell'elaborato E-A-2-DE-
A-ARL-BI-PL-11-C (n. prog.  00728), la platea in calcestruzzo prevista nel 
traƩo sopraindicato  risulta  di  2600   mm,  in  contrasto con   quanto 

previsto.  Pertanto si  richiede  di  prevedere la  realizzazione  della  
platea  secondo  quanto precedentemente concordato.

nota prot. CMM 139927 del 
13/06/2019

b)  Come comunicato  con  nota prot.n.9257 del  29.07.2016 e 
successive  precisazioni  trasmesse con  nota prot.n.4939 del  

12.05.2017 nel  caso risultasse  necessario  lo spostamento e/o 
rifacimento dei cavidoƫ in pvc  vuoƟ esistenƟ posaƟ in  parallelismo alle 

condoƩe di teleriscaldamento in corrispondenza dell'incrocio sopra 
menzionato, tali opere saranno realizzate  a cura dell'appaltatore  dei  

lavori  della  Metrotranvia,  previa  comunicazione  alla  scrivente  per la  
programmazione  delle  aƫvita  di  supervisione  in canƟere.

nota prot. B A 3620  del 
08/02/2019 (allegata alla 

nota BA prot. CMM 59929 
del 13/03/2019)

a)  Le griglie  trasversali  posizionate  all'interno  della  piaƩaforma  
tranviaria  non   saranno prese  in  carico  dal  Gestore del  SII  ma dal  

manutentore di  deƩa piaƩaforma essenzialmente per ragioni di 
sicurezza sul posto di lavoro;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esula dalla presente istruƩoria di conferenza 

essendo inerente alla gesƟone dell’opera.
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759

760

761 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

762

763 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

nota prot. B A 3620  del 
08/02/2019 (allegata alla 

nota BA prot. CMM 59929 
del 13/03/2019)

b) Le caditoie stradali di progeƩo dovranno essere posizionate nel 
rapporto 1/120 mq di superficie impermeabile scolante e non  1/200 

mq;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, sulla scorta 
dell’incontro del 21 maggio 2019 e della nota tecnica del 

progeƫsta di giugno 2019 in cui si dava evidenza dei calcoli e 
dell'assunzione di responsabilità.

nota prot. B A 3620  del 
08/02/2019 (allegata alla 

nota BA prot. CMM 59929 
del 13/03/2019)

c)  In corrispondenza  delle  aree  dove andranno posizionate  le  baƩerie 
 di  pozzi  perdenƟ  dovranno essere  faƩe  le  prove di  permeabilità  

puntuali  al  fine  di  determinare  e verificare il numero correƩo di 
disperdenƟ tenendo anche conto di un invecchiamento della 

permeabilità in loco;

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. E’ stata 
comunque eseguita una specifica campagna di indagini 

integraƟve per la determinazione del parametro di 
permeabilità dei terreni interessaƟ.

nota prot. B A 3620  del 
08/02/2019 (allegata alla 

nota BA prot. CMM 59929 
del 13/03/2019)

d) I disoleatori a monte dei pozzi perdenƟ dovranno essere a norma 
UNI-EN 858-2005 e di I classe (con  filtri a coalescenza) disoleatori di II 

classe non  saranno acceƩaƟ e dovranno essere sosƟtuiƟ;

nota prot. B A 3620  del 
08/02/2019 (allegata alla 

nota BA prot. CMM 59929 
del 13/03/2019)

e) TuƩe le  reƟ di  drenaggio  per le  quali si  prevede un  collegamento  
alla  fognatura  pubblica  previa  volanizzazione,  dovranno essere  
dotate, nel  loro  traƩo terminale,  di  una camereƩa di ispezione 

opportunamente dimensionata, munita di paratoia di regolazione delle 
portate al fine di garanƟre una portata max in fogna non  superiore a 4 

l/sec x 1000 mq di superficie impermeabile. Tali paratoie avranno la 
possibilità di essere manovrate dall'esterno senza che sia necessario 

l'ingresso di maestranze in camereƩa. Le caraƩerisƟche della testa della 
vite senza fine delle paratoie saranno fornite con il parere definiƟvo 

rilasciato da Brianzacque;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. TuƩavia il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 

confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori.

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

Si richiama quanto comunicato precedente nota prot. n. 3620  del 8 
febbraio u.s., nonché le indicazioni di seguito riportate:



allegato A

Pagina 105

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

764 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

765

766

767 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

768

769 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

770 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

771

772 BT Italia nessuna espressione pervenuta

773

774

775 Seduta CdS  del 18/03/2019

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

a) in linea generale il progeƩo, inerente i previsƟ intervenƟ per la rete di 
raccolta delle acque stradali, dovrà essere rispondente e fare 

riferimento:

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

1. sia alla vigente NormaƟva Statale e Regionale - riguardante in 
parƟcolare modo la tutela e uso delle acque nonché, per gli eventuali 

intervenƟ soggeƫ all’applicazione, ai criteri e metodi per il rispeƩo del 
principio dell’invarianza idraulica ed idrologica, di cui al Regolamento 

Regionale 23.11.2017, n. 7;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, sulla scorta 
della nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019.

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

2.  sia  al  Regolamento  del  Servizio  Idrico  Integrato  del  23  giugno  
2016   - con  parƟcolare  riferimento  alle  “Linee  Guida  in  caso di  

Estensioni  Rete e Piani  AƩuaƟvi”,  per Fognatura, che si  allegano  - di  
cui  alla  Convenzione  tra ATO-MB  e Brianzacque  S.r.l.,  in  data 
11/11/2016, reperibile  sul  Sito  Internet  dell’Autorità  d’Ambito  

all’indirizzo: 
hƩp//www.atomonzabrianza.it/index.php/cosa-facciamo/gestoreunico- 

s-i-i/

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, sulla scorta 
della nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019.

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

b) in parƟcolare, considerate le nostre specifiche competenze, riguardo i 
citaƟ intervenƟ per la rete di raccolta delle acque stradali, dovrà essere 

seguita la procedura reperibile sul Sito Internet all’indirizzo: 
hƩp://www.brianzacque.it/servizi-fognatura-estensioni.html , che in 

sintesi prevede:

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

1.  Prima  di  dar corso ai  lavori è necessario  acquisire  da Brianzacque  
S.r.l.  il parere tecnico  sul progeƩo esecuƟvo  (praƟca  PAEC), da 

predisporre  a seguito  delle  verifiche idrauliche di competenza degli 
uffici di Brianzacque S.r.l., e nel pieno rispeƩo delle procedure previste e 

delle integrazioni e modifiche che verranno concordate e prescriƩe;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. TuƩavia il 
procedimento in corso cosƟtuisce l’ulƟmo momento di 

confronto sulla progeƩazione prima dell’avvio dei lavori.

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

2. A lavori ulƟmaƟ deve essere presentata a Brianzacque S.r.l. la 
documentazione AS BUILT e, contestualmente, dovrà essere effeƩuata 

la richiesta di collaudo idraulico, nei termini indicaƟ nella citata 
procedura;

nota prot. CMM 059929 del 
13/03/2019

3. Le suddeƩe  operazioni di collaudo verranno effeƩuate a cura di 
Brianzacque S.r.l., previa aƩestazione pagamento delle relaƟve spese a 
cura degli Operatori privaƟ, nella misura  prevista  nell’Elenco  Prezzi  di  
cui  alla  citata  procedura, significando  che il  rispeƩo  delle  predeƩe 
prescrizioni  e l’esito  favorevole  del  collaudo  finale  rappresentano 
condizioni necessarie per la presa in carico degli impianƟ realizzaƟ.

C.A.P. Holding – SeƩore 
ReƟ

CAP richiede il rispeƩo del parametro dei 20 l/s, a meno di richiesta di 
deroga moƟvata.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 
come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. Sono 

state condoƩe prime verifiche e risulta la possibilità di 
incrementare le dimensioni delle condoƩe volano recapitanƟ 
nelle camereƩe suddeƩe, apportando  una riduzione sensibile 

delle portate pluviali scaricate nelle reƟ di valle, 
idraulicamente criƟche nelle condizioni di stato di faƩo. Tali 

apporƟ comunque non potranno essere eliminaƟ, in 
considerazione della mancanza di adeguaƟ spazi per la 
realizzazione di opere di smalƟmento a causa anche del 

quadro dei soƩoservizi esistenƟ e della presenza di fasce di 
rispeƩo dei pozzi di acqua potabile. Contestualmente, come 

richiesto dai tecnici CAP, si procederà ad incrementare le 
dimensioni di ulteriori tubazioni volano previste in Bresso, pur 
indicate compaƟbili da parte del Gestore, al fine di perseguire 

l’obieƫvo di ridurre le portate scaricate in rete al valore 
aƩuale.
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776 Seduta CdS  del 18/03/2019

777 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

778 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

779

780

781

782

783 Si rimanda ai singoli punƟ traƩaƟ di seguito

784

785

Per CAP è inoltre essenziale conoscere il contributo idrico delle 
volanizzazioni in progeƩo per ogni camereƩa fognaria. Dovrà essere 

seguita la procedura informaƟca.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

A seguito  delle verifiche  di compaƟbilità  idraulica  effeƩuate  da CAP  
sulle traƩe fognarie  interessate  dalle immissioni delle  future acque di  

piaƩaforma  previste  in progeƩo si evidenzia quanto segue:

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

1 - SMALTIMENTO ACQUE  DI PIATTAFORMA  IN RETE  FOGNARIA  DI 
CUSANO  MILANINO

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

a) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.440 e n.442 risulta 
compaƟbile dal punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio 

della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

b) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.368 risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

c) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.279 risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

d) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.960 e n.922 risulta 
compaƟbile dal punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio 

della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

2 - SMALTIMENTO ACQUE  DI PIATTAFORMA  NELLA RETE  FOGNARIA  
DI BRESSO

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

a) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.675 non  è possibile in quanto 
la stessa risulta essere di una condoƩa di fognatura privata, pertanto lo 
Scrivente Gestore ha valutato la  possibilità  di immeƩersi in  camereƩa 

di  pubblica  fognatura  n.533, ma la  stessa  non  è risultata  compaƟbile  
dal  punto di  vista  idraulico  con  le  condizioni di  esercizio  della 

fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

b) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.678 non  è risultata 
compaƟbile dal punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio 

della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 
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786

787

788

789

790

791

792

793

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

c) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.490 non  è risultata 
compaƟbile dal punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio 

della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

d) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.380 non  è risultata 
compaƟbile dal punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio 

della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

e) l’immissione  di  progeƩo in  nuova camereƩa n.G  (rif.As-Built  
risoluzione  interferenza  di  fognatura)  risultata  compaƟbile  dal  punto 

di  vista  idraulico  con  le  condizioni  di esercizio della fognatura 
ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

f) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.225 risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

g) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.154 risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

h) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.48  risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

i) l’immissione di progeƩo in camereƩa n.49  risulta compaƟbile dal 
punto di vista idraulico con  le condizioni di esercizio della fognatura 

ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 

nota prot. CMM 129410 del 
30/05/2019

j) l’immissione  di progeƩo in  camereƩa n.S  (n.Q  rif.As-Built risoluzione 
 interferenza di fognatura) risulta  compaƟbile dal punto di vista 

idraulico  con  le  condizioni di  esercizio della fognatura ricevente;

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso come 
concordato con i tecnici CAP nella riunione del 07 06 2019 e 

come da nota tecnica del progeƫsta di giugno 2019. 
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794

795 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

796 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

797

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

1. non  si rilascia il nulla osta per allaccio direƩo nel colleƩore scatolare 
2,5m  x1,5  m tramite la tubazione in PVC φ 200  (tav.2 Bresso rev. 

Giugno 2019) prevista a conclusione dello scatolare 1 m x 1 m di raccolta 
delle acque. Si prescrive l’innesto della tubazione di progeƩo in PVC φ 

200,  prima in una camereƩa di nuova costruzione ispezionabile in 
prossimità del colleƩore scatolare. Da questa nuova camereƩa dovrà 

essere posata una tubazione in PVC  φ 500  (che superi la futura area di 
perƟnenza dei binari del tram) per poi  immeƩersi  nel  colleƩore  
uƟlizzando  la  camereƩa esistente  774.  a. In questo modo, sarà  

possibile,  eventualmente,  per Gruppo Cap distaccare  in  futuro  le  
acque meteoriche immesse nel colleƩore 2,5m  x 1,5m. b. Fino ad allora, 

la gesƟone e la manutenzione di questo nuovo sistema di drenaggio 
delle acque meteoriche dovrà essere in carico alla società che gesƟsce la 

metrotranvia.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le temaƟche 
gesƟone e manutenzione non risultano inerente la 

Conferenza di Servizi.

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

2. l’allaccio alla camereƩa esistente 774  dovrà avvenire senza 
danneggiare il colleƩore esistente.

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

3. dovrà essere installata una valvola anƟ-riflusso (valvola a clapèt) in 
corrispondenza del passaggio dallo scatolare 1m x 1m alla tubazione in 
PVC φ 200,  e nei restanƟ punƟ di innesto delle nuove tubazioni volano. 

Questo eviterà eventuali fenomeni di rigurgito all’interno di queste 
nuove tubazioni in caso di esondazione del Seveso e/o piena del 

colleƩore di recapito delle acque reflue.

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

4. per quanto concerne lo scatolare 1m x 1m predisposto su via ViƩorio 
Veneto, si consiglia di valutare l’uƟlizzo di seƫ e/o soglie disposte lungo 

lo scatolare con  uno  scarico di magra sul fondo,  e delle camereƩe 
d’ispezione in corrispondenza dei seƫ. Questo aiuterebbe a ritardare 
l’afflusso delle acque meteoriche all’interno del colleƩore scatolare su 
Via Don Carlo Gnocchi e a non  far coincidere il picco dell’onda di piena 
all’interno dello scatolare con  il picco dell’onda di piena del colleƩore 

fognario.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. E’ stata 
analizzata la proposta. Si è riscontrato  che i tempi di 

corrivazione del colleƩore fognario  e dello scatolare sono 
molto diversi. L’aumento  del tempo di corrivazione dello 

scatolare volano  non risulta pertanto in generale avere effeƫ 
di  laminazione tali da giusƟficare le spese relaƟve  alle 

ulteriori lavorazioni per la realizzazione dei  seƫ e dei relaƟvi 
fori alla base, e le spese di  manutenzione necessarie per 
mantenere i fori  alla base liberi da eventuali sedimenƟ 

(elevato  rischio di occlusione degli stessi). A seguito di  tale 
analisi, non sono pertanto staƟ introdoƫ seƫ  nello 

scatolare.  
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798 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

799 Si prende aƩo di quanto riportato nel parere espresso

800

801 E- Distribuzione nessuna espressione pervenuta

802

803 E.N.E.L. Sole nessuna espressione pervenuta

804

805 E-via Gruppo Retelit nessuna espressione pervenuta

806

807 Fastweb nessuna espressione pervenuta

808

809 Gelsia nessuna espressione pervenuta

810

811 GesƟone Servizi Desio nessuna espressione pervenuta

812

813 Italgas

814 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

815 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso.

816

817 nessuna espressione pervenuta

818

819 Open Fiber nessuna espressione pervenuta

820

821 ReƟpiù

822 Seduta CdS  del 18/03/2019 Richiesta di materiale in formato editabile Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

823

824

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

5. sul portale WebGis sono presenƟ le monografie, planimetrie e profili 
uƟli ai progeƫsƟ per definire le quote delle nuove tubazioni di progeƩo.

nota prot. CMM 207407 del 
11/09/2019

Visto quanto sopra, nulla osta da parte dello Scrivente Gestore alla 
realizzazione delle opere in progeƩo faƩo salvo il rispeƩo di tuƩe le 

prescrizioni sopra riportate. Per quanto non  espressamente citato  nella 
 presente nota, si  faccia  riferimento  al  precedente parere di  pari  

oggeƩo emesso  dalla  Scrivente  in  data 29/05/2019 prot.7696 agli  aƫ  
di codesta conferenza di servizi.

nota prot. CMM 063799 del 
18/03/2019

Richiesta di materiale in formato editabile (.dwg),  in quanto si riƟene 
con  ragionevole certezza che possano sussistere interferenze.

nota prot. CMM 125767 del 
28/05/2019

Si rilevano possibili interferenze tra la rete di distribuzione del 
gas e i plinƟ dei pali per la TE nel PE. Gli elaboraƟ che 

evidenziano le interferenze si trovano al link: 
hips://wetransfer.com/downloads/8f70b6f56caec61a71caa35d7

ae2bc5820190531104126/ 
ee551b2ea27ad6162b147aa32b838f9020190531104127/504965

Si chiede all'Appaltatore di verificare le modifiche progeƩuali 
finalizzate alla loro eliminazione.

MM Servizio Idrico e 
Fognature

S.N.A.M.  Rete Gas 
S.p.A.DistreƩo Nord
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825 Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.

826

827 Terna nessuna espressione pervenuta

828

829 TIM nessuna espressione pervenuta

830

831 UnareƟ nessuna espressione pervenuta

832

833 Vodafone nessuna espressione pervenuta

834

835 Wind nessuna espressione pervenuta

836

837 Novelis (non invitato)

838 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

839 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

840 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

nota prot. CMM 065670 del 
19/03/2019

L’opera  interferisce  i metanodoƫ  SNAM.  Al fine  di  poter valutare  le  
interferenze  risulta  necessario  che gli elaboraƟ  grafici  riporƟno  in  

forma  georeferenziata  i metanodoƫ, altrimenƟ non  è possibile 
esprimere parere.

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

Dalla documentazione visionata non  risultano chiaramente acquisite le 
specifiche prescrizioni richieste con  leƩera Raccomandata A.R. del 

02/11/2013 con  la quale, in fase di progeƩazione preliminare, erano 
state avanzate osservazioni in merito alla piena agibilità dei passi carrai 

dello stabilimento a veicoli di grandi dimensioni (16.50m. di lunghezza) e 
notevole stazza (fino a 44-45 Tons). Non risultano, inoltre, indicazioni 

sulla logisƟca e gesƟone dei canƟeri, la tempisƟca, gli eventuali (e fin da 
ora ritenuƟ inacceƩabili) blocchi, se pur provvisori, alla circolazione 
sopraƩuƩo in orari diurni, tuƫ aspeƫ che incidono profondamente 

nell'organizzazione dell'aƫvità produƫva in essere nello stabilimento e 
di cui la Società deve essere messa a conoscenza con  ampio anƟcipo 

rispeƩo all'esecuzione.

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

Per tali ragioni si ribadisce che: 1. si dovranno eliminare tuƫ gli ostacoli 
sulla sede stradale quali cordoli, risalƟ, rampe a forte pendenza ecc. in 

corrispondenza di entrambi i passi carrai esistenƟ;

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

2. la  viabilità,  dopo  la  realizzazione  della  Metrotramvia,  deve 
permeƩere l'ingresso  da entrambe i sensi di marcia  e quindi la  

scavalcabilità  della  sede tranviaria  sia  per chi giunge da Sud  (Milano) 
sia per chi si dirige a Nord (Seregno) per entrambe gli accessi carrai oggi 

esistenƟ;



allegato A

Pagina 111

N° RIGA ESPRESSIONE DEL SOGGETTO INVITATO ESPRESSIONE DELL’AMMINISTRAZIONE PROCEDENTE

SOGGETTI INVITATI IN 
CONFERENZA DI SERVIZI / 

DOCUMENTO DI 
RIFERIMENTO PER 

L’ESPRESSIONE

841 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

842 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

843 Si accoglie quanto riportato nel parere espresso

844

845

846 PunƟ di caraƩere organizzaƟvo gesƟonale

847

848

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

3. i due cartelli di dimensioni 1.55x3.60, posƟ in area di proprietà, che 
segnalano gli accessi carrai dovranno essere mantenuƟ (eventualmente 

in posizione diversa ma sempre ben visibile dalla strada) sia durante i 
lavori che successivamente, ad opera completata, proprio allo scopo di 

segnalare i varchi;

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

4. in fase di esecuzione dei lavori si dovranno organizzare i canƟeri in 
modo che rimanga sempre disponibile almeno uno  dei due passi carrai 

per l'accesso allo stabilimento.

nota prot. CMM 125877 del 
28/05/2019

Si chiede inoltre, e con  urgenza, di conoscere: • le sezioni Ɵpiche 
anƟstanƟ la proprietà Novelis, da incrocio via Papa Giovanni XXIII fino ad 

incrocio con  via Dante Alighieri, con  i  parƟcolari  costruƫvi  
(geometria,  pavimentazioni,  materiali  ecc.) prima  e dopo   

l'intersezione  con  via  Leonardo  da Vinci  ed in  prossimità  con  i  passi  
carrai,  al  fine  di valutarne la compaƟbilità con  l'agibilità degli accessi 

carrai, la necessità di eventuali segnalazioni semaforiche e tuƩo  quanto 
altro indispensabile all'ordinato flusso dei mezzi in condizioni di 

massima sicurezza per gli addeƫ e per gli utenƟ della strada 
(automobilisƟ e pedoni); • il layout  del/dei canƟeri che si succederanno 
lungo  il traƩo di strada anƟstante  lo  stabilimento  con  le  specifiche  
alla  successione  delle  fasi  lavoraƟve,  del  posizionamento  aree  di  

deposito,  postazioni  fisse  di  lavoro  e tuƩo  quanto altro  possa 
limitare  anche temporaneamente l'uso  degli  accessi  carrai;  • la  

tempisƟca  dei  lavori  scandita  dal  cronoprogramma di  progeƩo e le  
previsioni,  richieste  da PSC e POS, di eventuali interruzioni di traffico 

per adempimenƟ relaƟvi alla gesƟone della sicurezza dei lavori.

Confcommercio (non 
invitato)

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

1.  MISURE  PREVENTIVE  VOLTE  A LIMITARE GLI IMPATTI DEI CANTIERI  
ATTRAVERSO: - TempisƟche  condivise  con  un  cronoprogramma 

deƩagliato  delle  varie  fasi prima dell’inizio lavori, con  aggiornamenƟ 
“in direƩa” degli eventuali possibili cambiamenƟ in corso d’opera.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le 
osservazioni che aƩengono la fase di costruzione dell’opera 
saranno esaminate con EnƟ territorialmente  competenƟ.  

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

- Informazioni “disegnate su carta” delle traƩe di canƟerizzazioni, con  
indicazioni su percorsi, aree di sosta, spazi per il carico/scarico. Ci 

chiediamo se due/tre traƩe di canƟere non  siano  poche e se invece  
non  sia  meglio  prevederne di più  in  modo da mantenere il più  

possibile  la  conƟnuità  del passaggio su via ViƩorio  Veneto senza  
“tagliar fuori” interi pezzi della ciƩà. Sempre sul tema dei canƟeri 

vorremmo che, almeno su di un  lato,  venisse sempre mantenuto il 
transito automobilisƟco,  e che venisse mantenuto su entrambi  i  laƟ  

un  passaggio  pedonale  di  una larghezza  consona, possibilmente  oltre 
 il  metro e cinquanta,  e senza traƩe buie:  in  quesƟ  casi  è importante  

garanƟre  ed aumentare l’illuminazione, anche ai fini della sicurezza!

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso, con 
l’eccezione di un ulteriore frazionamento della 

canƟerizzazione che influirebbe significaƟvamente sulla 
tempisƟca e sui cosƟ dell'opera. 
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849

850

851

852

853

854 PunƟ di caraƩere progeƩuale

855

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

- Informazioni sulla Ɵpologia delle Cesate di delimitazione, con  la 
previsione di applicarvi pannelli di indirizzamento per indicare 

chiaramente non  solo la viabilità alternaƟva, ma anche la presenza delle 
aƫvità su strada coperte dai lavori (vedere esempio di quanto faƩo per 

canƟeri M4 a Milano).

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le 
osservazioni che aƩengono la fase di costruzione dell’opera 
saranno esaminate con EnƟ territorialmente  competenƟ.  

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

- Oneri ed Imposte: in caso di un prolungarsi eccessivo dei lavori e delle 
relaƟve chiusure stradali, oltre i 6 mesi, chiediamo venga tenuto in 

conto quanto previsto dalla Legge
28/12/1995 n.549.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esula dalla presente istruƩoria di conferenza 

essendo inerente l’esenzione di tribuƟ.

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

- Penali:  chiediamo  la  possibilità  di  inserire  in  Convenzione/nei  
Contraƫ  d’Appalto  penali  qualora  le  tempisƟche  non  siano  

rispeƩate:  purtroppo in  altre  situazioni  i lavori  si sono protraƫ, con  
polemiche e danni collaterali, ben oltre quanto previsto e non  per 

moƟvi streƩamente tecnici.

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esuala dalla presente istruƩoria di conferenza 

essendo inerente il rapporto contraƩuale tra la commiƩenza 
e l’impresa.

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

2. TAVOLO TECNICO COMUNE:  repuƟamo possa essere uƟle 
l’organizzare un tavolo tecnico dove Confcommercio possa confrontarsi 
periodicamente con  l’Amministrazione Comunale  per cercare soluzioni  

comuni  e poter intervenire  rapidamente  in  caso di  parƟcolari  
criƟcità.  Un  percorso condiviso,  con  la  possibilità  di  intervenire  su 

modalità  e tempi dei canƟeri aƩraverso incontri finalizzaƟ a tenere 
aggiornaƟ gli operatori ed a generare risposte sulle richieste di 
miglioramento.  Chiediamo possibilmente di avere dei referenƟ 
progeƩuali, dei contaƫ operaƟvi cui poterci rivolgere in caso di 

situazioni urgenƟ da comunicare: insomma avere garanzie di potere 
essere costantemente “sul pezzo” ed avere un filo direƩo con  la P.A. in 

modo da evitare il più possibile perdite di tempo e malintesi o 
negligenze nelle comunicazioni.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le 
osservazioni che aƩengono la fase di costruzione dell’opera 
saranno esaminate con EnƟ territorialmente  competenƟ.  

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

3. APPROFONDIMENTO A PROPOSITO DI CONTRIBUTI  E BANDI ALLE 
ATTIVITA’ SU STRADA/COMMERCIANTI: Prevedere già da subito la 
possibilità di aƫvare bandi per aiutare  le  aƫvità  che potrebbero 
essere  più  penalizzate,  misure  compensaƟve ad hoc  per dar la  

possibilità di far fronte  a situazioni di parƟcolare  difficoltà nell’esercizio 
professionale  derivanƟ  dalla  poca accessibilità  e visibilità,  ad esempio 

 laddove  venissero  posizionate  Cesate invasive  davanƟ  a esercizi  
commerciali  o  fosse  interdeƩo  il passaggio dei mezzi trasporto. 
(vedere come esempio quanto faƩo per i canƟeri M4 a Milano)

Non si accoglie quanto riportato nel parere espresso. La 
richiesta esula dalla presente istruƩoria di conferenza 
essendo inerente misure economiche compensaƟve di 

sostegno alle aƫvità imprenditoriali.

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

Una doverosa premessa:  riteniamo  che per esprimere  delle  
osservazioni  e per ragionare,  sia  non  solo  uƟle  ma necessario,  

conoscere il percorso e il  progeƩo nella  sua interezza, da Milano a 
Seregno: ad esempio, che succede negli altri Comuni? la linea sarà a 

traƩa singola o doppia? Quali i tempi da noi? e quali negli altri Comuni? 
Quali le modalità operaƟve? E poi, ci permeƫamo di chiedere, quali 

siano le certezze che l’opera si faccia, dato che sui giornali abbiam leƩo 
essere allo studio il prolungamento della Metropolitana 5 lilla da 

Bignami verso Bresso e Cusano Milanino. Comunque, presenƟamo 
queste note e anzi ne approfiƫamo in modo da “portarci avanƟ”, 

basandoci sulle seƩe tavole del progeƩo della Metrotranvia a Bresso, 
ricevute dal Comune, che abbiamo già potuto visionare.

E’ già stato accolto quanto riportato nel parere espresso. Con 
riferimento alle informazioni tecniche richieste esse sono già 
contenute nel progeƩo esecuƟvo in versione integrale, di cui 

il Comune di Bresso ha copia.
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nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

4. POSSIBILI PROGETTI ALTERNATIVI PER  RIDURRE L’IMPATTO: Se 
possibile, vorremmo proporre alcune ipotesi di scelte progeƩuali 

alternaƟve, che ci sembrano poter essere meno impaƩanƟ per la vita 
ciƩadina: c’è possibilità vengano considerate e che se ne possa 

discutere? Nascono dalla volontà di ridurre i restringimenƟ viabilisƟci ed 
i punƟ parƟcolarmente criƟci, per lasciare più permeabile ai pedoni via 

V.Veneto, per oƩenere più spazi pedonali e per salvare il maggior 
numero possibile di posƟ auto. (Cosa fondamentale per il commercio di 
vicinato). a) Binari a raso su sede stradale condivisa con  gli altri mezzi, 

come su tante vie urbane b) Se (ma non  lo sappiamo ancora) da 
progeƩo nei Comuni dopo  Bresso la traƩa fosse a binario unico in sede 

propria, con  scambi in corrispondenza delle fermate, non  potrebbe 
essere così anche a Bresso?! tuƩo su di un lato come adesso. c) Binari in 

sede propria, doppia, ma tuƩo su di un lato dove adesso.

Non accoglie quanto riportato nel parere espresso. Il progeƩo 
approvato e finanziato dal CIPE con Del. 52 / 2008 prevede 
binario doppio in sede propria o riservata sul territorio di 

Bresso, con riferimento ai carichi e alle frequenze di passaggio 
dei tram. L'osservazione di revisione della traƩa a doppio 
binario interessante il territorio comunale in una linea a 

semplice binario o doppio binario in promiscuo non riguarda 
una variante, ma risulta inerente ad una caraƩerisƟca di base 

dell'infrastruƩura e non  perƟnente all'oggeƩo della CdS.

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

5.  VERIFICA  PARCHEGGI  E  AREE  CARICO/SCARICO:  guardando le  
tavole,  è evidente  e preoccupante per noi  che il  numero dei  

parcheggi  disponibili  diminuirebbe notevolmente:  per le  aƫvità  
commerciale  sarebbe un  grave danno!  Perciò,  da un  lato  chiediamo  

che durante le  fasi  dei  lavori  vengano segnalaƟ  chiaramente  i 
parcheggi alternaƟvi  nelle  vie  limitrofe  aƩraverso sistemi  di  pannelli  
di  indirizzamento  e che siano  previste  aree  carico/scarico  merci,  e 
poi  chiediamo  di  vedere un  bilancio  con  il confronto tra le aree di 

sosta presenƟ ora, con  quelle previste dopo  la fine di lavori: è 
fondamentale per noi cercare di trovare soluzioni progeƩuali affinché il 

bilancio dei posƟ auto su strada di servizio a via ViƩorio Veneto resƟ 
invariato o semmai migliori.

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.  Con 
riferimento alle informazioni tecniche richieste esse sono già 
contenute nel progeƩo esecuƟvo in versione integrale, di cui 
il Comune di Bresso ha copia. Durante la progeƩazione si è 

posta cura a mantenere il massimo numero possibile di spazi 
per la sosta lungo la linea, in collaborazione col Comune

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

6.  DISCORSO  ATTRAVERSAMENTI: garanƟre  facilità  e frequenza  degli  
aƩraversamenƟ  pedonali  affinché  la  Metrotranvia  non  sia  una 
cesura per i pedoni  lungo  tuƩa via ViƩorio  Veneto, ma sia,  nei  

margini di  sicurezza  previsƟ,  permeabile  il più  possibile  (… all’estero  
si vedono casi dove convivono  tram-pedoni-auto,  nelle  cosiddeƩe  

“aree  a pedonalità privilegiata”).

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso. Durante 
la progeƩazione si è posta cura a mantenere il massimo 

numero possibile di aƩraversamenƟ pedonali lungo la linea 
senza penalizzare troppo il servizio metrotranviario, in 

collaborazione col Comune

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

7. PANNELLI DI INDIRIZZAMENTO: chiediamo sia predisposta della 
cartellonisƟca informaƟva per le aƫvità commerciali, con  una 

rappresentazione dell’insieme degli esercizi presenƟ nell’area  di  
canƟere,  gli elenchi degli stessi,  indirizzamenƟ su canƟeri e 

marciapiedi,  informazioni dei negozi che si  trovano nelle  immediate  
vicinanze  del canƟere, uƟlizzando le cesate come uno  strumento di 

informazione sulle lavorazioni in corso, riteniamo un dovere della ciƩà 
poter dare alle imprese commerciali coinvolte dai canƟeri il massimo 

della visibilità possibile.

Si accoglie quanto riportato nel parere espresso. Le 
osservazioni che aƩengono la fase di costruzione dell’opera 
saranno esaminate con EnƟ territorialmente  competenƟ.  

nota prot. CMM 134012 del 
05/06/2019

8. RIQUALIFICAZIONE  DEGLI SPAZI  URBANI: infine,  ci auguriamo che, 
se quest’opera dovrà proprio essere  faƩa,  possa divenire una 

opportunità per riqualificare  Bresso nel  complesso  incrementando  sì il 
 servizio  dei  trasporƟ  pubblici,  ma anche migliorandone  l’aspeƩo,  la  
vivibilità  e qualità  del  vivere,  l’aƩraƫvità  e la  dotazione  di  servizi.  E’ 

importante allora che venga dato spazio ed aƩenzione progeƩuale fin 
da ora anche a problemi non  streƩamente tecnici, ma di altro genere 

quali l’arredo urbano lungo l’intero asse stradale,  la  qualità  degli  spazi  
pedonali,  dei  suoi  slarghi,  dell’illuminazione,  della  sicurezza  e 

quant’altro;  anche su quesƟ  temi  chiediamo  fin  da ora confronƟ, 
aggiornamenƟ e condivisione dei progeƫ.

Si è già accolto quanto riportato nel parere espresso.  Durante 
la progeƩazione si è posta cura a riqualificare lo spazio 

urbano lungo la linea per quanto possibile, in collaborazione e 
oƩemperanza alle richieste del Comune.


